Bau, Test und Entwicklung großer Windenergieanlagen by Windheim, R. & Cuntze, R.
r ~ 
I 
' 
KERNFORSCHUNGSANLAGE JÜLICH GmbH 
JUI - Spez - 138 
·Dezember 1981 
ISSN 0343-7639 
Projektleitung Energieforschung 
Bau, Test und Entwicklung 
großer Windenergieanlagen -. 
Seminar über Arbeiten im Rahmen ~es Program~es 
Energieforschung und -technologien 
des Bundesministers für FQrschung uod Technologie 
23./24. März 1981 
Durchgeführt von der 
Projektleitung Energieforschung PLE 
in der Kernforschungsanlage Jülich GmbH KFA 
im Auftrag des 
Bundesministers für Forschung und Technologie BMFt. 
I 
f 
I ,, 
i 
i 
f !: 
f 
~"'Z..::E 1\utoNhn kl1 B• u 
-~atraß• 
- - -- 8cl\ntJI1Ugtttec:ke 
----- llleben~cke ~ FIÜ9i>tl0<1 
~ Komlorscl)ungsani•J18 
JUIIch , 
M(>lon.ay 
Molorway in Construetioo 
M.m Road 
Nam Railway Lln• 
11r-'!-l ... 
Allp«l 
Als Manuskript gedruckt 
Spezielle Berichte der Kernforschungsanlage Jülich- Nr.138 
Projektleitung Energieforschung JOI - Spez- 138 
OLPE 
Zu beziehen durch; ZENTRALBIBLIOTHEK der Kernforschungsanlage Jülich GmbH 
Postfach 1913 · D-5170 Jülich (Bundesrepublik Deutschland) 
Telefon: 02461/.610 · Telex: 833 556 kfa d 
Bau, Test und Entwicklung 
großer Windenergieanlagen 
Seminar über Arbeiten im Rahmen des Programmes 
Energieforschung und -technologien 
des Bundesministers für Forschung und Technologie 
23./24. März 1981 
Durchgeführt von der 
Projektleitung Energieforschung PLE 
in der Kernforschungsanlage Jülich GmbH KFA 
im Auftrag des 
Bundesministers für Forschung und Technologie BMFT 
Leitung: R. Windheim (PLE) in Zusammenarbeit mit 
R. Cuntze (MAN- Neue Technologie, München) 
\ 
Titelbild: 
Große Windenergieanlage GROWIAN im Kaiser Wilhelm - Koog, Elb -
mündung. -
Leistung: 3000 kW ab 12 rn/sec . Windgeschwindigkeit 
Rotordurchmesser: 100,4 m 
Turmhöhe: 100 m 
Erste Umdrehung : Herbst 1982, vergleiche u.a . Beitrag auf S . 163 
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Im Rahmen des Programmes für Energieforschung und - technologien 
des Bundesministers für Forschung und Technologie - BMFT - wer -
den derzeit rund 50 Projekte zur Erschließung der regenerativen 
Energiequelle Wind gefördert. Das Fördervolumen dieser Projekte 
beträgt rund 150 Mill. DM. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in 
der Entwicklung, dem Bau und dem Test von großen Anlagen mit ei -
ner jeweiligen Leistung im MW-Bereich. Langfristiges Ziel der 
Projekte ist es, unter wirtschaftlichen Bedingungen Strom aus 
Wind ins Netz einzuspeisen. 
Das am 23. und 24. März 1981 durchgeführte Seminar hatte das Ziel, 
im engen Kreis der jeweiligen Projektleiter Erfahrungen bei der 
Nutzung des Windes durch große Anlagen auszutauschen. Darüber-
hinaus wurde auf der Basis dieser Erfahrungen über mögliche zu -
künftige Projekte und Leitlinien innerhalb des Programmes für 
Energieforschung und - technologie diskutiert. 
Auf dem Seminar wurde zunächst kurz über den Stand der Projekte 
bei großen Windanlagen berichtet. Anschließend wurden zwei spe-
zielle Problemkreise näher erörtert: 
- Bau großer Rotorblätter 
- Beherrschung der Schwingungen 
großer Anlagen 
Auf die Lösung dieser beiden Aufgaben konzentri e ren sich derzeit 
die Arbeiten zur Entwicklung, · dem Bau und dem Test großer Wind -
energieanlagen. Nach dem heutigen Stand der Kenntnis - das wurde 
erneut durch das Seminar bestätigt - sind die technischen Probleme 
beim Bau großer Rotorblätter und bei der Beherrschung der Schwin-
gungen großer Anlagen lösbar. 
Der nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in 
einer Reihe von weiteren Industriestaaten anlaufende Probebetrieb 
großer Anlagen soll den technisch sicheren Betrieb - insbesondere 
im Hinblick auf optimale Rotorblätter und gutartigem Schwingungs-
verhalten - nachweisen. Außerdem sollen erste genauere Aussagen 
über die erhoffte Wirtschaftlichkeit gewonnen werden. Das Seminar 
am 23. und 24. März 1981 machte deutlich, daß der im Rahmen des 
Programmes filr Energieforschung und - technologien des BMFT ein -
geschlagene Weg zur Erschließung des Windes durch große Anlagen 
mittel - bis langfristig die Möglichkeit eröffnet, mit einem klei -
nen Prozentsatz Windstrom zu unserer Elektrizitätsversorgung bei -
zutragen. 
Die vorgetragenen Berichte, die aufgrund laufender F+E-Arbeiten 
sicherlich in manchen Einzelheiten vorläufigen Charakter haben, 
werden hiermit in Abstimmung mit dem BMFT als Jill-Spez.-Report 
der Kernforschunqsanlage Jillich einer interessierten breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht und sollen damit gleichzeitig 
einen kleinen Beitrag zu der gegenwärtigen Energiedebatte liefern. 
Erwähnt sei, daß inzwischen ein weiteres Seminar zur Nutzung der 
Windenergie von der Projektleitung Energieforschung PLE in der 
KFA durchgefilhrt wurde. Das Thema des Seminars, das am 18. und 
19. Mai 1981 stattfand, lautete "Meteorologische Voraussetzungen 
zur Nutzung der Windenergie" (erscheint ebenfalls als Jill. - Spez.-
Report, Nr. 132). Darilberhinaus werden die Ergebnisse der Projek-
te des BMFT in regelmäßigen, alle zwei Jahre stattfindenden "Se-
minar und Statusreport Wind" als öffentliche Tagung vorgestellt. 
Wir danken allen Teilnehmern des Seminars filr die interessanten 
Beiträge und die sehr aufschlußreiche Diskussion Uber die Auf-
gaben bei der Erschließung der Energie des Windes. Der Firma 
MAN - Neue Technologie, Milnchen, die maßgeblich an der ersten gros-
sen Windanlage in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist, 
sei filr die Gastfreundschaft anläßlich des Seminars in MUnchen 
gedankt. Einen wesentlichen Anteil an der fachlichen Vorbereitung 
hatte Herr Dr. R. Cuntze, MAN-Neue Technologie, wofilr ebenfalls 
gedankt sei. Frau M. Abt, Projektleitung Energieforschung, sei 
filr die vorzUgliehe Arbeit bei der Zusammenstellung der vorge -
legten Manuskripte filr den Jill. - Spez.-Report gedankt. 
INHALT, entsprechend Reihenfolge der Seminarvorträge 
50 m - ROTORBLÄTTER FÜR GROWIAN 
"Fertigungsentwicklung, Bau und Test des GROWIAN 
Rotorblattes", MAN - Neue Technologie NT, Projekt-Nr. 
ET 4323 A: Besuch des Prüfstandes für das GROWIAN -
Testblatt bei der Industrieanlagen Betriebsgesell -
schaft mbH, IABG, München. Stand des Projektes: 
H.M. Thiele, MAN - NT( erweitert mit ersten Ergeb -
nissen der Strukturversuche, Sommer 19811 
R. Windheim) .•..•. .•..•......... .....•.....••.•.. 
265 kW - WINDENERGIEANLAGE VOITH GETRIEBE KG 
Windanlage: "Entwicklung, Herstellung und Erprobung 
eines Prototyps mit 52 m Rotordurchmesser und 
265 kW Klemmenleistung", Voith-Getriebe KG, Stand 
des Projektkomplexes und speziell ET 4104 A: 
Hofmann .••••..•.•••••.•••.•.•••••.•••.••••••••.• 
Schwingungsmessungen: "Schwingungsmessungen an den 
26 m- Rotorblättern mit einer 16 Kanal Telemetrie -
anlage", Voith-Getriebe KG, Projekt - Nr. ET 4344 A, 
Stand des Projektes: W. Spitteler .•••• •• •••• •••• 
Rotorblattentwicklung: "Entwicklung und Bau der 
Rotorblätter für die 265 kW - Voith - Windenergiean -
lage", Voith - Getriebe KG mit Unterauftragnehmer 
Messerschmitt - Bölkow - Blohm MBB, Stand des Projek -
t es : R • K r a u .._..t \U a 1 d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
Baustelle im Sept. 1981: R. Windheim, nach Fotos 
von Voith ....................................... 
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PROJEKTE ZUM BAU UND ZUR ENTWICKLUNG VON GROWIAN 
Prüfung des Rotorblattprojektes: 11 Umfassende Pro -
jektbegleitung des Projektes 11 Fertigungsentwick -
lung, Bau und Test des GROWIAN - Rotorblattes 
(ET 4323 A) 11 , Germanischer Lloyd, Projekt Nr . 
ET 4323 B, Stand des Projektes: R. Lehmhus (zu-
sammengestellt: R. Windheim) •••••••••••••••••••• 
Meßprogramm für GROWIAN: 11 Erstellung eines Meß-
und Versuchsprogrammes GROWIAN 11 , MAN - Neue Tech-
nologie, Projekt Nr. 4364 A, Stand des Projektes: 
F. K6rber .•......•..••.•...•••..•••••.••.•••••.• 
Flüge1technologieprogramm: 11 Flügeltechnqlogiepro -
gramm für große Windenergieanlagen 11 , MAN-Neue 
Technologie, Projekt Nr. ET 4375 A, Stand des Pro-
j ek tes: D . Muser ....••.......••...• •••. .•••.••. 
BAU UND BETRIEB VON GROWIAN 
11 Bau und Betrieb der großen Windenergieanlage 
GROWIAN 11 , Große Windanlage Bau- und Betriebsge-
sellschaft mbH, Projekt Nr. ET 4342 A, Stand des 
Projektes: H. Witt (durch zwei Darstellungen er-
gänzt von R. Windheim) •••.•••••••••••••••••••••• 
EINFLÜGELIGE WINDANLAGE 
11 Untersuchung neuartiger Konzepte für große Wind -
energieanlagen in der Klasse bis zu 135 m Rotor -
durchmesser (entsprechend 5 MW 1 kt bei 11 m/ e e r. 
sec Windgeschwindigkeit) - Bau und Erprobung 
einer Demonstrationsanlage im Modellmaßstab 1:3 
- Erstellung von Bauunterlagen für eine Proto -
typ - Großan1age11, Messerschmitt - Bölkow - Blohm, 
Projekt Nr . ET 4240 A, Stand des Projektes: 
R. Meggle (geringfügig ergänzt: R. Windheim) ••.••• 
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GRUNDLAGENORIENTIERTE F+E- ARBEITEN FÜR GROSSE 
---------------------------------------------ANLAGEN MIT HORIZONTALER ACHSE 
OPT IWA: "Optimierung großer Windanlagen", Insti -
tut für Statik und Dynamik der Luft - und Raurn -
fahrtkonstruktionen der Universität Stuttgart 
und Statik und Dynamik Forschungsgesellschaft 
mbH, Stuttgart, Projekt Nr. ET 4406 A und B, 
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Stand des Projektes: I . H. Argyris u. K.A. Braun. ... 189 
Böengenerator: "Erstellung eines Böengenerators 
für Windturbinen", Institut für Aero - und Gas -
dynamik der Universität Stuttgart, Projekt Nr . 
ET 4372 A, Stand des Projektes: G. A. Walter und 
F.X. Wortmann .•..•..•.•.••.•..•.••....••.••••.••..• 209 
Betriebsverhalten Windenergieanlagen: "Untersuchung 
des Betriebsverhaltens von Windenergieanlagen mit 
horizontaler Achse bei Anwendung angepaßter Rege -
lungsverfahren und bei Einsatz geeigneter mecha -
nisch-elektrischer Energiewandler", Gesamthoch -
schule Kassel/TU Braunschweig, Projekt Nr, ET 4362 A, 
Stand des Projektes: W. Kleinkauf, W. Leonard (zu-
sammengestellt: R. Windheim) •••••••••••••••••••••.• 
Windenergiekonzentration: "Konzentration der Wind-
energie in Wirbelfeldern und deren Ausnutzung zum 
233 
Zwecke der Energiegewinnung (Phase I)", RWTH Aachen, 
Projekt Nr. ET 4252 A, H. Staufenbiel und H. Öry 
(zusammengestellt: R. Windheim) . • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 311 
BEITRÄGE ZUM PROBLEMKREIS "BAU GROSSER ROTORBLÄTTER 
Rotorblattenwicklung Voith-Anlage, siehe S. 61 ff 
bei den Projekten zur Voith - Anlage 
Rotorblatt GROWIAN, siehe S. 1 ff 
w 
Rotorblatt für einflügelige Windanlage, 
s. s. 169 ff 
Projekt OPTIWA (vgl. S. 189): "Berechnung großer 
Rotorblätter aus der Sicht des Berechnungsinge-
nieurs", Institut für Statik und Dynamik der Luft-
und Raumfahrtkonstruktionen der Universität Stutt-
gart und Statik und Dynahmik Forschungsgesellschaft 
mbH, Projekt Nr. ET 4406 A und B, I.A. Argyris, 
Seite 
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mik von GROWIAN", MAN-Neue Technologien im Unterauf-
trag der GROWIAN Bau- und Betriebsgesellschaft mbH, 
Projekt Nr. ET 4342 A, K. Kehl ••••••••••••••.••••••.• 3 4- J 
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Schwingungen großer Anlagen - GROWIAN II: Einflügler 
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H. -M. Thiele: 
Vorhaben: ET 4323 A 
GROWIAN-Rotorblatt 
Fertigungsentwicklung , Bau und Test 
2 
Im Januar 1981 wurde das GROWIAN-Testrotorblatt nach ca . 1 1/2- jähriger 
Entwicklungs- und Bauzeit fertiggestellt . Dieser Bericht zeigt die ange-
wendeten Fertigungstechniken auf und gibt die beim Bau gernachten Erfah-
rungen und im Versuch erzielten Ergebnisse wieder. 
Randbedingungen 
Das Anlagenkonzept von GROWIAN-Zweiblattrotor, einfach abgespannter Turm-
sowie der Einsatz von Laminarprofilen und die Auslegungslebensdauer von 
20 Jahren legten für die Konstruktion und den Bau des Rotorblattes folgende 
Randbedingungen fest. 
Anlagen spezifische 
Vorgaben 
Profil spezifische 
Vorgaben 
Fertigungs spezifische 
Vorgaben 
Lastannahmen 
Blattgeometrie 
Lebensdauer 
zul. Blattspitzenverformungen 
zul. Eigenfrequenzen 
gute Forrnhaltigkeit 
. niedrige Oberflächenrauhigkeit 
engtolerierte Oberflächenwelligkeit 
Anwendung erprobter, kostengünstiger 
Fertigungstechniken 
umfangreiche Qualitätssicherung 
Einhaltung enger Fertigungstoleranzen 
hohe Anforderungen an die Schweißnähte 
Einhaltung gleicher Massenverteilung 
für 2 Rotorblätter 
. dauerhafter Korrosionsschutz 
3 
Konstruktionskonzept 
Als Konstruktionskonzept wurde eine Mischbauweise gewählt, die als tragen-
des Element einen unven.;undenen Stahlkastenholm aufweist. Die äußere Blatt-
geometrie wird durch eine GFK-Sandwichkonstruktion bestimmt, die über Be-
schläge mit dem Holm verbunden ist . Diese aus dem Segelflugzeugbau stam-
mende Schalenbauweise ermöglicht es, die geforderten geringen Oberflä-
~henrauhigkeiten und -Welligkeiten des Laminarprofils zu erfüllen. 
GROW/4N- ffgforbiOII 
Sloll>:•trJU.-. 11 Ro}~5rn 
Blattquerschnitt 
4 
Fertigungskonzept 
Da im Rahn~n dieses Vorhabens der Bau von drei Rotorblättern vorgesehen 
ist, wurden Fertigungstechniken ausgewählt, die einen möglichst geringen 
Aufwand an teuren Sonderbetriebsmitteln, wie Vorrichtungen, Formen, Preß-
werkzeuge etc. benötigen . Diese Maßnahme erfordert jedoch von den Werkern 
besondere handwerkliche Fähigkeiten, um die engen Bautaleranzen einhalten 
zu können. 
Unter diesen Voraussetzungen wurde folgendes Fertigungskonzept verwirk-
licht: 
Holm 
Blatthaut 
Beschläge 
Schweißkonstruktion 
geringer Vorrichtungsaufwand 
Reduzierung der Schweißnähte 
auf ein Min irnum 
GFK-Sandwich-Konstruktion 
Handauflegeverfahren in Formmulden 
Fertigung größtmöglicher Schalen-
abschnitte 
Einfache Montage 
einfache Schweißkonstruktion 
variable Ausführung um Taleranzen 
zwischen Holm und Haut auszugleichen 
Mit der Unterteilung in drei Baugruppen wurde e1ne parallele Fertigung 
der einzelnen Komponenten nach folgendem Fertigungsablaufplan möglich. 
5 
FE RTIGUNGSABLAU F 
Holm Beschlage Blatthaut 
J 
Holm kompl, 
I 
I 
Rotorblatt 
Fertigung 
Der Holmkasten wird als Schweißkonstruktion ausgeführt, die bei entspre-
chendem Qualitätssicherungsaufwand eine zuverlässige und erprobte Ferti-
gungstechnik ist . Besonders sorgfältig müssen die Schweißnähte gefertigt 
werden, da sie die Dauerfestigkeit des Grundwerkstoffes wesentlich be-
einflussen. Die Schweißkonstruktion des Holmes wurde ferner der fetigungs -
technischen Forderung nach guter Handhabung angepaßt und in mehrere Holm-
abschnitte unterteilt. Eine Reduzierung der Schweißnähte wird durch Ab-
kanten der Stahlbleche zu Halbschalen mit einer Länge bis zu 7,5 m er-
reicht. Hierdruch können die beim Schweißen auftretenden Verzüge des Bau-
teils in Grenzen gehalten werden. 
6 
Holmabschnitt 
Als Montagehilfe wird eine 40 m lange Helling verwendet, in der die 
einzelnen Holmabschnitte geheftet und vermessen werden. Geschweißt wird 
der Holm außerhalb der Helling, damit die Fügestellen von allen Seiten 
leicht zugänglich sind. Mit diesem Herstellungsverfahren wurden die Bau-
taleranzen und die Schweißnahtgüten eingehalten. 
Probleme bereitete das Abkanten der Stahlbleche zu Halbschalen ohne spe-
ziell angefertigte Preßwerkzeuge. Hier kann es leicht zu Bauabweichungen 
kommen, die durch die schwierige Handhabung der Bleche noch begünstigt werden . 
7 
Die Beschläge zur Aufnahme der Außenhaut und der Rippen des Endkastens 
werden ebenfalls als Schweißkonstruktion ausgeführt und mit dem Holm ver-
schraubt . Die Anschlußflächen zur Außenhaut sind justierbar, so daß Bau-
taleranzen zwischen Holm und Haut ausgeglichen werden können. Die Montage 
der Beschläge erfolgt in der Helling . An festgelegten Meßpunkten wird dann 
später die Außenhaut eingemessen und fixiert. 
Holm R SO -- R 10,85 
Die Schalen der Blattaußenhaut werden in bewährteT Kunststoffertigungs-
technik hergestellt. Alle Schalenteile werden in Negativformmulden lami-
niert. Trennebene der Schalen ist die Profilsehne und im inneren Bereich 
ab R 27,5 zusätzlich die Holmhinterkante. Hierdurch erhält man in etwa 
gleichgroße Schalenabschnitte die gewährleisten, daß die Topfzeit des 
Harzsystems während des Laminierens bei entsprechendem Personaleinsatz 
nicht überschritten wird. Ferner muß die Mitte der Formmulde in Tiefen-
richtung vom Formenrand mühelos erreichbar sein, eine weitere Randbedin-
gung für die Abmessung der Formen . 
8 
Formmulden mit Urmodell 
Nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit konnten die Einzelschalen 
relativ problemlos hergestellt werden. Pro Schalenhälfte müssen ca. 
10 Werker gleichzeitig die Matrix einwalzen um die Topfzeit nicht zu 
überschreiten. 
Laminieren der Schalen 
9 
Nach dem Entformen der Schalenteile zeigte eine Prüfung, daß die zulässige 
Oberflächenrauhigkeit und -welligkeit eingehalten, im Blattaußenbereich 
sogar unterschritten wurde. Die geforderte Genauigkeit der Schalengewichte 
von 2% konnte nicht erreicht werden, hier gab es überschreitungen bis zu 
5%. 
Schalensatz an der Blattstation R 15,7 
Das Montageverfahren der Außenhaut an den Holm hat sich bewährt. Anpas-
sungsschwierigkeiten zwischen Haut und Beschlägen traten nicht auf. Die 
überprüften Profilschnitte und die Blattverwindung lagen innerhalb der 
zulässigen Toleranzen~ 
Nach seiner Fertigstellung wurde das Rotorblatt von Mainz nach München 
per LKW transportiert. Während des Transportes lag das Blatt an den Sta-
stionen R 15 und R 45 auf selbstlenkenden Nachläuferfahrzeugen auf und 
wurde mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h via Autobahn transportiert. 
Die während des Transportes am Blatt gemessenen Beschleunigungen lagen 
unter 1 g. 
10 
Rotorblatt R 50 - R 10,85 
Ergebnisse 
Ein Vergleich zwischen der rechnerisch ermittelten Massenverteilung und 
der gemessenen zeigt, daß eine gute übereinstirnrnung im Bereich von R 10,85 
bis R 40 erzielt wurde. An der Blattspitze weicht die gemessene ~~ssen­
verteilung von den Sollwerten ab, dies resultiert aus der überschreitung 
der Schalengewichte und der Wägung des Holmabschnittes von R 35 - R 50, 
da hier eine feine Unterteilung des Holmabschnittes nach jedem Wanddicken-
sprung aus fertigungstechnischen Gründen nicht möglich war. Nach der In-
stallation des Blattes auf dem Prüfstand wurde die Durchbiegung unter 
Eigengewicht in Schlagrichtung an der Blattspitze und im Standschwingungs-
versuch die Eigenfrequenzen und Eigenformen gemessen. Die Verformung an 
der Blattspitze ist um 3% größer und die 1. Schlageigenfrequenz um 3,5% 
niedriger ausgefallen als berechnet. Die 1. Schwenkeigenfrequenz stimmt 
mit dem gerechneten Wert überein . 
m 
lkg/ml 
5 10 15 
Transport des Rotorblattes 
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--- SOLL 
--- IST 
20 25 30 35 40 45 50 
MASSENVERTEILUNG R(m) 
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Strukturversuche 
GROWIAN - Rotorblatt 
Mit dem Prototyp des GROWIAN- Rotorblatts wurden 4 statische Bela-
stungsversuche, ein Standschwingungsversuch und ein dynamischer Be-
lastungsversuch mit 50 LW durchgeführt. 
Eine vorläufige Auswertung der Meßergebnisse zeigt eine gute Ober-
einstimmung mit den berechneten Werten. Abweichungen von den theore-
tisch ermittelten Daten traten an Blattstation R 27,5 m auf, die auf 
eine bereits während der Fertigung festgestellte Bauabweichung zu-
rückzuführen sind. An der UnterschaleR 27,5 - R 15,7 des Profil-
endkasten wurden im Laufe der Versuche Delaminationen festgestellt, 
die auf Fertigungsfehler zurückzuführen sind . 
Die Versuche wurden mit einem Bruchversuch abgeschlossen, der mit 
bis zu 170 % der sicheren Last gefahren wurde. Auf eine weitere 
Erhöhung der Lasten wurde verzichtet, da an einigen Stellen des 
Prüflings ein lokales Versagen der Struktur festgestellt werden 
konnte. 
VERSUCHSERGEBNISSE 
Standschwingungsversuch 
Der Standschwingungsversuch diente zur Ermittlung der Eigenfre-
quenzen und Eigenformen des Rotorblattes. Es wurden 16 Eigenfor-
men nach der Phasenresonanzmethode ermittelt. Das Rotorblatt wurde 
über 2 elektro-dynamische Erreger in Schwingung versetzt, wobei 
die Schwingungen an 80 über dem Blatt verteilten Beschleunigungs -
aufnehmern gemessen wurden. Bild 1 zeigt den Versuchsaufbau mit 
dem Meßcontainer der DFVLR- Göttingen. 
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Versuchsaufbau Standschwingungsversuch 
Meßergebnisse: 
Bei der Ermittlung der theoretischen Werte wurde die gemessene 
Massenverteilung des Blattes inclusive der Krafteinleitungsbe-
schläge für die Belastungsversuche sowie die DMS-Verkabelung am 
Holm berücksichtigt. 
Form Meßwert Rechenwert 
1. Schlageigenfrequenz 0,923 0,956 
1. Schwenkeigenfrequenz 1 ,27 1 ,27 
2. Schlageigenfrequenz 2,39 2,64 
2. Schwenkeigenfrequenz 3,55 3,64 
1. Torsionseigenfrequenz 21 ,67 26,19 
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Belastungsversuche 
Die Belastung des Prüflings erfolgte Uber Lastgeschirre durch 
Hydraulikzylinder. Die Anordnung der Zylinder wurde so ausgelegt, 
daß an den Blattstationen R 35 und R 27,5 die Biegemomente mög-
lichst genau simuliert werden. An den übrigen Blattstationen 
weichen die Schnittkräfte bis zu 10% von den theoretischen Werten 
ab. In den Versuchen wurden an 500 Meßstellen die Zusatzdehnungen 
aus Lastgeschirr und Zylinderlasten gemessen. Dehnungen aus dem 
Eigengewicht des Blattes konnten nur im Lastfall 2.5 durch Drehen 
des Prüflings um 180° gemessen werden. 
Lastfa 11 1 . 3 
Versuchsaufbau Lastfall 1.3 
Die Belastung des Prüflin~s erfolgt durch zwei Zylinder bei R 41 
(80 kN) und R 1'3,6 (41 kN). 
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Meßergebnisse: 
Die gemessenen Dehnungen am Blattquerschnitt R 27,4 (ungestörter 
Querschnitt) ze igen etwas geringere Werte als die theoretisch er-
mittelten. Im Querschnitt R 27,5 liegen die Meßwerte gegenüber 
den ~heoretischen um den Faktor 1 ,56 höher. Dies ist auf einen 
Einfall der Schweißnaht und einen zu großen Kantenversatz zurück-
zuführen, der für die beiden weiteren Rotorblätter nicht zulässig 
ist. Die an der Außenhaut gemessenen Dehnungen liegen ebenfalls 
unter den theoretisch ermittelten. 
Die Blattverformung an der Spitze betrug 
in Schlagrichtung 1,174 m 
in Schwenkrichtung 0,063 m 
Blattschwenkversuch Lastfall 1.3 
---------------------------------
Schwenkversuch 
16 
Zur Ermittlung der Lagerreibmomente wurde in der Versuchsanordnung 
des Lastfall 1.3 bei 100% der Nennlast das Rotorblatt über einen 
Hydraulikzylinder am Blattanlenkzapfen um~ 2,5 o um die Blatt-
längsachse gedreht. Gefahren wurden 100 Lastwechsel mit einer 
Frequenz von 0,15 Hz. Messungen bei Versuchsbeginn und -ende zeig-
ten eine geringfügige Abnahme des Reibmomentes . Die Blattverstell -
momente lagen bei 
Mo = 26,9 kNm in der Ausgangsstellung 
und Mo = 44,92 kNm in der Endstellung 
Diese Daten liegen im Bereich der theoretisch ermittelten Werte. 
Lastfall 2.5 
-------------
Bild 4 zeigt die Versuchsanordnung im Lastfall 2.5 
Die Belastung des Prüflings wird durch 3 Hydraulikzylinder an den 
Stationen R 39 (133 kN) R 24,6 (107 kN) und R 15,6 (126 kN) simu-
liert. 
Meßergebnisse: 
Für die gemessenen Dehnungen gilt das für L .F 1. j gesagte. Auch 
hier erhöhten sich die Spannungen auf Grund der Bauabweichung bei 
R 27,5 um den Faktor 1,56 
Die Blattverformung an Spitze betrug: 
in Schlagrichtung 0,792 m 
in Schwenkrichtung 1,929 m 
Lastfall 2.5 
Im Anschluß an den Versuch im Lastfall 2.5 wurde ein dyn. Bela ~ 
stungsversuch mit 50 Lastwechseln gefahren. Als Unterlast wurde 
20 % und als Oberlast 100 % der Nennlast von LF 2.5 gewählt. Die 
Messungen zu Beginn und am Ende des Versuches zeigten keine 
Unterschiede in den Dehnungen und Verformungen. Die Delaminations-
stellen im Bereich des Endkastens auf der Unterseite der Außen-
haut zwischen R 27,5 - R 15,7 vergrößerten sich,sonst konnten 
keine Schädigungen festgestellt werden. 
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Bruchversuch 
-------------
Der Bruchversuch wurde in der Versuchsanordnung von Lastfall 2.5 
durchgeführt . Bei Erreichen von 170% der sicheren Last wurde 
der Versuch beendet. Zu diesem Zeitpunkt wurden an der Station 
R 27,5 lokale Instabilitäten an der Struktur festgestellt, d.h. 
die am Stahlholm gemessenen Dehnungen verliefen nicht mehr linear. 
Ferner wurde ein lokales Ausknicken der Blatthaut bei R 27,5 auf 
der Blattunterseite festgestellt. Ausgangspunkt dieses Versagens 
war ein 150 mm großes Loch in der Haut, das zur Oberprüfung von 
Meßstellen am Holm zu Beginn der Versuche eingebracht werden mußte. 
Weitere Beschädigungen an der Haut wurden nicht festgestellt/PhDfo $.1&>). 
Meßergebnisse: 
Die bei 170 % der sicheren Last erreichten Spannungen am Holm 
und der Außenhaut sind in den Abbildungen 10 - 12 dargestellt. 
An der Blattspitze wurden in 
Schlagrichtung 
Schwenkrichtung 
3,235 m 
0,888 m gemessen. 
Nach dem Entlasten des Prüflings wurde an der Blattspitze eine 
bleibende Verformung von ca. 0,400 m festgestellt. 
SCHLUSSBEMERKUNG 
Eine grobe Auswertung der Versuchsergebnisse zeigt eine gute 
Obereinstimmung mit den Berechnungsergebnissen. Da das Rotorblatt 
im Betrieb bis zu 108 Lastwechseln unterliegt, wurde es dauerfest 
dimensioniert . Hierdurch erklärt sich auch der große Abstand der 
sicheren Last zur statischen Bruchlast ( j~j2). Ferner haben die 
Versuche gezeigt, daß die Blatthaut aus Glasfaserkunststoff die 
Holmverformungen ohne zu reißen mit macht und die Dehnungen in der 
Haut um den Faktor 10 kleiner als die gemessene Bruchdehnung des 
Laminats sind. 
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Stand der drei Projekte zur Voith-Anlage 
Hofmann und Mitarbeiter 
Allgemeines: 
Die Voith-Getriebe KG Heidenheim, Abteilung Lufttechnik plante bereits 
1976 den Beginn 
der Entwicklung, der Herstellung und der Erprobung eines 
Wind-Energie-Converters mittlerer Leistung und Größe 
für den Einsatz als "Fuelsaver" bei Insel- und Netzbetrieb, 
zum hauptsächlichen Einsatz für infrastrukturschwache Gebiete der drit-
ten Welt. 
Als Vorbild wählten wir eine axialdurchströmte Gleichdruckturbine mit 
lee-seitig sitzendem Gondelrotor mit 2 FVW-Roto~blättern in Schalenbau-
weise der über eine Windfahne positioniert wird (keine Seitenrad-Gon-
delschwenkeinrichtung) sowie einen durch Pardunen und Salinge abge-
stützen Stahlrohrmast. 
Das sternförmige Stahlbetonfundament sollte mit dem Erdboden nicht ver-
ankert werden. 
Als Standort für die Versuche war das traditionsreiche Gelände (Hütter) 
in Stätten auf der Schwäbischen Rauhen Alb im Kreis Göppingen vorgesehen. 
Die Beratung bei der aerodynamischen Auslegung und der Grundkonzeption 
sollte für den Anfang Herr Professor Dr. Ing. Ulrich Hütter Stutt-
gart/Kirchheim (FWE) übernehmen. 
Für die Entwicklung und Lieferung der hochwertigen Rotorblätter kam nach 
langem Suchen nur die Fa. MBB-München in Frage. 
Die Hauptdaten des WEC wurden wie folgt festgelegt und über die Jahre 
unverändert beibehalten: 
Rotorblatt IZl 52 
Nennwindgeschwindigkeit 8,5m/s 
Masthöhe 30m 
Rotordrehzahl 37 1/min 
Rotorleistung 316 kW 
Synchrongenerator 350 KVA 
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l. Zielsetzung bei ET 4104 A (Anlage): 
Entsprechend der Baugröße mit 52 m 0 war bei den gegebenen 
DFVLR-Lastannahmen (siehe Bild l) und mit der Jahrhundertboe von 
60 rn/sec: 
eine vollautomatisch arbeitende Anlage, einschließlich Anlauf und Ab-
schaltung, 
eine sich selbst rettende (fail-safe) Maschineneinrichtung, 
ein sich selbst ins EVU-Drehstromnetz (20 KV, 50 Hz) ein- und 
ausschaltender Synchrongenerator, 
zu konzipieren. 
Erwartet werden: 
lange Lebensdauer 
hohe Verfügbarkeit 
Betriebssicherheit 
relativ leichte Montage (möglichst ohne übergroße Kräne) 
leichte Wartung mit langen Zwischenräumen 
geringes Gewicht bei hoher Standfestigkeit 
- marktgerechter Preis 
- nationaler Fertigungsanteil für die Dritte Welt 
umweltfreundlich hinsichtlich Geräusch und Sicht 
Versetzbarkeit der ganzen Anlage (anderes Versuchsfeld) 
Sicherung gegen unbefugtes Besteigen usw. 
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2. Zielsetzung bei ET 4343A (Rotorblattentwicklung): 
Die Empfehlung von Herrn Prof. Hütter die Voith-Anlage mit einer 
Schnellaufzahl 
= Spitzengeschwindigkeit 
Wind-Nenngeschwindigkeit 
= 100,74 
8,5 
bzw. bei Cp-Optimum = 0,45 entsprechend 
einer extrem hohen Schnellaufzahl ~opt = 
= 11,85 
100,74 
6,3 
= 16 
(siehe Bild la) 
(siehe Bild 2) ergab sehr schlanke Rotorblätter mit einer Flächenbe-
lastung von 
316000/522 X~ 
4 
= 149 w;m2 
Es war beabsichtigt, den Massen der kompletten Gondel so niedrig als 
möglich zu halten um die 
Cesamt-Eigenfrequenz des WEC 
mit der Betriebsfrequenz 37 x 2 = 1,24 Hz 
60 
nicht durchfahren zu müssen. 
Die Rotorblattmasse war mit ca. 1.000 kg pro Blatt limitiert, die 
schlanke Profilfamilie der Blattschnitte von Herrn Prof. Hütter fest-
gelegt. 
Diese Parameter führten zu einer extrem leichten Hohlblatt-Konstruk-
tion mit Stützschaumeinlage und Querbolzenbefestigung. 
Der ursprüngliche Plan, die Blätter in 2 Längen zu teilen und nach 
Bedarf zu verflanschen, mußte aus schwingungstechnischen Gründen auf-
gegeben werden. 
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3. Zielsetzung bei ET 4344A (Telemetrie): 
Das Verhalten der beiden schlanken Rotorblätter im Betrieb, insbe-
sondere beim Durchschlagen des Mastnachlaufes sollte überwacht wer-
den, unzulässig hohe Blattausschläge müssen zum Abschalten der Anla-
ge führen. 
Die Ubertragung der Meßströme von DM-Streifen und Beschleunigungs-
aufnehmern darf nicht über Schleifringe erfolgen! 
4. Lösung der Aufgaben bei ET 4104A (Bauwerk): 
Referent Hfm 
4.1 Bauwerk 
Aus einer Fülle untersuchter Varianten (siehe Bild 3) ergab sich 
letztlich die Form des Prototyps nach Bild 4: 
Pendelnabe nach Prof. Hütter (halbkardanisch), Stahlblech-Schweiß-
konstruktion mit der Möglichkeit die selbsttätige 
Blattwinkel-Einstellung (zur Ausgleichung der Scherströmung) zu 
blockieren (siehe Bild 5). 
Pendellager-Paar aus vorgespannten Doppel-Kegelrollenlagern (über-
dimensioniert wegen der nur kleinen periodischen Drehbewegungen) mit 
Fett-Dauerschmierung. 
Rotorblatt-Lager, je ein vorgespanntes und handelsübliches Kreuz-
rollenlager mit einem gemessenen Reibwert bei voller Belastung von 
ca. 0,003, mit Fett-Dauerschmierung und doppelter Dichtlippen gegen 
Wassereintritt. 
justierbares Lenkgestänge mit handelsüblichen Kugelgelenkköpfen und 
Fett-Dauerschmierung 
Nabenabdeckhaube mit Trimmscheiben sowie außen aufmontierten Solar-
zellen für den Meßsender (ET 4344A, Telemetrie). 
Die komplette Pendelnabe wird über eine Hirth-Verzahnung mit der 
Rotor-Hohlwelle verbunden, (siehe Bild 6). Die Welle ist 2fach ge-
lagert und zwar mit einem Halslager, welches als axial verschieb-
bares Zylinder-Vollrollenlager ausgebildet ist sowie einem vorge-
spannten Kegelrollenlager für die auftretenden Betriebs-Achsschübe. 
Seide Lager haben Oelschmierung. 
Der Kegelradsatz 70/17 Zähne oder i = 4,12 wirkt mit seinem Achs-
schub vermindernd auf den aerodynamischen Schub, d.h. das Kegelrol-
lenlager wird dadurch entlastet. 
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die Rotorhohlwelle nimmt im inneren die Rotorblatt-Verstellung auf 
(siehe Bild 7) 
Ein Differenzkolben für die Rotorblatt-Verstellung übernimmt gleich-
zeitig eine weitgehende hydrostatische Verriegelung oder Dämpfung 
der Kolbenstange; dies kann unter Umständen wichtig sein falls 
Blattwinkelschwankungen auftreten würden, die durch pulsierende 
Luftkräfte entstehen. 
Eine ebenfalls mit der Verstellungsmechanik integrierte Schraubenfe-
der übernimmt die Blattverstellung in Richtung "Fahne", d.h. die 
Blätter haben dann keinen Auftrieb, die WEC-Anlage stellt sich in 
Notfällen selbst ab. 
Die für den Regler wichtige Positionsmeldung der Steuerstangenlage 
bzw. der Rotorblätter, übernimmt ein Potentiometer (siehe Bild 8). 
Die Gondel-Hydraulik (siehe Bild 9) wird durch eine Flügelzellen-
pumpe mit 0-Hub-Regelung gespeißt; der Elektro-Motor erhält seinen 
Strom über Schleifringe (siehe dort). 
Die Öl zu- und Abfuhr für den Differenzkolben im Inneren der 
Rotorwelle übernimmt ein elektro-hydraulischer Steuerschieber 
eigener Entwicklung, (siehe Bild 10). 
Der gegebenenfalls heizbare Ölbehälter ist im Gondelgehäuse einge-
baut. Alle Hydraulikleitungen sind dadurch kurz gehalten; der Pum-
penzulauf erfolgt mit natürlichem Gefälle. 
Oie Hydraulikeinheit, außen am Gehäuse angebracht, ist leicht zu-
gänglich montiert (siehe Bild 11). 
Das Gondelgehäuse ist mit dem Schwenklager (siehe Bild 12) ver-
flanscht. Das Schneckenrad ist mit dem feststehenden Mast verbunden, 
das Gondelgehäuse wird über ein handelsübliches Kreuzrollenlager mit 
dem Mast zentriert. 
Eine dreigängige, nicht selbst hemmende Schnecke, die im Gondelge-
häuse gelagert ist, ergibt ein Untersetzungsverhältnis 
i = 50 = 16,67 
3 
An die Schneckenwelle schließt ein kombiniertes, handelsübliches 
Stirnrad-Schneckengetriebe an, mit einem i = 214,8; der Antriebsmo-
tor hat 1440 1/min. Bei einem iges = 214,8 x 16,67 = 3.581 d.h. 
die Gondel hätte eine theoretische Drehzahl von 0,4 1/min. Zwischen 
Schneckenwelle und Stirnrad-Schneckengetriebe sitzt eine elektroma-
gnetisch gesteuerte Lamellenkupplung, die bei vorhandenem Bord-
netz-Strom geschlossen ist und es besteht somit dann für den ganzen 
Gondel-Schwenkbetrieb absolute Selbsthemmung. 
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Bei Stromausfall, falscher Gondelposition d.h. Schräganblasung bei 
dem ungünstigsten Fall Rotorblätter in der "Fahnen-Stellung" könnte 
bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten ein Gondeldrehmomet entstehen, 
welches die Gondel aus der Schräganblasungsposition weitgehend zu-
rückdreht und dies ist eben möglich, weil die elektromagnetische 
Kupplung dann nicht durchgeschaltet hat. 
3 elektrisch gesteuerte, hydraulische Druckkolben sind am Umfang des 
Gondel- und Mastflansches verteilt, zur Betätigung von 
Zangenbremsen. Bei Betrieb der Anlage sind die Bremsen eingeschaltet 
und nur bei Positionierungsbefehl oder Bordnetzausfall geöffnet. 
Zum Einführen von Strom für die beiden Gondelmotoren, für die 
Steuerspannungen, Steckdosen usw. wird eine Schleifringübertragung 
(siehe Bild 13) benötigt, die unterhalb des Gondeldrehgetriebes 
sitzt und Gehäuse mäßig bereits zum feststehenden Mast gehört. 
Die Meßströme laufen nicht über die Schleifringe sondern werden auf 
direktem Weg zum Regler, Registriergerät usw. über ein 20-adriges 
Flachbandkabel geführt. Diese Wickel-Manschette erlaubt + 5 Gondel-
umdrehungen bevor die Steckerverbindung sich lösen würde~ Es ist 
aber dafür gesorgt, daß bereits nach etwa 3 Gondelumdrehungen ein 
Rückstellbefehl eingespeichert wird der bei günstiger Gelegenheit 
das Zurückdrehen einleitet. 
Zu Montage- und Wartungszwecken sind im Bereich der Gondel 2 ge-
sicherte Podestebenen angebracht (siehe Bild 14). Eine Sicherheits-
leiter führt von der Höhenkode 5 m bis zu den Gondelpodesten. 
Ein Flügelrad- Anemometer und eine damit kombinierte Windfahne 
sitzen über dem Gondelgehäuse, desgleichen der hierfür notwendige 
Blitzableiter. 
Weitere Blitz-Schleifringe befinden sich zum Schutze der 
Wälzlager zwischen Rotorblättern und Rotorwelle 
zwischen Rotorwelle und Gondelgehäuse 
zwischen Gondelgehäuse und Mast. 
Der Mast ist mit der Eisenarmierung des Betonfundamentes mehrfach 
verbunden in welchem auch die üblichen Erdbänder eingegossen sind. 
Die lange, senkrecht nach unten führende Rohrwelle (siehe Bild 15) 
zwischen Kegelritzelwelle und Stirngetriebewelle ist über zwei 
steckbare Keilwellenverbindungen längsverschieblieh oben und im 
mittleren Bereich (siehe Bild 15) mit einem Pendelkugellager zum 
Mast hin abgestützt um die biegekritische Drehzahl weitgehend über 
die Betriebsdrehzahl von 152,7 1/min zu legen. 
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Das Stirnradgetriebe, normaler Voith-Bauweise i = 9,82, ist über ei-
ne Gelenkwelle (siehe Bild 16) mit dem 350 KVA-Synchrongenerator ge-
kuppelt. 
2 Ringspann-Ringe zwischen Generatorwellenstummel und Kuppelflansch 
übertragen das max. Moment = 2,5 x Betriebsdrehmoment bei ca. 300 kW 
und n = 1500 1/min auf Reibund. Hierdurch werden mögliche Kurz-
schluGstäße von der WEC-Transmission ferngehalten. 
Eine fail-safe-Zangenbremse unterhalb des Stirnradgetriebe-Ausgangs-
stummels (siehe Bild 16) übernimmt ein Festsetzen des gesamten Wel-
lenstranges einschließlich Rotor und Generator bei Gefahr oder Repa-
raturarbeiten. 
Der Generator besitzt eine Tachomaschine zur Drehzahlüberwachung, 
zwei weitere Zahnscheiben mit elektrischen Aufnehmern messen berüh-
rungslos die Drehzahl ebenfalls. 
Beim Überschreiten einer einstellbaren Grenzdrehzahl fällt die Anla-
ge vom Netz, die Hydraulik stellt auf Fahne unterstützt von der be-
reits genannten Spiralfeder in der Rotorwelle. 
Der WEC-Mast (siehe Bild 17) besteht aus zwei schlanken Rohrstücken 
und einem verstärkten Mastfuß, in welchem das Stirnradgetriebe und 
der Generator ausziehbar untergebracht sind. 
3 Pardunen mit entsprechenden Salingen stützen das Bauwerk ab (siehe 
Bild 17). 
Die Pardunen erhalten bei Montage und Windstille eine Vorspannung 
von ca. 50.000 kp/Stange mit Hilfe von 3 kleinen hydraulischen Hohl-
kolbenzylindern. Über Manometer kann der Pardunenzug jederzeit nach-
gemessen werden. 
Der Mastfuß hat am Gondelflansch 4 kräftige Augen: 2 davon sind an 
die Klappböcke des Fundamentes gekoppelt, die beiden anderen 2 Augen 
verbinden die Hilfsstütze mit der Aufzugspardune und dem großen 
Hydraulik-Hohlkolbenzylinder (siehe Bild 17). 
Mit Hilfe von 12 Spanndrahtlitzen, jeweils aus 7 kaltgezogenen 
5mm-Drähten St 60/180 bestehend, die durch den großen Hohlkolbenzy-
linder geführt sind, läßt sich eine Hubkraft von ca. 120-130.000 kp 
erreichen. Hierzu ist notwendig, daß vor und hinter dem Zylinder in 
sogenannten Pressankern die gehärteten Klemmzangen wechselweise ge-
löst und gespannt werden, damit bei einem begrenzten Kolbenhub von 
nur 250 mm eine etwa 10 m lange Litzenstrecke mit ca. 40 Spielen be-
wältigt werden kann. 
Das Abfangen des Mastes kurz vor dem Senkrechtstehen, bzw. das An-
kippen des Mastes zu Beginn des Umlegvorganges übernimmt ein kleiner 
hydraulischer Hubzylinder am Mastfuß. 
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Am Mastfuß-Zylindermantel ist eine große Maritagetür angebracht, die 
zum Beispiel den Ausbau des Generators oder des Stirnradgetriebes, 
der Bremse usw. ermöglicht. 3 kleine Inspektionsklappen sind eben-
falls vorhanden. 
Damit beim Umlegen des Mastes die elektrischen Kraft- und Steuer-
stromleitungen nicht im inneren des Mastfußes getrennt werden müs-
sen, ist am Fundamentflansch neben dem Mastfuß ein besonderer Klem-
menkasten angebracht. 
Zum Ersteigen des Mastes bis zu den oberen Gondel-Montageplattformen 
ist ein Steigbaum mit Steigschutz angebracht. 
Die Gesamtmasse, einschließlich der beiden Rotorblätter beträgt 
38.800 kg. Der Gesamtschwerpunkt der Anlage liegt bei der Höhenkode 
von ca. 20 m. 
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THE CONCEPTUAL DESIGN OF TIIE 
ffiGH SPEED RATIO WIND ROTOR FOR THE 
52 M DIAMETER HORIZONTAL AXIS VOlTH WIND ENERGY CONVERTER 
W. Weber 
Voith Getriebe KG, Federal Republic of Germany 
Summary 
The Voith wind turbine is a development of a horizontal axis turbine with two blades 
fully constructed in composite materials. It is designed either to supply electric power with 
a 265 kW generator to an electric grid or to be an independent electricity source for specific 
tasks in highly developed countries andin remote areas. Forthis reason the conceptual 
philosophy of this wind turbine goes in a slightly different direction to other developments of 
wind energy converters actually designed and in operation, a situation, which may be explained 
in the first chapter. 
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1. S~ecific power Installation 
According to the measurements ur 111ean wind velocity distribution in Germany in 
/1/ as shown in Fig. 1, there is an evident di fference between the coastal 
region wi th high mean wind veloci ty and inland areas wi th lower wind areas. The 
Voith wind turbine is designed specially for inland areas with a mean wind velo-
city of 4-5 m/sec. This wind distribution profile is not restricted to Germany. 
rt is essen tially also found in other countries. There fore the Voith wind tur-
bine is usable worldwide mainly in inland areas of most continental countries. 
For this region the right specific power Installation should be analyzed. 
The major distribution to the solution of this problern and the resulting concep-
tion of the wind rotor shape we obtained from U. Hütter. 
According to his studies and the calculation based an different wind power 
measurements on several weather stations in Germany it is possible to describe 
the variation of the yearly wind power output from a speci fic power Installation 
factor 
PR 
1r = 
A 
with p R rated power 
and A :: rotor disk area 
The results of calculations in /2/ demonstrate that a clear dependence exists of 
the zero operatim time/year on tllis speci fic power Installation factor 1L . 
Fig. 2 g.ives a relative feature of this dependence an the mean wind velocity 
VlO measured at a heigth of 10 m. This figure shows that there is a need of 
low power Installation factor lt , if the wind turbine installation point lies in 
low wind regions of a country in order to get a fairly continuous delivery of 
wind energy. The Voith WEC 52/265.8, therefore with a factor of ~ = 125 W/m2 
has about the same operation time/year as the German ProjP.ct GROWIAN with 1t' = 
380 W/m2 an an Installation point in the costal area of the North Sea. The ge-
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neral trend in many wincl power developments is towards high 
stallation points with lligh mean wind veloeitles. 
2. The choice oF the speed ratio 
Factars and in-
The idea of the designed concept is to test a high-speed wind turbine with an 
eFficient blade performance. According to the extensive studies oF U. Hütter For 
the Voith wind turbine at the testField in Stätten - the same place where the 
Former W 34 were in operation From 1956 till 1964 - the maximum extractable wind 
power in Stätten and on comparable sites in central Germany is possible at a re-
presentative mean wind velocity of v10 = 6,3 m/s at 10m height as seen in 
Fig. 3. 
For this wind speed the portion of the total energy output reaches a maximum, iF 
the Frequency distribution oF the wind velocity after /1/ represented by di ffe-
rent mean wind velocites is taken into account. Even though the low wind velo-
cities reach the tüghest frequency distritJution For the two stations selected as 
representative For the general - in Fig. :3, they do not get the most position oF 
the possible energy output/year, the same situation as with the low Frequency 
distribution of the high wind velocity oF v10 = 9 m/s and oF v10 = 11 m/s. 
Based on the wind velocity of v10 = 6,3 m/s and a constant angular velocity 
oF w == 3, 9 1/sec (n = 37 rev/min) the Voith wind energy converter has a 
designed tip speed ratio of 
W·R 
Ar - - 16 
v1o 
with tt1e rotor t.i.p radius R = 26 m 
and reaches the rated power at 
A TR = 12 ( V 10 = 8, 7 m/ s) 
a ratio, which is an upper limit in respect to other wind turbines as mentioned 
in Fig. 4. 
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The consequence of this layout for the construction of the whole rotor gives 
some advantages and on the other hand some problems, which are outlined in the 
following context. 
3. The effects of the high tip speed ratio 
a) The blade shape 
Following the classical way of determining the optimum performance of wind tur-
bines as published in /3/ and /4/, the designed speed ratio requires a certain 
contour form of the blade. The result for the Voith rotor is a wing blade which 
is extremly slender compared to other blade configurations as shown in Fig. 5. 
The main geometric parameters are 
R2 
the aspect ratio of one blade AR =- = 39 
AB 
tT 
the taper ratio t" = -
t 
max 
= 0,27 
AB 
and the solidity factor of the roter I.) =- :::: 0, 016 
A 
with AB = blade area 
tmax 
"' 
maximum chord length 
tT = chord length at blade tip 
The blade twist has a range of 
in the relevant blade section from 6 m up to 26 m radius. 
One designed goal for this roter is to operate the wind turbine in a 1 p-upper-
critical working range. In order to realize the required stiffness and mass 
distribution for these frequency and response calculations, the construction of 
the blades is only possible with the use of advanced composite technology. This 
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construction technique was solved in close collaboration with the helicopter 
division of the German aircraft manufacturers MBB, of whom we shall hear more in 
this meeting. 
b) The power coefficient 
Going back to the definition of the power coefficient 
p 
~n·vro. A 
with ~ = air density and the Former definition of v10 and A, the power P can 
have under constant conditions of the other terms, different definitions: 
In idealized conditions, which means without drag, the power coeficient is in-
dependent of the liftldrag ratio (LIO) of the profiles: 
cpid + r (LIO) 
In Fig. 6 this idealized power coefficient cpid for the Voith rotor reaches 
its best values at a mean wind speed 
5,5 mls ~ VlO s 6,5 mls 
But, in general there is a strong influence of the profile drag on the power 
coefficient as it is published in I 51 and see'' :fl c-ig. 7. 
With the increasing tip speed ratio a increas.ing LIO ratio is required to get a 
good performance of the rotor. The influence of L/0 ratio is usually expressed 
by an efficiency factor 7 LIO· 
~ LIO = f (LIO) 
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For structural reasons with increasing bending and torsional moments and there-
fore necessary growing inertia moments towards the blade root it is not possible 
to have a constant L/D ratio over the roterblade at all radii. Thus, the Voith 
rotor blade with the given thickness distribution has a profile Variation going 
from the thick profile GOE 642 in the inner parts to the thin profile WH 301 in 
the outer parts of the blades, as is demonstrated in Fig. 8. 
The LID-ratio distribution is similar to the measured values of the Wortmann 
FX-W profile family going from about L/D = 30 in the 6 m section up to L/D = 150 
at the blade tip. The calculation of L/D efficiency factor is given in Fig. 9. 
For the representative radius of r = 0,75 R the L/D efficiency decrease not very 
much in the case of optimum pitch angle with ~ ß5 = oo, between 8 =Ar= 18 
which indicates a good utilisation of the profiles by the designed tip speed 
ratio of .1 T = 16. 
From Fig. 7 it can also be seen that the influence of the number z of blades to 
the power coefficient cp of the rotor decreases with increasing tip speed 
ratio and therefore does not tremendously effect the Voith rotor with a designed 
tip speed ratio of ). T = 16. 
The effect of the number of blades z can be expressed in an analogaus matter to 
the L/D influence, which means, to calculate an efficiency factor ~ z. The 
factor is consequently a function of the tip speed ratio Ar 
Including all effects, the integrated mean power coefficient of the whole rotor 
becomes finally 
R 
1 
1 LID dr 
R 0 
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The results are given in Fig. 10. The Voith rotor will have a range of operation 
between a cut-in wind velocity of v10 = 4,5 m/s and a cut-out wind velocity of 
Vlü = 25 m/s. 
The rated power will be reached at v10 = 8,7 m/s mean wind velocity. An im-
pression of the rotor loading conditions give the mean lift coefficient ca of 
the rotor blades. It can be seen that with decreasing tip speed ratio the lift 
coefficient ca of the blades increases up to the rated power. At the rated 
power and with further increasing wind velocity the mean lift coefficient goes 
back again, while there is no need to use the whole capable wind energy. The 
blade pitch angle should be turned toward the lower angle of attack. 
4. The conseguences of the high performance blades on the construction and the 
aeroelastic behavior 
To conclude the presentation of the designed Voith rotor concept in respect of 
power optimation it is necessary to give a survey of the consequences on 
structural and aeroelastic behavior of the blades. The rotor as presented here, 
has in some aspects considerable advantages. 
a) The slender blades with low blade area give a considerable mass reduction 
compared to bigger blades with low ~designed tip speed ratio as shown in Fig. 5. 
Therefore the alternating in-plane bending moments and forces due to the 
grav Ha tional loads, the gyrocopic moments and other mass rela ted 
characteristics are reduced. 
b) In the loading cases of high wind speed with no rotating blades the blade 
root moments are in the same order as the moments at rated speed and have no 
greater problems then the moments at rated speed. 
c) The high rotation speed of the rotor shaft reduces the needed gear ratio to 
the generator and reduces consequently the lass of efficiency due to this gear 
ratio. 
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d) The torsional natural frequency of these slender blades are high, which has a 
positive effect on the aeroelastic stability behavior. 
On the other hand the chosen rotor concept has also realisation difficulties, 
which are to be solved. 
a) The L/0 ratio requires an aerodynamic performance which results in a 
necessity for composite materials with surface conditions of the blades compar-
able to the wing configurations of modern plastic competition gliders. 
b) The required stiffness and mass distribution for this slender blade is only 
possible to realize through the extensive use of carbon fibre composite mate-
rial. Both the components and the handling process are relatively expensive. But 
on the other hand
1
a mass production of rotor blades in this configuration will 
bring the cost to a lower level. 
The presented development of the Voith rotor will expect some improvements for 
wind power utilisation. A final evaluation will give the operation of the wind 
turbine and the related study of the cost effectivness of the concept. 
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l. Einleitung 
Im Rahmen unseres Forschungsvorhabens ET 4104 A mit dem Titel "Ent-
wicklung, Bau und Erprobung eines Windenerg ieconverters WEC 52/265. 8" 
wurde sehr schnell deutlich, daß besonderes Augenmerk auf die Aus-
führung des Rotors bzw. dessen Blätter gelegt werden muß. 
Fur den Bau der Rotorblätter wurden Wege mit neuen Technologien und 
Konstruktionsweisen beschritten. Es wurden Rotorblätter in Faserver-
bundbauweise entwickelt und fur die Primärstruktur CFK mit T 300 
Fasern verwendet. 
Mit diesem Anwendungsverfahren erbrachten umfangreiche Berechnungen 
hinsichtlich Festigkeit, Steifigkeit und Strukturdämpfung gute Er-
gebnisse. 
Den Berechnungen lagen jedoch nicht alle erforderlichen Eingabedaten 
vor, so daß hierfür Absch'ätzungen und Annahmen getroffen werden 
mußten. Insbesondere waren Koppeleinflüsse der Rotorblätter auf das 
Mastbauwerk im dynamischen Verhalten schwer zu finden. 
Aus Gründen der Sicherheit werden deshalb experimentelle Untersu-
chungen zunächst am einzelnen Rotorblatt im Standversuch und des-
weiteren im Freifeld am Rotor an der unter Last arbeitenden Maschine 
unerläßlich. Man will damit die Ver if iz ierung oder auch Korrektur-
werte für die bei der Auslegung getroffenen Annahmedaten erzielen. 
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Meßtechnische Untersuchungen an sich drehenden Rotorblättern von 
WEC's sind nun insofern nicht allt'äglich, da Meßsignale über 3 Dreh-
ebenen, nämlich aus der Rotorblattebene, der Rotorwellenebene und 
der Gondeldrehebene zum Meßdatenempfang in die Bodenstation über-
tragen werden müssen. 
Vorüberlegungen haben ergeben, daß das dynamische Verhalten des 
Windturbinenrotors mit einer Anzahl von 16 Meßstellen ausreichend 
genau erfaßt werden kann, so daß zur Lösung der Meßaufgabe am sinn-
vollsten der Einsatz einer 16-Kanal-Telemetriemeßanlage vorgesehen 
wird. 
2. Meßaufgabe 
Für die Schwingungsmessungen am Zweiblatt-Windturbinenrotor sind je 
Rotorblatt 16 Meßwertgeber zu installieren. Zur Erfassung von Meß-
signalen für Schwenk- und Schlagbewegungen an den Blattspitzen sind 
je ein Beschleunigungsaufnehmer, für die restlichen Meßstellen Dehn-
meßstreifen einzusetzen. Es sind demnach 16 Analogmeßstellen quasi 
gleichzeitig zu erfassen. Eine Fernsteuerung zur Meßstellenumschal-
tung vom einen Rotorblatt auf das andere soll zusätzlich noch die 
Ein/Aus-Schaltung der Telemetriemeßanlage von ihrer Stromversorgung 
vornehmen können. 
Die Meßstellenverteilung auf den beiden Rotorblättern wurde nach Ab-
schluß der EDV-Rechnungen zur Rotorblattoptimierung und Vorlage der 
Plotteraufzeichnungen für die Rotorblatt-Eigenschwingungsfarmen an-
geordnet. Es wird eine Meßstellenverteilung nach Bild 1 vorgenommen. 
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Infolge des geographisch exponierten Aufstellungsortes des Wind-
energreconverters, des teilweise aus CFK-Faserwerkstoff herge-
steH ten und damit stromle itf'ähigen Rotorblattes ist die Telemetrie-
meßanlage vor Zerstörung durch Blitzeinschl'ä.ge zu schützen. 
Um ein Höchstmaß an Datenübertragungssicherheit zu gewährleisten, 
sind dre Meßsignale im Rotorkopf zu verstärken, zu dig italis furen 
und zur drahtlosen Meßwertübertragung in einen PUlscode zu formen 
(PCM~Code). Die sendefähigen Meßdaten sind über eine PCM-Meßstrecke 
in die Bodenempfangsstation zu übertragen. Dort sind die Meßdaten 
wieder zu entschlüsseln, einerseits mittels eines Linienschreibers 
optisch analog aufzuzeichnen und andererseits parallel dazu mittels 
einer Analogbandmaschine zur späteren Weiterverarbeitung in der EDV-
Anlage, abzuspeichern. 
Die Meßaufgabe ist in 2 Versuchen durchzuführen: 
2.1 Standversuch 
Eine wesentliche Aufgabe vor dem Versuch ist die Eichung der Meß-
wertaufnehmer. Zu diesem Zweck sind beide Rotorblätter in einer 
Prüfvorrichtung jeweils in Schlag- und Schwenkrichtung statisch zu 
belasten. Die Last ist stufenweise über ein Lastgeschirr in das Ro-
torblatt einzuleiten und die auftretenden Durchbiegungen sind zu be-
stimmen. 
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In Verbindung mit der Meßwertaufnehmer-Eichung ist die gesamte Tele-
metrie-Meßeinrichtung im Originalaufbau auszutesten. 
Der Forschungsauftrag ET 4343 A für die Rotorblattentwicklung, der 
als Unterauftrag von der Fa. MEB durchgeführt wird, enth'alt auch die 
Durchführung einer Modalanalyse am fertigen Rotorblatt. 
Dabei sollen mittels der Telemetrieanlage parallel aufgenommene und 
auf Magnetband abgespeicherte Daten anschließend als Testbeispful 
durch die Schwingungsanalysengeräte der Fa. MBB ausgewertet werden. 
Dfuse Auswertung dient gleichzeitig zur Austestung der Adaptions-
fähigkeit der verschiedenen Geräte, um später dfu aus dem Freifeld-
versuch durch Voith aufgenommenen Meßdaten von MBB auswerten lassen 
zu k'önnen. 
?.2 Freifeldversuch 
Das dynamische Gesamtverhalten des leeseitig angeströmten Zwei-
blatt-Windturbinenrotors ist im gesamten Betr fubsbereich zu er-
mitteln. 
3. Komponenten der Telemetrie-Meßeinrichtung 
Mit nachstehender Beschreibung soll anhand des Bildes 2 eine kurze 
Information über die Funktion und den Aufbau der Komponenten der Te-
lemetr ie-Meßeinr ichtung gegeben werden. W fu bereits erwähnt, werden 
die Rotorblätter zur Meßwertaufnahme mit Dehnmeßstreifen und Be-
schleunigungsaufnehmern bestückt (vgl. Bild 1). 
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Seide Meßwertaufnehmerarten werden in Vollbrückenschaltung ausge-
führt und können elektrisch gleich behandelt werden. Die Meßwertauf-
nehmer bilden fur die Stromversorgung die Hauptverbraucher, weshalb 
ihr Innenwiderstand sehr groß gehalten wird. Die Meßwertaufnehmer 
werden über einfach verdrillte und abgeschirmte Kabel mit den Blitz-
schutzeinheiten, die im Rotorkopf installiert sind, verbunden. 
Beim Blitzeinschlag in die Rotorblätter wird sich ein Induzieren von 
Spannungen in die abgeschirmten Meß- und Speisespannungsversorgungs-
Ie itungen nicht vermeiden lassen. Die Blitzschutzeinheit ist deshalb 
derart bemessen, daß induzierte Spannungen bis 40 kV über kombi-
nierte, selbstlöschende Funkenstrecken und Diodennetzwerke sicher 
gegen Masse abgeleitet werden. 
Zur Umschaltun9 aller Meßstellen einschließlich ihrer Spannungsver-
sorgungen von Rotablatt A auf B wird ein mechanisches, vibrations-
festes Relais-Umschaltsystem eingesetzt. 
Die Umschaltung wird über ein Funkfernsteuergerät, welches auch für 
die Ein/Aus-Schaltung der Telemetrie-Meßeinrichtung vorgesehen ist, 
von der Bodenstation aus bedient. 
Für die Stromversorgung der Meßwertgeber, Vorverstärker und Teleme-
triegeräte aus der Meßstation in den sich drehenden Rotorkopf wurden 
verschiedene Stromübertragungsmöglichkeiten überlegt. Von Schleif-
ringen sollte jedoch von vornherein wegen der möglichen Störein-
flüsse abgesehen werden. Dann wurde der Einbau von radial und axial 
induktiv koppelnden Stromübertragern untersucht. 
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Beide Formen wären möglich gewesen, jedoch waren sie letztlich im 
Gesamtkonzept der Konstruktfun nicht realisierbar. Deshalb wurde auf 
eine autarke Stromerzeugung bestehend aus 5 SiliziumFSolargenerator-
panelen, die vor dem Rotor aufgebaut sind, gegriffen. Entladeschutz-
dioden verhindern eine gegenseitige Beeinflussung der Solargenera-
toren. 
Ein Spannungs-Vorregler sorgt für ein kontinuierliches Laden der 
Nickel-Cadmium-Pufferbatterie. Mit voller Batterie wird bei ung'ün-
stigster Wetterlage und Beleuchtung eine Meßbetriebszeit von min-
destens 24 Stunden erreicht werden. 
Im Zentralteil der Telemetrie-Meßeinrichtung bereitet zunächst die 
Stromversorgungseinheit die Batteriespannung auf und versorgt Meß-
wertaufnehmer, Vorverst'arker, PCM-Encoder und HF-Sender. 
Die einzelnen Brückenspannungen der Meßwertaufnehmer werden in den 
zugeordneten Vorverst'arkern verst'arkt und im Zeitmultiplexverfahren 
auf einen Kanal geschaltet und so dem PCM-Encoder zugeführt. Hier 
erfolgt die Analog/Digital-Wandlung, die Darstellung der Meßwerte in 
Dig italworte, die Parallel/Seriell-Wandlung und die Codewandlung. 
Der erzeugte Datenstrom wird schließlich frequenzmoduliert und im 
HF -Sender einer durch die Deut sehe Bundespost genehmigten Tr'ager-
frequenz einer Funkstrecke aufgeprägt. In der Widergabeelektronik in 
der Bodenempfangsstat.iDn findet dann die umgekehrte Datenwandlung 
statt. 
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Die so erzielten Meßdaten können dann wahlweise auf dem Linien-
schreiber zur Anzeige gebracht oder parallel auf dem Magnetband ge-
speichert werden. Zur Weiterverarbeitung der Meßdaten in der EDV-An-
lage besitzt der PCM-Decoder noch eine Rechnersehn ittstelle. 
4. Teilmontage der Telemetriekomponenten 
Die Telemetriekomponenten sind in den beiden Rotorkopfgeh'äuseteilen 
Bild 3 und Bild 4 ersichtlich. Die Geh'äuseteile sind diagonal 
zwischen den Rotorblättern angeordnet. S'ämtliche Steckverbinder wur-
den in MIL-SPEC-Ausf'ührung gewählt, da hohe Anforderungen hinsicht-
lich Kontaktsicherheit und Dichtheit gegen Luftfeuchtigkeit verlangt 
werden. Das Bild 5 zeigt im unteren Bereich den Steuerschrank des 
WEC mit dem Telemetr ieencoder. 
5. Aktueller Montagestand 
Die Planung der Rotorblattschwingungsmessungen war ursprünglich auf 
einen frühzeitigen Fertigungsendtermin der Gesamtanlage ausgelegt. 
Insofern war die Teilmontage der Telemetriekomponenten bereits im 1. 
Quartal 1980 beendet. 
z.zt. sind sämtliche Einzelteile des Rotorkopfes gefertigt und be-
finden sich im Zusammenbau. 
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In diesem Zusammenhang erfolgen jetzt die Eichung der DMS-Meßstelle 
16, die auf dem Bild 6 an dem auf der Rotorwelle gelagerten Schub-
joch zu sehen ist und die ebenfalls auf diesem Bild 6 ersichtlichen 
Verdrahtungsarbeiten. 
6. Terminaussicht 
Der Standversuch 2.1 erfolgt unmittelbar nach der Fertigstellung der 
Rotorblätter. Von Seiten der Fa. MBB, die gemäß 2.1 die Entwicklung 
der Rotorblätter im Auftrag haben, wurden dafür der Anfang des 2. 
Quartals 1981 angegeben. Der Freifeldversuch wird gemäß unserer Ter-
minplanung im 3. Quartal 1981 beginnen können. 
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Zusammenfassung 
Dieser bericht beschreibt die im Rahmen der 11 Rotorblattentwicklung 
ET 4343 A für Windenergieanlage Stötten 40707b 11 im Zeitraum vom 
01.05.79 bis 28.02.81 durchgeführten Entwicklungs- und Fertiguns-
aktivitäten. 
Unter Zugrundelegung von Basisdaten der Gesamtauslegung wie Geometrie, 
Massen- und Steifigkeitsverteilung wurde ein Rotorblatt in Faserver-
bund-Bauweise konstruiert und das Erreichen der Zielvorgaben durch 
statische und dynamische Versuche an einem 10,2 m langen Baumuster 
des Blattinnenbereiches nachgewiesen. 
Darüberhinaus wird ein neuartiges Formen- und Bearbeitungskonzept 
beschrieben, daß es erlaubt, Bauteile in dieser Größenordnung gegen-
über herkömmlichen Fertigungstechnologien mit geringerem Fertigungs-
mittelaufwand herzustellen. 
Der Bericht endet mit der Fertigung der Flügelhalbschalen des ersten 
26 m langen Blattes. 
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Statusbericht Rotorblattentwicklung ET 4343 A 
für Windenergieanlage "Stätten 40707b" 
Stand: 28.02.1981 
I. Zielsetzung 
Unter Berücksichtigung vorgegebener Auslegungsparameter (im 
wesentlichen Blattgeometrie und Blattsteifigkeit) sollen 
zwei Rotorblätter für die Windenergieanlage "Stätten 40707 b" 
in Faserverbundbauweise entwickelt und gefertigt werden. 
II. Konstruktion 
11.1 Blattauslegung 
Da Blattmasse, Massenverteilung und Steifigkeitsverteilung in 
direkter Abhängigkeit miteinander verknüpft sind, ist über Blatt-
querschnitts- und Balkenmodellrechnungen eine Annäherung an die 
Zielvorgaben nur in mehreren Iterationsschritten möglich. 
Nach Erreichen der Sollvorgaben wurden die Blattdaten an den 
Anforderungen der Gesamtanlage gespiegelt und anschließend 
verifiziert. 
Unter Berücksichtigung der im Betrieb auftretenden Lasten wurden 
die Verbindungselemente (Dehnschrauben und Querbolzen) dimen-
sioniert und die Blattanschlußsteifigkeiten überprüft. 
Der Blattanschluß wurde thermal so ausgelegt, daß der Wärmeaus-
dehnungskoeffizient des Anschlußquerschnittes mit dem des Stahl-
Blattlagers übereinstimmt und somit Reibung zwischen den Bauteilen 
ausgeschlossen wird. 
11.2 Konstruktiver Aufbau 
Auf Grund der hohen Steifigkeitsforderungen bei möglichst geringer 
Blattmasse wurde ein "gebettetes" Blatt (Schaumkern) als Konstruk-
tionsprinzip gewählt, da die Holmbauweise bei großen Flügeln ein 
ungünstigeres Verhältnis von Steifigkeit zur Masse zeigt. 
Darüberhinaus entfallen bei einem Vollschaum-Blatt die Paß- und 
Kontrollprobleme, die bei Holmeinpassungen geringer Bauhöhe im 
Blattaußenbereich auftreten würden. 
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Die Biegesteifigkeit in Schlag- und Schwenkrichtung wird durch 
Unidirektional-Kohlefasergewebebahnen (Kette-Schußverhältnis 
9: 1) in Blattlängsrichtung gewährleistet, die Trosionssteifig-
keit durch Glas-Faser-Gewebebahnen in + 45° Richtung zur Blatt-
längsachse. 
Bedingt durch nicht schließbare Blattformen (111.1 .2) wird 
jeweils ein halber Flügel aufgebaut und dann beide Blatt-
häl.ften verklebt. Der Torsionsverbund erfolgt durch Aufkleben 
von Torsionsschalen an Nasen- und Endkante. Der Schaumkern dient 
sowohl als lokale Stützstruktur (Beulen) für die Schalen als 
auch zur Aufnahme von Schubkräften. 
Die Krafteinleitung in das Rotorblattlager erfolgt durch den be-
reits im DNW-Programm (Deutsch-Niederländischer-Windkanal) er-
probten Blattanschluß mittels Querbolzen und Dehnschrauben. 
Querkräfte werden über eine stumpf an den Blattanschluß geklebte 
Bodenplatte mittels Scherbuchsen in das Lager eingeleitet. 
Der Blitzschutz besteht aus einem profilierten Aluminiumstrang 
(Querschnitt 50 mm2 ), der in die Blattstruktur integriert ist. 
Der Hinterkantenschutz besteht aus einem nachträglich auf die 
Blattenäkante aufgeklebten 1 mm dicken und 50 mm breiten 
Aluminiumblech. Das Aluminiumblech liegt innerhalb der Blatt-
kontur. Für den entsprechenden Durchsatz wird vor Bauteilfertigung 
ein Streifen in die Form eingelegt. Vorder- und Hinterkantenleiter 
werden an der Blattspitze durch eine Aluminiumkappe verbunden. 
Im äußeren Blattdrittel wird als Flächenschutz ein dünnes Alu-
miniumgewebe (Alu-mesh) nachträglich aufgeklebt und mit den 
Hauptleitern durch versenkte Schrauben leitend verbunden. 
Bei Erreichen der Auslegungsparameter wurde das Blatt nach 
Einfrieren des Konstruktionsstandes weiter detailliert und ein 
Zeichnungssatz erstellt. 
Bestandteil des Zeichnungssatzes sind Laminierpläne die als 
Werstattzeichnungen den Laminataufbau bzw. die Gewebeablage 
vorgeben. 
11.3 Material 
An die Blätter großer Windenergieanlagen werden hohe Anforderungen 
hinsichtlich Lebensdauer, Leichtigkeit und Steifigkeit gestellt. 
Auf Grund der hohen spezifischen Steifigkeit und Festigkeit wurde 
für die Primärstruktur CFK mit T 300 Fasern in Form von Gewebe-
Prepregs ausgewählt. 
Als Matrix wurde das in Frankreich luftfahrtqualifizierteM 10-
Harzsystem ausgewählt. Dieses Harzsystem hat eine Topfzeit von 
60 Tagen bei Raumtemperatur und erfordert einen Mindestaushärte-
druck von nur 0,5 bar. Diese extrem lange Topfzeit ermöglicht 
eine kontinuierliche Fertigung des Flügels ohne Zwischenaushärtung. 
Die für den Bau der zwei Rotorblätter benötigten Materialien sind 
zum überwiegenden Teil von Zulieferfirmen bereits geliefert. 
Restlieferungen werden bis Ende April 1981 erwartet. 
84 
111. Fertigungsmittel 
111.1 Laminierformen 
111.1.1 Oberflächendefinition 
Durch Unterteilung der Flügeloberfläche in 11 Schüsse 11 kann 
unter lnkaufnahme kleiner Fehler die geringfügig sphärisch 
gekrümmte Oberfläche eines Schusses numerisch mit Hilfe der 
Tangentenbedingung ~leiche Steigung in gleichen Profilpunkten) 
in eine zweidimensionale Fläche übergeführt und somit abge-
wickelt werden. Die abgewickelten Flächen werden mit von der 
Profilkontur abhängigen Biegelinien versehen und bilden als 
Abwicklungszeichnungen mit je zwei Querschnittszeichnungen 
pro Schuß Grundlage für die Fertigung der Blattformschalen. 
!11.1.2 Formschalen 
Die Blattform besteht aus zwei nicht schließbaren Halbschalen 
die jeweils aus 5 Abschnitten (Schüssen) bestehen. Jeder Schuß 
wird aus einer aus einem 8 mm dicken Blech gebogenen Formschale 
gefertigt, die auf einem aus Mero-Baukastenelementen herge-
stellten und auf dem Boden verankerten Untergestell befestigt 
ist. Wegen der bei Erwärmung auftretenden Thermaldehnung der 
Schale, sind die Auflagerpunkte zwischen Schale und Untergestell 
so ausgeführt, daß eine thermische Entkopplung beider Kompo-
nenten gewährleistet ist. Die Blechschale ist so torsionsweich, 
daß der Blattaufdrehwinkel (Twist) beim Aufstellen berücksichtigt 
werden kann. 
Entsprechend den Ausführungen in 111.1.1 und 111.1.2 wurden 
11 Formschalen aus 8 mm dickem Stahlblech gebogen sowie 11 Form-
untergestelle aus Mero-Bauelementen gefertigt und vormontiert. 
Die 11. Formschale wurde aus geometrischen Gründen (kreis-
förmiger Anschlußquerschnitt des Blattes) als Zusatzschale im 
Anschlußbereich erforderlich. 
111.1.3 Formheizung 
Das Aufheizen der Form erfolgt mit Hilfe eines ca. 1,5 mm 
dicken CFK-GFK-Geleges. 
Nach Endabnahme des Aufstellzustandes der Laminierformen wurde 
als lsolierschicht ein dünnes GFK-Laminat auf die Formober-
fläche laminiert, auf das dann Kohlefasergewebebahnen geklebt 
und an ein Heizgerät angeschlossen wurden. 
Durch Anlegen von elektrischem Strom erwärmen sich die Kohlefaser-
gewebe durch Ihren Eigenwiderstand. 
Das Heizgerät isteine transformatorähnliche Einheit mit eingebauter 
Regeleinrichtung, die es ermöglicht, die Heizung auf konstante 
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Temperatur während der verschiedenen Phasen des Härtezyklusses 
zu regeln. 
Die eben beschriebene Heiztechnik wurde durch umfangreiche 
Versuche in denen die Temperaturverteilung und deren Konstanz 
über die Versuchszeit gemessen wurde zur Anwendung für die 
Flügelfertigung qualifiziert. 
111.1.4 Blattformen-1n$tallation 
Da sowohl Blattformen, als auch Form-Installation und Be-
heizungstechnik technisches Neuland sind, wurden zunächst 
die ersten zwei Formschüsse im Blattinnenbereich (Radius-
stellen R = 0,8 bis R = 11 m) zur Fertigung eines 10.2 m 
langen Blattabschnitts montiert. 
Aufstellbeschreibung: 
Montage Formschale - Untergestell 
Die Formschalen wurden mit den einzelnen höhenverstellbar 
ausgeführten Auflagerköpfen der Untergestelle verschraubt. 
Die Bohrungen wurden abgedichtet. 
Verbindung Formschale-Formschale 
Die Formschalen wurden mit Hilfe einer entsprechend der Pro-
filkonturgebogenen Metalleiste momentenfrei so verschraubt, 
daß der Stoß zwischen den Formschalen mit einer runden Sili-
kondichtschnur abgedichtet werden konnte. 
Herstellung von Konturschablonen 
Mit Hilfe der bereits für die Formschalenfertigung erstellten 
Profil-Querschnittszeichnungen wurden Holzschablonen mit der 
Soll-Profilkontur am jeweiligen Formschalenanfang und -ende 
angefertigt. Die Positionen der Profilauffädelachse wurden 
jeweils durch eine Bohrung gekennzeichnet. 
Ausrichten der Formen 
Zunächst wurden die Holzschablonen an den Radiusstellen 0,8 m, 
6 m und 11 m auf beste Passung aufrecht positioniert. Mit 
Hilfe der höhenverstellbaren Auflagerelemente der Untergestelle 
wurden die Formschalen so eingerichtet, daß: 
a) die Bohrungen (Auffädelachse) der Schablonen in einer Linie 
lagen (Einmessen mit Theodolith) 
b) vorher auf der Schablone markierte Bezugslinien horizontal 
verliefen (Gemessen mit Wasserwaage). 
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Die Profilauffädelachsen beider Formschalen müssen sowohl 
seitlich als auch in Höhenrichtung parallel zueinander 
verlaufen. 
Einstellen der Form auf Ebenheit 
Da es sich bei den Formschalen um abgewickelte, d.h. nicht um 
sphärisch gekrümmte Flächen handelt, müssen die Biegelinien 
Geraden darstellen. Die Geradheit wird mit Hilfe eines 
Lineals geprüft und gegebenfalls durch Nachstellen an den 
Auflagerelementen korrigiert. 
Fixieren des Aufstellzustandes 
Nach nochmaliger Oberprüfung des Aufstellzustandes wurden die 
Blattformen fixiert und die Verstellelemente versiegelt. 
Verlegen der Schienen 
In definiertem Seiten- und Höhenabstand in Bezug auf die 
Auffädelachsen wurden Fahrschienen für das Abrichtportal 
eingemessen und mit dem Hallenboden verdübelt. 
III.1 .5 Qualitätssicherungsmaßnahmen für Blattform-Installation 
Sowohl für die Abnahme der Formschalenkontur als auch für die 
Blattformeninstallation wurden Kontrollvorschriften erarbeitet. 
Die Kontrollvorschriften schreiben Kontrollumfang, -zeitpunkt 
und Art der zu kontrollierenden Dinge vor. 
Der korrekte fertigungsgerechte Aufstellzustand der Form wird 
durch laufende Anwesenheit eines Kontrolleurs während der 
Aufstellarbeiten sowie eine entsprechend der Kontrollvorschriften 
durchgeführte Endabnahme der Formen sichergestellt. 
III.2. Abrichtvorrichtung 
Für das Fräsen der Blattrennebene wurde eine Abrichtvorrichtung 
konstruiert und gefertigt. Die Abrichtvorrichtung besteht aus 
einem aus Mero-Bauelementen zusammengebauten Portal, daß auf 
zwei Fahrschienen läuft und die beiden Blattformen überspannt. 
In das Portal wird die Fräseinrichtung eingehängt, die im wesent-
lichen aus einem in Blattiefenrichtung geführten Support mit 
zwei Antriebseinheiten für zwei Topfscheiben als Abrichtwerk-
zeuge besteht. Die Verwindung der Blattebene erfordert eine 
veränderliche Neigung der Fräseinrichtung zur Horizontalen, 
die durch eine seitlich an die Blattformen angebrachte Führungs-
schiene gegeben wird. 
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111.3 Beschneide- und Bohrvorrichtungen 
Die nachstehend beschriebenen Vorrichtungen zur Bearbeitung 
des Blattanschlusses wurden konstruiert, gefertigt und 
während der Fertigung des Großbauteils eingesetzt. Der Antrieb 
der Bohr- und Beschneidewerkzeuge erfolgt durch eine zentrale 
Antriebseinheit über eine biegsame Welle. 
11!.3.1 Beschneidevorrichtung 
Die Beschneidevorrichtung besteht im wesentlichen aus einem 
die Blattwurzel umspannenden Führungsring auf dem eine in 
Radial- und Umfangsrichtung bewegliche Schneideeinrichtung 
so angeordnet ist, daß von Hand ein schrittweises durchtrennen 
der ca. 90 mm dicken Blattanschlußlaminate möglich ist. 
Als Schnittwerkzeug wurde ein diamantbesetztes Kreissägeblatt 
ausgewählt. 
Die Position des Führungsringes am Bauteil wird durch in die 
Form eingebrachte Anrisse definiert, deren Abdrücke sich an 
dem entformten Bauteil wiederfinden. 
III.3.2 Bohrschablone 
Die Bohrschablone definiert sowohl die Lage der Sacklöcher in 
Blattlängsrichtung als auch die Lage der Durchgangslöcher in 
radialer Richtung. Die Bohrschablone ist so ausgeführt, daß 
die Bohrvorrichtung an ihr befestigt werden kann. 
III.3.3 Bohrvorrichtung 
Die Bohrvorrichtung besteht aus einer an die Bohrschablone 
anflanschbares Gestell mit einer Bohr- und Vorschubeinheit. 
Der Vorschub erfolgt über Zahnstange und Zahnrad mit Hilfe 
eines Handrades. Mit der Bohrvorrichtung können sowohl die 
in Blattlängsrichtung liegenden Sacklöcher, als auch nach 
Umklappen der Vorschubeinheit um 90° die in radialer Richtung 
verlaufenden Durchgangslöcher gebohrt werden. 
IV. Großbauteilfertigung 
Um die theoretischen Eigenschaften (insbesondere Massen-
und Steifigkeitsverteilung) mit den tatsächlich unter Fer-
tigungsbedingungen realisierten Bauteileigenschaften ver-
gleichen zu können, wurde ein 10,2 m langes Großbauteil 
des Blattinnenbereichs mit Original-Laminataufbau zu Test-
zwecken gefertigt. Verfahrenstechnisch relevante Parameter, 
wie Verarbeitbarkeit des Prepregs, Laminierzeiten, Aufheiz-
raten und Ausrichtgenauigkeit der Fasern wurden überprüft 
bzw. neu festgelegt. · 
IV. 1 
IV .1.1 
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Fertigung der Laminatschalen 
Einlegearbeiten 
Vor Aufnahme der Einlegearbeiten wurde in die mit der Heizung 
ausgerüsteten Laminierformen ein Trennmittel eingebracht. 
Die für die Torsionshaut fertig zugeschnittenen GFK-Gewebe-
prepregs wurden unter einem Orientierungswinkel von + 45° in 
die Form eingelegt und mit Teflonrollen festgewalzt.-Ohne 
Zwischenhärtung wurden beginnend an der Radiusstelle 
R =11m die CFK-Unidirektionallagen in gleicher Weise 
allerdings in 0°-Richtung und zum Blattanschluß hin geschäftet 
eingelegt. Die CFK-Lagen gewährleisten die Schlag- und 
Schwenksteifigkeit des Blattes. 
Direkt am Blattanschluß wurden zusätzliche CFK-Lagen in 
0°-Richtung zur Versteifung sowie in 90°-Richtung aus Thermal-
Ausdehnungsgründen eingelegt. 
Zur Aufdickung des Gurtlaminats im Blattinnenbereich und dadurch 
zur Reduzierung der Lochleibungsdrücke und besseren inneren 
Spannungsverteilung dienen zwischen die CFK-Streifen einge-
schäftete GFK-Lagen. 
Um eine noch größere Lochleibungsfläche zu bekommen, wird ein 
inneres GFK-Keillaminat eingebracht, daß innere und äußere 
Gurtlage trennt und es somit ermöglicht mit dem Querbolzen 
in einem ca. 90 mm dicken Laminat anzuschließen. 
Reihenfolge der zu verwendenden Prepregtypen, Lagenzahl und 
Faserorientierungswinkel wurden durch Laminierpläne festgelegt. 
IV.1.2 Vakuumaufbau 
Nach Beendigung der Einlegearbeiten wurde ein Vakuumaufbau 
angebracht der sowohl dem großflächigen Verpressen des La-
minats als auch dem Absaugen eines Teils des Laminierharzes 
diente. 
Der Aufbau selbst besteht aus einer über das Laminat gelegten 
und allseitig zur Form abgedichteten Folie unter der die 
Luft evakuiert wird. 
IV.1.3 Aushärtung des Laminats 
Die Aushärtung des Reaktionsharzes erfolgt exotherm. Die 
Charakteristik des Temperatur-Zeitverlaufes wurde bereits vor-
her an Probelaminaten gleicher Stärke wie das Blattanschluß-
laminat ermittelt. 
In das Heizlaminat der Formen wurden Thermoelemente mitein-
laminiert, die an eine Regeleinrichtung des Heizgerätes ange-
schlossen ist. Diese Maßnahme stellt sicher, daß anfangs eine 
gleichmäßige Durchwärmung des Laminats erfolgt und nach Ein-
setzen der exothermen Reaktion keine zusätzliche Energie-
IV.2 
IV. 2. 1 
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zufuhr durch die Heizung mehr erfolgen kann. 
Der gesamte Heizzyklus folgte der ermittelten Charakte-
ristik des Temperaturzeitverlaufes und wurde laufend 
beobachtet. 
Fertigung des Schaumkerns 
Formen und Einkleben des Schaumkerns 
Nach Entfernen des Vakuumaufbaus wurde in die fertig ausge-
härteten Laminatschalen der Schaumkern eingepaßt. Dieser be-
steht aus ca. 80 mm dicken PVC Schaumplatten, die entsprechend 
der Schaleninnenkontur zugeschnitten wurden. Von R = 6 m bis 
R =11m wurden diese in Blattiefenrichtung gestaffelt und 
von R = 0,8 m bis R = 6 m in Form eines Holmes verklebt. Die 
Verklebung des Schaums zum Laminat hin erfolgte mit einem 
expandierenden kalt schäumbaren Epoxy-Klebesystem (XB 3054 A 
+ Härter XB 3054 B + Treibmittel XB 2972 C) das alle durch 
Zuschnittgenauigkeiten verursachte Hohlräume ausfüllt. 
An den Krafteinleitungsstellen für die statischen Tests wurde 
zusätzlich je eine GFK-Rippe einlaminiert. 
IV. 2. 2 Abrichten des Schaumkerns 
Das Fräsen der Blattrennebenen erfolgte mit Hilfe der in 
Pkt. 111.2 beschriebenen Abrichtvorrichtung. Der Werkzeug-
vorschub wurde manuell vorgenommen. 
IV.3 Zusammenbau 
Die fertig abgerichteten Flügelhalbschalen wurden übereinander-
gelegt, an der Blattvorderkante positioniert und mit dem bereits 
in Pkt. 111.2.1 erwähnten kalt schäumendem Klebesystem verklebt. 
Die im Blattinnenbereich aus geometrischen Gründen (siehe 
Pkt. III.1.2) erforderliche 3. Schale in Form eines 11 Zwickels 11 
wurde von Hand angepaßt und mit kalt aushärtbaren CFK-Nass-
laminaten mit den Flügelhalbschalen verbunden. Der Torsions-
verband wurde ebenfalls an Flügelnase und-endkante mit Nass-
laminaten geschlossen. 
IV.4 Beschneiden des Anschlußquerschnittes 
Die Pkt. 111.3.1 näher beschriebene Beschneidevorrichtung wurde 
auf dem Flügel positioniert und die 90 mm dicken Laminate 
mit geringem Obermaß getrennt. Die so erhaltene Trennfläche 
wurde mit Hilfe einer Zusatzeinrichtung mit + 0,2 mm Genauigkeit 
auf Fertigmaß abgerichtet. 
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IV.5 Bohren 
Bohrschablone und Bohrvorrichtung (siehe Pkt. 111.3.2 und 
111.3.3) wurden zusammen montiert und als Einheit am An-
schlußquerschnitt positioniert. Mit Hilfe von Hartmetall-
Werkzeug erfolgte ein stufenweises Aufbohren der Löcher 
für die Krafteinleitungselemente bis zu einem Bohrungsdurch-
messer von 45 mm. 
V. Versuche und Baumustererprobung 
V.1 Probenprüfung und Komponentenversuche 
Vor Einsatz im Baumuster wurden sämtliche neuartigen Materialien 
(z.B, Schäumsystem XB 3054) technologischen Versuchen unterzogen 
und die mechanischen Eigenschaften durch Zug-, Schub- und Torsions-
proben geprüft. 
Da die grundlegenden Eigenschaften des hier verwendeten Blatt-
ausschusses bereits hinreichend aus dem DNW-Programm (Deutsch-
Niederländischer Windkanal) bekannt sind, wurde auf die Durch-
führung von Komponentenversuchen verzichtet. 
V.2 Baumustererprobung 
Um zu überprüfen, inwieweit sich die theoretischen Bauteileigen-
schaften mit den unter Fertigungsbedingungen realisierten decken, 
wurden statische und dynamische Tests an dem 10,2 m langen 
Großbauteil durchgeführt. Hierzu wurde es waagerecht an einen 
eigens zu diesem Zweck hergestellten 3,3 t schweren rohrförmigen 
Lagerbock geschraubt, der seinerseits auf zwei 800 mm hohen 
und 13m langen Doppel-T-Trägern montiert ist. Der Lagerbock 
ist so ausgeführt, daß die Original-Verbindungselemente verwendet 
werden und somit die Original-Einspannverhältnisse simuliert 
werden können. 
V.2.1 Dynamischer Versuch 
Die Messung der Eigenfrequenzen des Bauteiles erlaubt die Aussage, 
inwieweit Massen- und Steifigkeitsverteilung (vor allem deren 
Verkopplung) in einer vorgegebenen Toleranzbreite gehalten werden 
konnten, 
Die Messungen erfolgten mit einer Standschwingungsvielstellen-
Meßanlage. 
Mit Hilfe elektrodynamischer Erreger wird das Großbauteil in 
einem Bereich von 0 - 200 Hz erregt, wobei alle Resonanz-
frequenzen bis 200 Hz und die Schwingungsformen bis 100 Hz 
mit Beschleunigungsaufnehmern gemessen und anschließend 
identifiziert wurden, 
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Da eine vollkommen starre Einspannung des Blattes praktisch 
nicht zu verwirklichen ist, wurden die Bewegungen der 
Einspannungspunkte, an die das Blatt angeschraubt ist, durch 
an ihr angebrachte Meßgeber (Accelerometer) zu allen 
Eigenformen mitgemessen. Die Messungen selbst wurden für 
zwei Stellungen des Blattes vorgenommen, da die Einspannung 
für horizontale Blattschwingungen eine größere Nachgiebigkeit 
hatte. 
Es ergaben sich folgende Ergebnisse: 
1. Schlagbiegung 9,84 Hz rechn.: 8,6 Hz 
1. Schwenkbiegung 9,99 Hz rechn.: 8,9 Hz 
2. Schlagbiegung 31 ,8 Hz 
2. Schwenkbiegung 36,9 Hz 
1. Torsion 45,5 Hz 
Weitere Ergebnisse siehe in MBB/FE173/TR12 
Die rechnerischen Werte entstammen einer Frequenzrechnung 
der Fa. Voith Getriebe KG. 
Die Versuchsergebnisse zeigen, daß die Zielvorgaben des Auf-
traggebers übertroffen wurden und Massen- u. Steifigkeitsvorgaben 
innerhalb der Taleranzen liegen. 
V.2.2 Statischer Versuch 
Durch einen statischen Versuch an dem Großbauteil sollten die 
theoretisch ermittelten Biegesteifigkeiten und Sicherheiten 
nachgewiesen werden. 
Das fest eingespannte Bauteil wurde an den Blattradiusstellen 
R = 6 m und R = 10,8 m durch eine resultierende Kraft belastet, 
durch die die Schlag- und Schwenkmomente gleichzeitig simuliert 
wurden. Außerdem wurde ein reiner Schwenkversuch durchgeführt. 
Die auftretenden Blattverformungen wurden mit Hilfe von 
Dehnungsmeßstreifen und Wegaufnehmern gemessen. 
Ober eine Holzschere wurde jeweils eine Einzelkraft so einge-
leitet, daß Ihre Wirkungslinie durch den Schubmittelpunkt 
ging. Die Last wurde stufenweise bis zu max. 130 kN an der 
Radiusstelle 10,8 m aufgebracht. 
Aus den Dehnungen wurden die Steifigkeiten im Bereich 2,5 m 
< R < 6 m ermittelt. In den übrigen Bereichen ließen sie 
sich nicht genau genug bestimmen, da dort nur geringe Dehnungen 
-außen auf Grund des geringen Biegemoments, im Wurzelbereich 
wegen der hohen Biegesteifigkeiten- auftraten. 
Die ermittelten Steifigkeiten liegen über den Sollwerten. 
Auch die in diesem Bereich aufgenommenen Biegelinien zeigen 
gegenüber der Rechnung geringere Durchbiegungen und somit höhere 
Steifigkeiten. 
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V.2.3 Bruchversuch 
Mit dem Bruchversuch sollten Kennwerte für den als am 
kritischsten angesehenen Versagensfa 11 des 11 Knitterns 11 
des Gurtlaminats auf der auf Druck belasteten Flügel-
seite ermittelt werden. Bei dieser Versagensart bricht 
bei einer kritischen Druckspannung der Gurt örtlich aus, 
da die Stützung durch den Schaum nicht mehr ausreicht. 
Im Versuch brach das Bauteil bei einer Last von 130 kN 
vor der bei 6 m eingebauten Rippe im Bereich der für 
das Bauteil theoretisch geringsten Sicherheiten (gilt 
nur bei Momentenbelastung durch Einzelkraft an Bauteil-
spitze). 
Erreichte Sicherheiten: 
a) örtliche Druckstabilität 
Mit den Dehnungen, die bei der Bruchlast von F = 130 kN 
aufgetreten sind, ergibt sich für das gesamte Blatt eine 
Sicherheit gegen 11 Kni ttern 11 von 
j = 1, 36 
bei der ~maximalen) positiven Böe. Dieser Wert gilt auch 
für den Lastfa 11 11 Jahrhundertböe 11 • 
b) Querkraft 
Die geringste Sicherheit gegenüber Querkraftschub ergab 
sich bei dem Testbauteil an der Stelle R = 6,5 m: 
j = 4, 0 
c) Sicherheit gegenüber Biegemoment beim WEC-Gesamtblatt 
Von der Stelle R = 9,7 m bis hin zum Wurzelbereich wurde 
beim Testbauteil bereits ein höheres Biegemoment simuliert, 
als im Betrieb dort auftritt. 
d) Blattanschluß 
Mit der Prüflast von 130 kN wurde das 3,2-fache Wurzel-
moment nachgewiesen. 
Weitere Ergebnisse siehe TN DE 133-1/81 
V.3 Schlußbetrachtung 
Durch die im Kapitel V.2 beschriebenen Versuche wurden die 
Eigenfrequenzen, die statische Bauteilfestigkeit und Steifigkeit 
und damit das Erreichen der Zielvorgaben nachgewiesen. 
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VI. Konzeptüberarbeitung 
VI.1 Bauunterlagenüberarbeitung und Freigabe 
Nach der im Kapitel V erörterten Baumuster-Qualifikation 
wurden die Zeichnungsunterlagen überarbeitet und zur 
Fertigung des ersten 25,2 m langen Flügel freigegeben. 
Auf Basis von Erkenntnissen aus der Großbauteilfertigung 
(Kapitel IV) wurden zwischenzeitlich detaillierte Fertigungs-
und Kontrollvorschriften erarbeitet und ebenfalls freigegeben. 
VI.2 Überarbeitung Fertigungskonzept 
VI.2.1 Schaumkern einbringen 
Bei Fertigung des Baumusters (Pkt. IV,2,1 hat es sich gezeigt, daß 
es sehr zeitintensiv ist, die Schaumplatten einzeln einzupassen. 
Darüberhinaus war die Verklebung der Schaumplatten unter-
einander nicht immer einwandfrei, da der zum Verkleben er-
forderliche Anpreßdruck (Gewichte), nur in Richtung der Laminat-
schalen aufgebracht werden konnte. 
Auf Grund dieser Problematik wird bei den Großflügeln der 
Schaumkern wie folgt eingeklebt: 
In die Laminatschale werden ca. 3 mm dicke Schaumstreifen 
in Blattlängsrichtung eingeklebt. Dadurch erhält der Schaum-
kern einen definierten Abstand von der Laminatschale und 
braucht nur noch grob zugeschnitten werden. Durch den 
definierten Spalt ist eine einwandfreie Verklebung der 
ganzen Schaumkernfläche mit der Schale durch das kalt ex-
pandierende Schaumsystem XB 3054 gewährleistet. 
Darüberhinaus werden ca. 10 grob zugeschnittene Schaumplatten 
mit Hilfe von Schraubzwingen zu einem Block verklebt. 
Die Verklebung der Blöcke untereinander erfolgt anders wie bei 
der Baumusterfertigung ebenfalls mit XB 3054. 
Auf Grund dieser Verbesserungen ist ein Risiko durch etwaige 
Fehlverklebungen nahezu ausgeschlossen. 
VI.2.2 Schaumkern abrichten 
Während der Abrichtarbeiten am Baumuster (Pkt. IV.2.2) erwies 
sich das Abrichtwerkzeug (raspelartige Topfscheibe) wegen 
zu geringer Zerspanungsleistung auf Grund der Spangröße und 
zu geringen möglichen Vorschubgeschwindigkeiten als unzu-
reichend. 
Für die Fräsarbeiten am großen Flügel wurde ein eigenes 
Werkzeug konstruiert und gebaut. Das Werkzeug besteht aus einer 
ebenen Aluminiumplatte, in die in 4 Aussparungen Hobelmeißel 
eingesetzt wurden. Mit diesem Werkzeug konnten auf Grund 
seiner guten Schnittleistung die Fräszeit am Großflügel auf 
ca. 1/4 der Fräszeit beim Baumuster verkürzt werden. 
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Die beim Schaumfräsen störende GfK-Rippe bei R = 6 m 
(Werkzeugverschleiß) wird erst nach dem Fräsen eingebaut. 
VI.2.3 Überarbeitung Beschneidekonzept 
Das in Pkt. IV.4 durchgeführte Durchtrennen des Anschluß-
querschnitts führte wegen Führungsungenauigkeiten und 
diskontinuierlichem Trennen zu Stufungen in der Anschluß-
ebene die mit verhältnismäßig hohem Nacharbeitsaufwand 
beseitigt werden mußten. 
Zum Beschneiden der Großflügel wurde eine neue Vorrichtung 
konstruiert und gefertigt, die durch ein in Blattumfangs-
richtung kreisendes Diamantblatt das kontinuierliche Trennen 
der ca. 90 mm dicken Blattanschlußlaminate ermöglicht. 
Dadurch läßt sich der erforderliche Nacharbeitsaufwand 
auf ein Minimum beschränken. 
VI.2.4 Überarbeitung Bohrkonzept 
Beim Bohren des Baumusters (Pkt. IV.5) war ein Vorbohren 
in bis zu vier verschiedenen Stufungen erforderlich die 
Ihrerseits einen hohen Zeitaufwand erforderten. 
Auf Grund umfangreicher Recherchen bei Spezialfirmen 
konnte ein Hartmetall-Bohrwerkzeug ausgesucht werden, das 
es ermöglicht die Bohrungen von 30 mm und 45 mm Durchmesser 
unter Absaugung des anfallenden Staubes in einem Schnitt 
mit der vorgeschriebenen Passungsgüte zu fertigen. 
Die Bohrvorrichtung wurde für die Verwendung dieser Werkzeuge 
modifiziert. 
VII. Großflügelfertigung 
VII.1 Komplettierung Fertigungsmittel 
Für die Großflügelfertigung wurden die Laminierformen in der 
gleichen Weise wie im Pkt. III.1.4 beschrieben von R =11m 
bis R =26m installiert sowie die Fahrschienen für das 
Abrichtportal bis ca. 30m verlängert. Nach optischer Vermessung 
und Auswertung der Einzelwerte wurden die Laminierformen vor-
läufig freigegeben. Nach Einlaminieren der Formheizungen, 
elektrischem Anschluß und Funktionskontrolle durch Aufheizen, 
wurden die abgekühlten Formen erneut optisch vermessen um 
etwaige Verschiebungen der Form rechtzeitig zu erfassen. 
Erst nachdem sichergestellt war, daß sich die bleibenden 
Verschiebungen im zulässigen Bereich bewegten, erfolgte die 
endgültige Freigabe der Form zur Fertigung 
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VII . 2 Fert igung der Laminatschal en 
Die Fertigung der 26m langen Laminatschalen erfolgte analog 
der in Pkt. IV . 1 beschriebenen Fertigung der Baumuster-
Laminatschalen ohne fertigungstechnische Änderungen . 
VII.3 Fertigung des Schaumkerns 
Bis zum Berichtszeitpunkt (28 .2.81) erfolgte das Einkleben 
und Abrichten der Schaumkerne in der in Pkt . VI .2. 1 und 2.2 
beschriebenen überarbeiteten Form incl . Fertigung der Trimm-
kammern 
VIII . Quellenverzeichnis 
Gatter, W. 
Pfeifer, K. 
Schwingungsmessungen am inneren 
Abschnitt des WEC- Blattes 
MBB/FE173/S/TR12 
vom 26.6.1980 
TN -DE 133- 1/81 
vom 23. 1 . 1981 
Krautwald, R. Statusbericht Rotorblattentwicklung ET 4343A 
für Windenergieanlage 11 Stötten 40707b 11 
Stand: 30 . 3.1980 
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VIIII . Bildteil 
Bild 1 
indenergietechnik. 
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Converters (WEC). 
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heller Bereich des Flügels: Baumuster 
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SPAN 26,0m 
LENGTH 25,2 m 
MAX CI-ORO 1,10m 
MIN CHORO 0,28m 
TWIST 7,0° 
Bild 2 Abmessungen des Rotorblattes 
Bild 3 Gesamtansicht der WEC -Baumusterfertigung 
1 I 
I I I 
I I 
AUF FADELACHSE 
HOUNTING AXIS 
M SENKAPPf _ 
UFC LEAOlNG 
EDGE CAP · 
/ 
CFK - GURT / 
CH - FLA~E 
GFK - HAUT I 
GFC- SKIN 
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SCHAUMKERN 
PvCFOAM CORE 
_2TEG 
GFC WEB 
ENDKAP PE 
GFC TR AJ II Nl>! : 11 ,! : A 
. All SECONDARY BONDI~S WITH USE OF LIQUICH ( FOAMING l EPOXY AOHESIVE 
Bild 4 Blattquerschnitt 
K 0 N S T R U K T I V E R A U F B A U 
• 
'--
Bild 5 Laminataufbau 
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Bild 6 Abgewickelte Fläche einer Formschale 
Bild 7 Skizze der Laminierform (1 Schuß) 
CARBON -CLOTH --
Bild 8 
Bild 8 
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- - - L0 f' P[Q S'RP 
Skizze der Formbeheizung 
Auflagerpunkt (höhenverstellbar) der Form-
schale 
1 inks oben: Führungsschiene 
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Bild 9 Anrollen der Torsionslagen auf Durchsatz 
102 
Bild 10 Positionieren der Carbon-Prepregs 
Bild 11 Abreißen der Schutzfolie 
Bild 12 
Bild 13 
103 
Gurtlagen mit eingeschäfteten Glasfaser-Prepregs 
weiß: ± 45 o Torsionslaminat 
Im Anschlußbereich aufgebautes Keillaminat 
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Bild 14 Heizgerät mit 8 Regelkreisen 
Bild 15 Ausgehärtete Laminatschale 
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Bild 16 Einkleben des Schaumkerns bei Baumusterfertigung 
Bild 17 Abrichtwerkzeug beim Fräsen des Schaumholms 
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Bild 18 u. 19 Abrichten des Schaumkerns 
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Bild 20 Entformen einer Baumuster-Halbschale 
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Bild 21 u. 22 Fertig verklebtes Baumuster 
Bild 23 
109 
Rohzustand der Blattanschlußfläche bei 
Radiusstelle 0,8 m (vor Beschneiden) 
Bild 24 
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Rohzustand des Blattendes an Radiusstelle 
11 m (vor Einbau der Rippe) 
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Bild 25 Beschneiden des Anschlußquerschnittes 
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Bild 26 Bohrvorrichtung 
Bild 27 Bohren der Sacklöcher 0 30 
11 3 
Bild 28 Bohren der Querbolzenlächer 0 45 
Bild 29 
114 
Präsentation des Baumusters auf der 
Hannover Messe 1980 
Bild 30 
115 
Aufflanschen des Bauteils zur Baumustererprobung 
an Test-Vorrichtung 
116 
Bild 31 u. 32 Dynamischer Test 
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Bild 33 Statischer Test bei R = 6 m 
Bild 34 
118 
Belastung in Schwenkrichtung 
bei R = 1 0, 7 m 
119 
Bild 35 Bruchversuch 
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Bild 36 u. 37 Einzelheiten von Bruchstelle 
Bild 38 
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Fertigung einer Laminatschale 
für 26 m Blatt 

123 
Baustelle der Voith - Anlage in Stätten 
Sept. 1981 
124 
Blick in den Turmkopf 
125 
Rotorkopf wird an liegenden Turm g ehoben 
126 
Montage des Rotorkopfes an Turm 
127 
Montage des Rotorkopfes an Turm 
128 
Die Anlage ist montiert und kann mit 
der Hydraulik aufgerichtet werden 
129 
Die Anlage ist errichtet 
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Umfassende Projektbegleitung des Projektes 
Fertigungsentwicklung, Bau und Test des 
GROWIAN - Rotorblattes (ET 4323 A) 
Projekt - Nr. ET 4323 B, R. Lehmhus 
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1 . Zi e l setzung 
Zi el des Auft rages 1st es, über rlJe Pr ujektbegleltung des Projektes 
" Fe r t l gun gsent >li ck lung, ßau und 1'e:>t rles UROWIAN-Ro t o r blattes " Jn den 
anges t rebte n ze i t li ch en Abläufen ?.u e l nem ebe nRo op timale n , wie 
ab ges i c hertem Er geb ni s z u fUhren. 
2 . Arbe it s progr amm 
Prüfun g von Be r echnunge n, Spezifikationen und Ze i chnu ngen de r Rotor-
fl üge l. 
1 . Begu tach t un g und beglei t ende Kont r o l le - Prüfung vo n 
En t wur fberech nunge n und Ze i chnungen . 
2 . Bauaufsich t de r Roto r fl ügel und Pr üf un g wä h re nd de r 
Fe r tigung . 
], Begle i te nd e Uberwachung des Er probungs p rog r amm s zu r 
Unter3 uc hung e lnes Versuc hsflUgels. 
Die von der MAN vorgele gte n Bauspez ifikationen, 
Be~echnungs - , Konstruktions - und Fe~tigungsunterlagen für 
den Stahlholm des Rotorblatt- Prototyps wurden 
überprüft. Eine Betriebsfestigkeitsberechnung (MAN) 
lag noch nicht vor. Es sind jedoch erste Gespräche über 
Art und Weise des Betriebsfestigkeitsnachweises geführt 
worden . 
Di e bislang eingereichten Unterlagen der MAN hatten 
überwiegend den Charakter von Entwurfsunterlagen. Mit 
de r Vorlage endgültiger Unterlagen, die letztlich Grund-
lage der Beurteilung sein müssen, kann nach Angabe von 
MAN e rst im Laufe des ersten Halbjahres 1981 gerechnet 
we rden. 
Die bisher vorgelegten Festigkeitsnachweise stimmen im 
we s e ntlichen mit den Ergebnissen eigener FE- Untersuchungen 
überein. Unsere Berechnungen zeigen jedoch, daß im 
Bereich R = 35 m (Ubergang von Queraussteifung des 
Holms zur Längsaussteifung ) lokal begrenzt unzulässige 
Spannungsüberhöhungen zu erwarten sind. Es wird derzeit 
davon ausgegangen, daß d i ese durch konstruktive Änderungen 
a u f ein akzeptables Maß abgebaut werden können . 
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Die Fertigung des Prototyp- Stahlholms im Werk Gustavsbur g 
der MAN wurde von den Besichtigern des Germanischen Lloyd 
in Bezug auf verwendete Werkstoffe, Einzelteilfertigung, 
Zusammenbau einschl. Schweißarbeiten und Beurteilung der 
Ergebnisse der Schweißnahtprüfungen stichprobenweise über-
prüft. 
Mit einer Ausnahme, den Schweißnahteinfall bei R = 27,5 m 
betreffend, haben sich keine nennenswerten Beanstandungen 
des Stahlholms in Bezug auf die bauliche Ausführung ergeben. 
PrUfung Blattlagerung fUr Testblatt im MAN - Werk NUrnbeyg. Herr 
HetebrUg vom Germanischen Lloyd mißt oberen Durchmesser der 
mehrere Meter langen Lagerung und dessen Abweichung von der 
Kreisform: (2050 ±0,5) mm! 4. Dez. 1980 
(Foto: R. Windheim) 
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zu 3) 
Mit den Erprobungen des Prototyp- Flügels bei der IABG, 
München, ist nach dem derzeitigen Planungsstand der MAN 
nicht vor dem II. Quartal 1981 zu rechnen. Im Rahmen 
unseres Auftrages sind die bislanq 
vorläufigen Planungsunterlagen für die Versuchsdurchführung 
durchgesehen worden. 
OAufgetretene Problerne 
Die Erstellung prüffähiger Unterlagen durch die MAN . 
erfolgt mit erheblichem zeitlichem Nachlauf zum Fertl-
gungsfortschritt des Prototypflügels. D~e MAN wu~de ver-
schiedentlich darauf hingewiesen, daß s1ch aus d1eser Tat-
sache möglicherweise ergebende Konsequenzen im Verant -
wortungsbereich der MAN liegen. 
OOTerrninsi tuation 
Die Laufzeit unseres Vorhabens erstreckt sich lt. 
Bewilligungsbescheid über den Zeitraum vorn 13. 11. 79 
bis zum 30. 4. 81. Da es sich bei diesem Vorhaben um 
eine die FE-Arbeiten der MAN (ET 4323 A) begleitende 
Tätigkeit handelt, ist die terminliehe Abwicklung unseres 
Vorhabens direkt an die Terminsituation bei MAN gekoppelt. 
Ende 1~80 ist abzusehen, da~ d~e 
MAN die geplanten Termine ihres Vorhabens nicht wird 
einhalten können. 
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ET 4364 A 
Erstellung eines Ivteß- und Versuchsprogramms 
GROWIAN 
Friedrich Körber 
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1 • ZUSN-t.lENF ASSUNG 
Unter dem Titel "Erstelltmg eines Meß- tmd Versuchsprograrrrrns "GROWIAN" 
wurde Ende 1979 an MAN-NEUE TECHNOLOGIE der Auftrag erteilt, ein Programm 
für den Versuchsbetrieb der in der Planung befindlichen Windenergieanlage 
GRO~~ auszuarbeiten. 
Der vorliegende Bericht stellt die Aufgabe des Meßprogramms dar und zeigt 
den eingeschlagenen Lösungsweg. 
Die Hauptthemen des Meßprogramms behandeln die Identifikation des Anlagen-
verhaltens, die Verifizierung der dem Anlagenkonzept zugrunde gelegten Mb-
delle und die Sammlung von Betriebserfahrungen mit großen Windenergieanla-
gen. Hierbei ist hauptsächlich die Aktion der Umwelt und die Reaktion der 
Anlage aufgrund ihrer Eigenschaften zu untersuchen. Die für die Arbeiten 
notwendige Datenerfassung und -verarbeitung wird vorgeschlagen. 
Das Ziel des Meßprogramms ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen die 
technischen Probleme von Großwindkraftanlagen und ihre \~irtschaftlichkeit 
besser beurteilt werden können. 
Das Vorhaben ET 4364 A umfaßt ein volles Meßprograrnm. Bei der Durchführung 
wird zur Kosteneinsparung der Umfang eingeschränkt werden müssen. Die Grund-
gedanken des Progranuns bleiben davon tmberührt. 
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Der Einfachheit halber wird im folgenden das "Meß- tmd Versuchsprogramm 
GROWI.AN' kurz Meßprogramm genannt. 
2. EINORDNUNG DES MESSPROGRMMS 
Hierzu ist das Bild 1 aufzuschlagen. 
Zur ersten Phase des Gesamtvorhabens einer großen Windenergieanlage 
GROWIAN gehörte die Erstellung "Baureifer Unterlagen". 
Derzeit läuft die zweite Phase mit der Realisierung der Anlage. Parallel 
hierzu geht die Erstellung eines Meß- und Versuchsprogramms GROWIAN vor 
sich. Im unmittelbar anschließenden Schritt muß die Meßeinrichtung noch 
während des Baus integriert werden. Das Meßprogramm schreibt vor, welche 
Meßfahrten durchzuführen sind und an welcher Stelle der Anlage auf be-
stimmte Weise Messungen zu unternehmen sind. Die Aufnahme, Verarbei ttmg 
und Auswertung der Daten wird behandelt. 
Im dritten Abschnitt wird sich eine mehrjährige ~~ß- und Versuchsperiode 
anschließen, deren Aufgabe es ist, Betriebserfahrungen an einer großen 
Windenergieanlage zu sammeln, zugrunde gelegte Annahmen zu überprüfen und 
den Wissenstand in Berechnung und Kontruktion großer Anlagen zu erweitern. 
3. BISHERIGE MESSPROGMME AN WINDKRAFfANLAGEN 
Einerneuen Aufgabe geht die Sichtung bisheriger Arbeiten voraus. 
Anlagen in der Größenordnung von GROWIAN sind bisher nur in Anfängen ver-
messen. Von der Leistung her ist die amerikanische Anlage ~DD-1 mit 2 MN 
am nächsten an GROWIAN. Die erste Maschine ist im Sommer 1979 in Boone, NC. 
angelaufen, und soeben werden erste ~~ßergebnisse veröffentlicht. Sie be-
stätigen weitgehend Rechnungen bei der Auslegung der dortigen lVindmühle. 
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Umfangreichere Unterlagen liegen von den MOD-0 Anlagen (100/200 kW) in USA 
vor, die seit 1975 getestet werden. Ihre Leistung liegt allerdings bei we-
niger als 10 Prozent der für GROWIAN vorgesehenen. Dennoch bieten die Meß-
verfahren und Ergebnisse einen Anhalt für das anstehende deutsche Vorhaben. 
Ausführliche ~~ssungen gibt es an der 20 Jahre alten Gedser Windmühle (200 
kW). An zwei weiteren neuerbauten dänischen Windmühlen (650 kW) in Nibe 
lief ein Meßprogramm in 1980 an, das auch bereits Ergebnisse liefert. An 
der TVIND-Mühle wurden ebenfalls Meßaktivitäten begonnen. 
Schließlich sind noch Erfahrungen zu nennen, die in den 60-er Jahren an 
der 100 kW-Windkraftanlage der Studiengesellschaft Windkraft gewonnen wur-
den, sowie Arbeiten aus Schweden und Holland. 
Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß eingehende Untersuchungsergeb-
nisse stark überwiegend von kleineren Anlagen stammen und nicht oder nur 
sehr bedingt auf eine Einrichtung der Größenordnung von GROWIAN übertragen 
werden können. Dies gilt besonders für die Bestimmung der Windverhältnisse, 
der Bauteilbeanspruchungen und das Betriebsverhalten der Windkraftanlage. 
Der Stand der Wissenschaft kann auch hinsichtlich der Langzeitqualität der 
Windenergie oder des Verbundbetriebs von Windkraftanlagen zur Stromerzeu-
gung keine ausreichende Information geben. 
4 . ZIEL DES MESSPROGRMMS GROWIAN 
Es ist das Ziel des Meßprogramms, Erkenntnisse zu gewinnen, die das Ver-
ständnis der technischen Probleme vertiefen und damit zu verbesserten Lö-
sungen führen. Das gilt sowohl für die gewählte Form von GROWIAN, als auch 
für grundsätzliche Randbedingungen der Windenergienutzung (z.B. Windeigen-
schaften oder Anlagentypen). Zusammen mit den Betriebserfahrungen an der 
Prototypanlage während des Versuchsbetriebs sollen Aussagen zur Wirtschaft-
lichkeit des 1Vindstroms aus Einzelanlagen und Windkraftparks gewonnen wer-
den. 
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Der Weg zu den oben genannten Zielen führt über eine Reihe von Stationen. 
Eine Auswahl ist im Bild 2 aufgelistet. 
Be.i der Auslegung und Konstruktion von GROWIAN mußte man von Annahmen und 
MOdellen ausgehen. Erstes Teilziel ist daher die Verifizierung der ~bdelle. 
Das bedeutet, daß die betriebsfertige Anlage identifiziert werden muß, so 
daß ihre realistischen Eigenschaften bekannt werden. Diese sind dann den 
angenommenen gegenüberzustellen und in eine Berichtigung einzuführen. Es 
ist zu erwarten, daß mangels Erfahrung einige Einflüsse nicht oder nicht 
ausreichend modelliert wurden. Als Beispiel soll hier die nur annähernd 
bekannte Dämpfungseigenschaft der Anlagenstruktur oder der in seiner Wir-
kung auf Belastungen gravierende Einfluß von Böenanstiegs- und·abfallzeiten 
stehen. Sie gehen wesentlich in die Dynamik und damit u.a. in die Belastung 
der Anlagenbauteile ein. 
Eine Verfeinerung der MOdelle ist auch dahingehend notwendig, daß die bis-
her der mathematischen Erfassung nicht oder nicht ausreichend zugäng-
lichen Effekte näher geklärt werden. Dazu gehören unter anderen die Rotor-
instabilitäten oder die realistische Wirkung des Turmwindschattens. Er be-
einflußt die Leistungsausbeute und tritt als Anregende für die Schwingung 
des Gesamtsystems auf. 
Eine der zunehmenden Verfeinerung entgegengesetzte Tendenz verfolgt das 
Meßprogramm mit dem Streben nach der Verallgemeinerung von ~bdellen. Der 
Vergleich der MOdellrechnung mit den Meßergebnissen soll hierfür zu einem 
entfeinerten ~bdell führen, das zur ersten groben Abschätzung zukünftiger 
Maschinen dienen soll. Sie muß ohne unnötigen Ballast und mit sparsamen 
Ansprüchen an Eingangsinformationen auskommen. 
5 . AUFGABEN DES MESSPRCJGRM,MS 
Aus den Zielen des Meßprogramms folgen seine Aufgaben. Im Versuchsbetrieb 
GROWIAN wird eine Vielzahl von Versuchsreihen zu fahren sein. Das Meßpro-
gramm plant und koordiniert die mehrjährigen Untersuchungen, indem es Auf-
gabenstellungund Vergehensweise bei der Durchführung der Arbeiten definiert. 
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GROWIAN wurde als Standardgerät einer Windenergieanlage konzipiert. Seine 
Funktion als Meßträger während des Versuchsbetriebs macht die Anpassung 
der Konstruktion an die Forderungen der Meßtechnik notwendig. Daraus re-
sultieren konstruktive Änderungen, die mit dem Gesamtentwurf abgestimmt 
werden müssen. 
Umfangreichster Punkt des Meßprogramms sind die Meßpläne der einzelnen 
Arbeitspakete: 
- Windverhältnisse 
- Anlagenleistung 
- Anlagenkinematik und -dynamik 
- Belastungen 
- Verhalten des elektrischen Systems 
- Betriebsführung 
- Emission und Immission 
Bei der Durchführung der ~~ßpläne fallen Daten in Fülle an. Zur Erstel-
lung des Meßprogramms gehört daher auch ein Konzept der Datenaufnahme, -
Verarbeitung, -Speicherung und -auswertung. Schließlich wird ein Versuchs-
und Meßkatalog erstellt werden, anhand dessen der Versuchsbetrieb durch-
geführt werden kann. 
6. INTERESSIERENDE GROSSEN 
Den Ingenieur interessieren an einer Windenergieanlage im wesentlichen die 
drei Größen: 
- Leistung - Belastung - Emission -
Mit ihrer Kenntnis sind die in den Zielen des Meßprogramms geforderten 
Aussagen möglich. 
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Aus der Aktion der Umwelt und den Systemeigenschaften ergeben sich oben-
genannte Größen als GROWIAN-Reaktion. Das.Bild 3 zeigt diesen Zusammen-
hang, die Pfeile deuten die Wirkrichtung an. 
In der linken Spalte sind die Berührungspunkte von GROWIAN und Umwelt auf-
geschrieben. Darunter wird in erster Linie die Aktion des Windes und die 
Einwirkung des Netzes, in das GROWIAN einspeist, verstanden. 
Der Wind kann am einfachsten durch seinen Geschwindigkeitsvektor beschrie-
ben werden. Seine Absolutgröße und Richtung ändert sich an einem festge-
haltenen Punkt im Raum von einem Beobachtungszeitpunkt zum nächsten. Zu-
sätzlich ist von einem Beobachtungsort zum nächsten der Geschwindigkeits-
vektor bei jetzt festgehaltener Zeit unterschiedlich. Das Windfeld ist 
also in drei Raumdimensionen und in der zeitlichen Dimension veränderlich. 
Die bisher zum GROWIAN-PID~kt durchgeführten Arbeiten haben immer wieder 
gezeigt, daß das Windfeld und seine zeitliche Veränderung eine große und 
unbequeme Unbekannte darstellt, die mit der Größe der Anlage zunehmend Be-
deutung gewinnt. Das ~.!eßprograrnrn setzt daher in diesem Thema einen Schwer-
punkt. 
Einen weiteren wichtigen Kontaktpunkt zur Anlage sieht man in der Anhin-
dung des windgetriebenen Generators an das vorhandene Mittelspannungsnetz. 
Im Normalbetrieb stellt es strenge Anforderungen an die Qualität der abge-
lief~rten Energie: Frequenzkonstanz, gleichmäßige Wirkleistung, geringer 
Oberwellenanteil. Im Störfall auf der Netzseite wird von der Anlage einer-
seits ein Zustand verlangt, der die Wiedersynchronisierung in einem betrieb-
lich praktikablen Ablauf ermöglicht. Andererseits darf die Anlage bei häu-
figen Netzausfällen, und somit plötzlichem Wegbleiben der Last, die spe-
ziell bei stürmischem Wetter auftreten, nicht gefährdet werden. Der Schwer-
punkt Netz wurde gebildet, weil vorn Verhalten in der Netzanhindung, insbe-
sondere bei kritischen Netzzuständen, die Brauchbarkeit der großen Wind-
energiekonverter im Verbundbetrieb ausschlaggebend abhängt. 
Sonstige Einflüsse der Umwelt, im allgmeinen werden das Naturgewalten sein, 
müssen erfahren werden. 
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Wir kommen jetzt zurück zum Bild 3 und betrachten die linke Seite des 
Blattes. Hier sind Systemeigenschaften der Windleraftanlage aufgelistet. 
Die absoluten Abmessungen von GROWIAN, das Anlagenkonzept und die Bauart 
der Komponenten, die Art der Betriebsführung und die Gesamteigenschaften 
des Systems beeinflussen die drei Größen: Leistung, Belastung, Emission. 
7. MESSTELLEN 
Zur Bestimmung der interessierenden Größen laut vorhergehendem Kapitel 
werden über die gesamte Windkraftanlage verteilt Meßstellen angeordnet. 
Dabei handelt es sich um Aufnehmer für mechanische, thermische, elektri-
sche Meßwerte. Das Bild 4 gibt einen überblick zur örtlichen Zuordnung 
der Meß- und Beobachtungsstell~n. 
Die ~~ßpunkte erfassen folgende Vorgänge oder Zustände: 
Dehnung 
Beschleunigw1g 
Geschwindigkeit 
Spannung 
Frequenz 
Drehmoment 
Strömungsgeschwindigkeit 
Strömungsmenge 
Feuchte 
Schaltzustand 
FS-Signal 
Netzzustand 
Optische Wahrnehmung 
Kraft 
Weg 
Temperatur 
Strom 
Druck 
Drehzahl 
Strömungsrichtung 
Globalstrahlung 
Schalldruck( -pegel) 
Oberflächenzustand 
Erschütterung 
Betriebsmeßwerte 
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8. MESSPHIWSOPHIE 
Von der Zielsetzung des Meßprogramms her drängen sich zeitlich verschie-
den lange Meßintervalle auf. Alle Daten, die mit globalem Energieangebot 
und Energiegewinn, Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit zu tun haben, müssen 
zwangsläufig über lange Zeiträume erfaßt werden. Die Zeitskala kann hier 
von der Tagesfrist (nur für Energiebetrachtungen) bis zur Spanne eines 
oder einiger Jahre reichen. Diese Messungen werden als Langzeitmessungen 
bezeichnet. 
Das Studium der Belastnngen,-die durch Umweltaktion entstehen, wird sich 
in wesentlich kürzeren Zeitspannen vollziehen. Die zyklische Wiederkehr 
von Lasten, z.B. durch die Rotordrehung oder Böen setzt hier die ~~ßdauer 
auf Sekunden und Minuten. In diesem Zeitrahmen bewegt sich auch die Ana-
lyse der Wandlung von Strömungsenergie der Luft in die Drehenergie des Ro-
tors und die elektrische Energie an den Generator- oder Transformatoren-
klemmen. Der Einfluß von Tagesrhytmen, wie der Lufttemperatur auf die 
Schallausbreitung führt zu einer Meßdauer in der Größenordnung eines Tages. 
Die vorbeschriebene Sparte von Messungen kann willkürlich unternommen wer-
den, wenn man die meteorologische Randbedingung abwartet und den entsnre-
chenden :Maschinenzustand anfährt. Diese Meßfahrten heißen deshalb Meß-
karnpagnen. 
Eine Windkraftanlage ist den Naturgewalten ausgesetzt. Gravierenden Ein-
fluß üben Extremfälle in den Windverhältnissen aus. Sie treten stochas-
tisch auf und passen nicht zu den bisher geschilderten Meßvorgängen. Eben-
so unerwartet können besondere Betriebszustände an der Anlage selbst vor-
kommen, speziell in Verbindung mit meteorologischen Sonderfällen. Zwar 
werden diese Sonderbetriebszustände von der Leittechnik im Rahmen der 
Sicherheitsüberwachung beherrscht, das Meßprograrnrn soll jedoch über den 
Ablauf und die optimalen Möglichkeiten eines Regeleingriffs Auskunft ge-
ben. Neben den Langzeitmessungen und Meßkarnpagnen wurde daher eine dritte 
Art von Meßvorgang eingeführt. Sie wird als Ereignismessungbezeichnet und 
ist aufgrund ihrer Aufgabe ständig in Au:nahrnebereitschaft. Ihr Start wird 
in der Uberschreitung eines Grenzwertes einer Reihe von ausgezeichneten 
Meßsignalen ausgelöst. Die Aufzeichnungsdauer relevanter Meßwerte läuft 
dann über einige bis zu 60 Sekunden. 
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Durch ständige Pufferung aller Meßwerte steht auch die Vorgeschichte des 
aufgetretenen Ereignisses zur Verfügung. Dieses Verfahren der ereignis-
getriggerten Auslösung der ~~ßaufzeichnung soll es ermöglichen, die ver-
ursachenden Zustände, das Ereignis selbst und die Folgeerscheinungen zu 
registrieren. 
Im Bild 5 ist die Zuordnung der ~~ßthernen und der Meßmodi dargestellt. 
Ein dicker Punkt stellt den Schwerpunkt der Aktivität dar, der magere 
Punkt zeigt die Bearbeitung des Themas mehr arn Rande an. Eine Obersicht 
zu den vorstehend beschriebenen Meßmodi zeigt das Bild 6. Daraus lassen 
sich die Kennzeichen zusammenfassend ablesen: 
Langzeitmessung: 
Meßkarnpagne: 
Ereignismessung: 
Messung im echten Betrieb. 
Messung in ausgewählten Zuständen. 
~~ssung von Extremzuständen mit 
automatischer Auslösung. 
9. DATENAUFNAHME UND - VERARBEITUNGSSYSTEM 
Der Aufbau der Windenergieanlage GROWIAN einerseits, und die Aufgaben des 
Meßprograrnrns mit den zugrunde gelegten Meßmodi andererseits setzen einen 
verhältnismäßig engen Rahmen für ein Datenakquisitionssystem. Das Bild 7 
hilft hier, um einen Oberblick zu gewinnen. 
Die Daten fallen räumlich verstreut über Windrneßturrn 1, die Windrneßmaste 
2 + 3 OMeßgitter), die Anlage selbst und ihr Betriebsgebäude an. Hinzu 
kommt noch eine mobile Außenstation, die insbesondere für die Erfassung 
der Ernissionen verantwortlich ist. 
Die Gesamtheit der ~~ßwerte läßt sich in Gruppen einteilen. Diese Gruppen 
entstehen aus dem örtlichen Anfall der Meßstellen. Ein Großteil sitzt auf 
den Rotorblättern, der Nabe und den mitdrehenden Aggregaten der Blattver-
stelleinrichtung und des Triebstrangs. Diese Daten werden in einem Daten-
konzentrator 1 gesammelt und in einem Dateneu1zelstrom gefaßt. Ein Daten-
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konzentrator 2 sitzt im Maschinenhaus, überntmmt die dort anfallenden Meß-
werte tmd vereinigt sie zu einem weiteren Dateneinzelstrom. Das gleiche 
wird vom Datenkonzentrator DK 3 im Turm, DK 4 im Betriebsgebäude, DK 5 an 
der mobilen Außenstation vorgenommen. In der Datenstation werden die Da-
teneinzelströme zu einem Gesamtstrom vereinigt. 
Die Anzahl der ~~ßstellen (ca. 500) und ihre Abtastrate (1-50 Hz, in Aus-
nahmefällen 160 Hz) legen den Einsatz einer PCM-Anlage nahe. Sie ermög-
licht es auch, die Dateneinzelströme in einen Datengesamtstrom einzuordnen. 
Die anschließende Verteilung bringt die jeweils relevanten ~Eßwerte an die 
Auswertungs- und Aufzeichnungseinheiten für Langzeitmessung, ~~ßkampagnen, 
Ereignismessung und andere Aufgaben. 
Mit der Aufspaltung in anlagenspezifische Rechner soll eine größere Be-
triebsicherheit und bessere Handhabbarkeit erreicht werden. Für ein Meß-
und Versuchsunternehmen des vorliegenden Umfangs ist es sinnvoll, ein 
flexibles Konzept für die Datenaufnahme und -Verarbeitung zu wählen, da 
die Betriebserfahrungen sicher Modifikationen erfordern werden. Diese las-
sen sich mit einer Art Baukasten besser befriedigen als mit einer komple-
xen Großanlage. 
1 0. DATENAUSWERTUNG 
Bei der Beschreibung der Datenauswertung muß wieder nach dem jeweiligen 
Meßrnodus unterschieden werden. 
Die Langzeitmeßwerte werden ständig nach Programm vor Ort ausgewertet. Der 
Stand der Statistik soll kurzfristig abrufbar sein. 
Die ~ßkampagnen werden orientierend an der Anlage vorausgewertet. Die ein-
gehende Analyse derErgebnissemit allen wissenschaftlichen und technischen 
Hilfsmitteln wird am Sitz der Fachleute durchzuführen sein. Ahnlieh ver-
hält es sich mit den Ergebnissen der Ereignismessungen, soweit nicht eine 
Auswertung vor Ort zweckmäßig oder notwendig ist. 
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;1 Baureife Unterlagen GROWIAN 
Bau und Test 
der 
Rotorblätter GROWIAN 
MeBprogramm Ingenieurarbeiten 
GROWIAN GROWIAN 
Bau 
GROWIAN 
3 Versuchsbetrieb GROWIAN 
Bild 1: GROWIAN Aktivitäten 
Identifikation der GIROW~AN Eigenschaften 
Verifi:;derung der ModeUe 
Klärung von AKTION der Umwe~t und REAKTION der Anlage 
Überprüfung der Auslegung 
Erprobung der konstruktiven Lösungen 
Sammlung von Betriebserfahrungen 
Nachweis der großtechn~schen Nutzbarkeit der Windenergie 
~nformation zur WirtschaftUchkeit 
Verbesserung zukünftiger Maschinen 
Gewinnung wemterführender Erkenntnisse 
Bild 2: Ziele des Meßprogramms 
..... 
..j:>. 
00 
Umweit-Aktion c::!> GROWIAN-Reaktion ~ SystemeGgenschaft 
Wind 
Geschwindigkeitsvektor I >I k Leistung I zeitlicher Gradient A Turmhöhe Rotordurchmesser 
räumlicher Gradient Leeläufer 
Mittelsteifer Rohrturm 
Seilabspannung 
Pendelnabe 
2-Biattrotor 
Netz Getriebe Generator 
>I I< II Beiastung Normalzustand I Störung 
I j? 
Gewitter I I >I Emission I< Erdbeben I 
GFK-Biattprofil 
Achsneigung 
Konuswinkel 
Regelung 
Betriebsführung 
Windnachführung 
Blatteinstellung 
Bremse 
Notabschaltung 
Schwingungseigenschaften 
Leistungskennfeld 
Lebensdauer 
Brandung 
Funkverkehr 
Bild 3: Aktion und Reaktion 
~ 
CO 
jvogelflug 
Betriebsmeßwerte 
Beschleunigung 
Auslenkung 
Triebstrangver-
halten 
Energiewandlung 
'
Wind 
Atmosphäre 
-Turmnachlauf 
Dehnung 
Beschleunigung 
Auslenkung 
Temperatur 
Turmumströmung 
Geräusch 
Infraschall 
Funkstörung 
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Korrosion 
Versehrnutzung 
Ermüdung 
Rotorleistung 
Stellkratt 
un sablauf 
Profilumströmung 
Luftkraft 
Dehnung 
Beschleunigung 
Auslenkun 
Beschleunigung 
Seilkraft 
Auslenkung 
Bild 4: Meß- und Beobachtungsstellen an GROWIAN 
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•Langzeitmessung 
Aktion: 
Umwelt (Wind, Netz) 
Reaktion: 
Anlagenverhalten 
Meßkampagne 
Aktion: 
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Messung im echten Betrieb 
Zeitdauer: Tag, Monat, Jahr(e) 
Windleistungsgewinn 
Netzkompatibilität 
Betriebsführung 
Lastkollektiv 
Akzeptanz 
Ermüdung/Korrosion 
Messung in ausgewählten Zuständen 
Zeitdauer: Sekunde, Minute, Tag 
Umwelt (Wind, Netz, Funkverkehr) 
Windstruktur 
Energiewandlung 
Dynamik 
Belastung 
Reaktion: 
Komponenten- (Anlagen-) Verhalten 
Regelung 
Emission/Schaii/Funkstörung 
Ereignismessung 
Aktion: 
Umwelt (Wind, Netz, Extrema) 
Reaktion: 
Messung von Extremzuständen 
mit automatischer Auslösung 
Zeitdauer: Sekunde, Minute 
Komponenten- (Anlagen-) Verhalten 
Windstruktur 
Dynamik 
Belastung 
Regelung 
Bild 6: Erläuterung der Meßmodi 
Dk5 
I 
Dateneinzelströme 
I 
Datenendstation PCM 
Datengesamtstrom 
Datenverteilung 
Aufgabenspezifische Rechner 
Steuerung Sonderauf-gaben 
Bild 7: Datenakquisitionssystem 
Meß-
langzeit- I ! kampagn~n 
messung • 
Datenkonz.entrator 1 
Ereignis-
messung 
Daten-
selektion 
0'1 
w 
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Nicht vorenthalten möchten wir (die Herausgeber) dieses Bild 
zum Meß- und Versuchsprogramm GRDWIAN, das der Referent eben-
falls-abschließend-zeigte. 
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ET 4375 A 
"Flügeltechnologieprogramm für 
große Wind€mergieanlagen'' 
Dieter Muser 
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Vorhabensziel 
Im Rahmen des "Flügeltechnologieprogrammes für große Windenergieanlagen" 
sollen kostengünstige Rotorblätter entwic·kelt werden. Dies bedeutet neben 
der kostenmäßigen Minimierung der Rotorblattstruktur eine Optimierung der 
Rotorblattaerodynamik wobei Wechselwirkungen zwischen Struktur und Aero-
dynamik eingehender als bisher berücksichtigt werden sollen. 
Terminsituation 
Das Vorhaben begann mit Eingang des Auftrages im Oktober 1979 und läuft 
bis Ende Oktober 1982. Termingerecht wurden Ende 1980 die Optimierungen 
zur Blattstruktur und der Konzeptkatalog abgeschlossen. Ein Teil der 
Werkstoffuntersuchungen wurde·vorgezogen um bessere Eingaben für die 
Strukturberechnung zu erhalten. 
Programmaufteilung 
Die Aufteilung erfolgt in 4 Hauptarbeitspakete 
- Optimierung 
- Konzeptkatalog und Konzeptauswahl 
- Konzeptauslegung 
- Versuchsprogramm 
Im Rahmen der Optimierung wurden statistische Unterlagen zusammengestellt 
um Bewertungsgrundlagen erarbeiten zu können. 
Die aerodynamische Optimierung läuft noch, da für die Verstellung von 
Blattabschnitten und die Verwendung von aerodynamischen Hilfen noch keine 
geeigneten Rechenmodelle vorlagen. 
OPTIMIERUNG 
KONZEPTKATALOG 
KONZEPTAUSWAHL 
VERSUCHSPROGRAMM 
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FLOGELTECHNOLOGIEPROGRAMM 
AUFTEILUNG 
• LEISTUNG 
• STRUKTUR 
• KOSTEN 
• STAHL 
• LEICHTMETALL 
• FASERVERBUND 
• SONSTIGE 
• MATERIAL 
• FERTIGUNG 
• ERPROBUNG 
Bei der durchgeführten Strukturoptimierung wurden Stahl, Leichtmetall 
und Verbundwerkstoffe untersucht, die in verschiedenen Strukturkonzepten 
eingesetzt waren. 
Eine Kostenermittlung auf der Basis von Einzelelementkosten wurde mit in 
das Berechnungsprogramm eingebaut um schnell die Einflüsse verschiedener 
Strukturen finden zu können. 
OPTIMIERUNG VON ROTORBLATTERN 
LEISTUNG • AERODYNAMIK 
• GEOMETRIE 
• VERSTELLUNG 
STRUKTUR • WERKSTOFF 
• BAUWEISE 
KOSTEN • BLATTANTEIL 
• BLATT 
• LEISTUNG~STRUKTUR 
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Als Ausgangswerte für den Lösungskatalog und die Vordimensionierung 
wurden Werte von GROWIAN übernommen und durch einige weitere Festlegungen 
ergänzt. 
AUSGANGSDATEN KONZEPTKATALOG 
GROWlAN-BLATTAUSLEGUNG 
GROWIAN • MAX. DURCHBIEGUNG 3 m 
(LF 2.5 NEGATIVBöEl 
• EIGENFREQUENZ > · 0,8 Hz 
TECHNOLOGIEPROGRAMM 
Mit diesen Daten wurden 
- Masse 
- Durchbiegungen 
- Eigenfrequenzen 
- Kosten 
• GEOI~ETRIE 
• PROF I LI ERUNG 
• LASTFil.LLE 
• BLATTANFANG R = 10,85 m 
• TRENNSTELLE R = 27,50 m 
• EIGNUNG FOR SERIE 
für die verschiedenen Grundstrukturkonzepte errechnet. 
Ftügalt:rennung Etf·3·-:J E1-·±· 3 :i===t· -1- . ::::t 
'l!!:J,S~ 4.ss 1D,B5 
Grundl!!llt:ruktur ([I~ ~ tl~ 0~ (1\7\1~ 
Materrh;li STAHL Alb • lbEG GIFK CIFK SIFK 
I mJ ClJ ~ 0 ~ c :::JI Kraftllilllnlalt:ung "Lr- - ,. ,.,. I 
V®rl:ilndung Bol:!l:en Kleben FoFmachluß 
1111111 . " '.," : •• 0 ]000[ S~::~hale I I 
s:~ ...,_ 
"']_ 
Wab®n Sch®um Schh!luch Pult:rrueh:n'l Ccraml!llt fi:!ultrYBicn 
-
(IR!ß!nllll!!!llll!l!!l~ 
IFaFtlgung Hand ~FI!II=!f'lill9 Injektion Wh:::klillln Wickeln ~YitFUI!liiDf'l 
Cetall ( ~ ~dkl!llnta NaBe Halm ~Schlillla 
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Im Rahmen der Vorkonstruktionsarbeiten wurden verschiedene Details auch 
im Maßstab 1:1 erarbeitet
1
um die wirtschaftlichsten Möglichkeiten z.B. 
der Verbindung Holm-Endkasten oder der Endleiste herausfinden zu können. 
Diese Stellen sind wegen der starken Profiländerung über der Blattlänge 
unterschiedlich und für rationelle Bauweisen nur teilweise geeignet. 
Die Berechnung der Blattmassen ergibt eindeutige Vorteile für die Faser-
verbundrotorblätter. 
m 
I kg I 
:-:·:-:·:·:·:·:·:.:.; 
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HOLM STAHL 
SCHALE GFK 
HOLM 6- ECK 
STAHL AL-LEG. 
STAHL GFK 
KASTEN I<ASTEN 
BLATTMASSEN 
CFK 
GFK 
D 
•••••••••••••••••••• 
CFK 
GFK 
KASTEN 
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Dieser Massenunterschied scheint auch bis auf die Kosten durchzuschlagen. 
Obwohl die Faserverbundwerkstoffe wesentlich teurer in Anschaffung und 
Verarbeitung sind, können durch ~mschineneinsatz bei Serienfertigung 
starke Kostenreduzierungen erwartet werden. Gerrauere Aussagen können nach 
Abschluß der ersten Bauteilversuche gemacht werden. 
Aus allen Konzeptvariationen ergaben sich nach der Bewertung zwei älmliche 
Entwürfe für die weitere Bearbeitung. 
DETAILKONSTRUKTIONEN 
D-HOLM KASTENHOU1 
SANDWICHHOLM 
PULTRUDIERTE PROFILE 
WICKELTECHNIK PREPREG 
SCHLAUCHKASTEN SAND\'/ I CHKJI.STEN 
Der D-Holm bis 40% der Profiltiefe ist in Wickeltechnik vorgesehen und 
lösbar mit einem Endkasten in Schlauchwickelbauweise verbunden. 
Beim Kastenholm zwischen 5% und 40% der Profiltiefe ist eine Fertigung in 
Prepregtechnologie mit nichtlösbar angeklebtem Sandwichendkasten vorge-
sehen. 
Beide Konzepte besitzen zur Aussteifung gegen Beulen im Holmbereich eine 
Sandwichstruktur. Durch die Verwendung pultrudierter Profile ergibt sich 
die Möglichkeit,die Fertigungszeiten zu senken, wobei durch die maschinel-
le Vorfertigung dieser Elemente eine gleichbleibend hohe Qualität erzielt 
wird. 
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Durch Verwendung dieser hochwertigen Werkstoffe und genauerer Dimensio-
nierung konnten eine weitere !vlasseneinsparung erzielt werden. Für den 
D-Holm ergab sich zum Vorentwurf eine Jvlassenverringerung auf insgesamt 
4800 kg ohne die Verbindungselemente an den Trennstellen. 
-+-·-·f~ ·~ -----------E--------- ----~t 
0 10,85m 27,5m 50m 
;~ 
MASSE [ kg I ( 4780) (2420) GESAMT(7200) 
311!>0 1620 1.800 
HOLM [ kg] ( 1.000) (1900) CFK (5900) 
21.00 1100 3500 
SCHALE [kg) 780 520 GFK 1300 
FLÄCHE [m2] 63 l,l. 
TIEFE [m) 1.,930 2. 61.5 1300 
SCHALENTIEFE 2,96 1,59 0,78 
BAUWEISE 2 SCHALEN, LÖSBAR 2SCHALEN I VERKLEBT WICKELHOLM 
SCHLAUCHKASTEN 
Als weitere Arbeiten laufen Detailstrukturberechnungen für die Trennstel-
len und den Laminataufbau,sowie weitere aerodynamische Rechnungen zur 
Blattauslegung. Die Fertigung der Bauelemente in Form von Teilschalen 
beginnt im 2. Quartal 81. Voraussichtlich wird das Gesamtprojekt im 
Rahmen der Finanz- und Terminvorstellungen abgewickelt werden können. 
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Bau und Betrieb der großen Windenergieanlage 
GROWIAN 
Projekt - Nr. ET 4342 A, H. Witt 
Hakensand sa nd 
S pilzsa rrd 
N e uf e l d e r 
Wa 
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Stand des Projektes ET 4342 A, Bau und Betrieb GROWIAN I 
Vortrag im Rahmen des Seminars "Bau, Test und Entwicklung 
großer ~/indenergieanlagen" im Rahmen der vom BMFT geförderten 
Projekte . 
NAN Neue Technologie, München, 23 . /24 . 3. 1981 
Verfasser: H. Witt 
Inhalt 1 . Einleitung 
2 . Stand der Auftragsvergaben 
3. Stand der Auftragsabwicklung 
4 . Änderungsverfahren 
5. Standort 
6. Behördliche Genehmigungen 
7. Terminsituation 
1. Einleitung 
Auf der Grundlage der "baureifen Unterlagen", deren Ers·tellung 
die 1 . Entwicklungsphase des Gesamtprojektes GROWIAN I dar-
stellt, wurde Anfang 1979 dessen Realisierung eingeleitet. 
Diese 2. Entwicklungsphase wurde aus terminliehen Gründen 
und zur Risikoteilung in mehrere parallel durchzuführende 
F u E - Vorhaben aufgegliedert. Hierzu gehört u. a . das Vor-
haben "Bau und Betrieb GROVJIAN I" . 
Die DurchführQ~g dieses Projektes hat die "Große Windenergie-
anlage Bau- und Betriebsgesellschaft m b H" übernommen. 
Beteiligt hieran sind: die Harnburgischen Electricitätswerke AG, 
die SCHLES'..VAG AG und die Rheinisch- V/estfälischen Elektrizitäts-
werke AG. 
Die GründQ~g der Gesellschaft erfolgte im Januar 1980. 
2 . Stand der Auftragsvergaben 
Ebenfalls im Januar 1980 erhielt die Fa . MAN in Nürnberg den 
Auftrag über die ingenieurmäßige Bearbeitung des Projektes 
auf der Basis der baureifen Unterlagen und im August 1980 
den Auftrag über die Lieferung und Montage der systembestim-
menden Komponenten . Hierzu gehören: die Rotornabe, das Ma-
schinenhaus, die Leittechnik und Elektrotechnik. 
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Die Lieferung des Stahlturmes erfolgt durch Fa . fvlaurer , Söhne, 
I1ünchen. 
Das Betriebsgebäude wird in Raumelement-Bauweise erstellt und 
von Fa . Kirschner, Dülmen, geliefert. Die Fertigung der Elemente 
ist angelaufen . Die angegliederten, in konventioneller Bauweise 
zu erstellenden HS-Schalträume, die Trafoboxen und der Notstrom-
dieselraum werden umgehend vergeben. 
Die Auftragserteilung für die Gründungsarbeiten für Turm- und 
Abspannseil- Fundamente wird zu Anfang April 1981 erwartet . 
Angefragt werden z.Zt. die konventionelle Elektrotechnik und 
die beiden 170 m hohen Meßmaste - deren Erstellung zu diesem 
Projekt gehört - • 
3. Staild der AuftragsabvJicklung 
3. 1 Rotornabe 
- Die Baugruppe Pendelrahmen und Traverse ist konstruktiv 
dem geänderten Rotorblatt- Lagerungskonzept und der modi-
fizierten Blattverstelleinrichtung angepaßt worden . Die 
Fertigung ist angelaufen . 
- Die Konstruktionsunterlagen der Rotorlagerung liegen dem 
AG zur Prüfung vor . Die Fertigung kann in Kürze aufgenommen 
werden. 
Die konstruktive Detailbearbeitung der Blattverstelleinrichtung 
mit der hydraulischen Notabschaltung und der Blattrücknahme 
ist nahezu abgeschlossen . 
3. 2 Maschinenhaus 
- Die Berechnung und Konstruktion der tragenden Elemente ist 
bis auf die endgültige Ausbildung des Anschlusses am Turm-
kopf abgeschlossen. 
- in Arbeit sind: 
Konzept und Anordnung des Schwingungs- Tilger/Dämpfersystems 
im Maschinenhaus- Vorderteil, 
Konzept der Hilfskonstruktion für den Montage- Ausgleichs-
ballast, 
Konzept der Windrichtungsnachführung, 
Einbau der hydraulischen Hubvorrichtung 
3.3 Leitte~hgik ~d el~k!rQtec~n~s~h~ ~u~rQstugg_ 
Die Konzipierung und Klärung der Automatik (Betriebsführung), 
der Meßeinrichtungen und der Steuerung für die Störabschaltung, 
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wie auch des Anlageverhaltens bei NetzstBrungen ist dem 
konstruktiven Stand der Bearbeitung entsprechend aufgenommen 
worden . 
3.4 TUEmba~,",~rk 
Die Detailkonstruktion der Stahlturm- Bauelemente, QDter 
Berücksichtigung der für den Hubvorgang und die Abspannung 
erforderlichen Einrichtungen ist angelaufen . 
3. 5 BetrieQSßebä~d~ _ 
Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Mit dem Bodenaus-
hub im Fundamentbereich sind die Errichtungsarbeiten auf 
der Baustelle angelaufen. 
4 . Änderungsve~fahren 
Um konstruktive Veränderungen - z . B. aufgrund von technischen 
Weiterentwicklungen oder aus berechnungstechnischen Gründen -
lückenlos erfassen zu kBnnen und deren Einflüsse auf die Kon-
struktion anderer Komponenten, bzw. deren Auswirkung auf Termine 
und Kosten berücksichtigen zu kBnnen, wurde ein spezielles 
Änderungsverfahren entwickelt. 
5. Standort 
Für den Standort im Kaiser- Wilhelm- Koog wurde das fBrmliche 
Raumordnungsverfahren bereits in 1979 erfolgreich durchgeführt 
und abgeschlossen . r·li t Rücksicht auf die raumgreifenden Abspan-
nungen der Meßmaste mußte ein ca 6 ha großes Betriebsgelände 
angepachtet werden . 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Bodenverhältnisse hat 
sich eine Tiefgründung der Bauwerke als wirtschaftlichste LBsung 
erwiesen . Das Turmbauwerk und dessen Abspannung erhalten Ort-
beton- Rammpfähle mit angerammter Fußplatte, die vertikal und 
schräg angeordnet sind . Die Rammtiefe beträgt ca 18 m. 
Die Maßmastfundamente sollen Profilstahl- Pfähle erhalten. 
Mit dem Bau der Zufahrtstraße wurde im Herbst 1980 begonnen. 
Die Schwarzdecke ist im Härz d . J. aufgebracht worden. 
6 . BehBrdliche Genehmigungen 
Die Baugenehmigung für die Zufahrtstraße ist am 21 . 10 . 80 
erteilt \vorden . 
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Der Genehmigungsantrag für die Gesamtanlage wurde am 22 . 12 . 80 
bei der zuständigen Behörde eingereicht . Erste Teilerrichtungs-
genehmigungen hierzu werden in Kürze erwartet . 
In Absprache mit dem Kreisbauamt Heide - als unterste Genehmi-
gungsbehörde - wird der Germanische Lloyd als amtlicher Sach-
verständiger für die Prüfungen der sicherheitsrelevanten Bau-
elementen dieses Vorhabens eingeschaltet . 
7. Terminsituation 
Der Stand der Bearbeitung läßt aus heutiger Sicht keine Schwie-
rigkeiten für die Einhaltung des vorgesehenen Übergabetermins 
zum 30 . 11 . 1982 erkennen . 
Verzögerungen bei der Werkaufgabe für Teile im Bereich des 
Azimutlagers sollen durch Maßnahmen zum Auffangen des Termin-
verzuges im FertigQngsbereich ausgeglichen werden . 
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Große Windanlage GROWIAN im Kaiser Wilhelm - Koog, Elbmündung . 
Blick in Hauptwindrichtung zur Elbe hin . Die drei Windmaßmasten 
sollen im Rahmen des Meß - und Versuchsprogrammes (vgl . S. 135) 
errichtet werden. Leistung der Anlage: 3000 kW ab 12 rn/sec 
Windgeschwindigkeit, Rotordurchmesser: 100,4 m, Turmhöhe: 100 m 
Geplante Fertigstellung Herbst 1982 . 
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Untersuchung neuartiger Konzepte 
fUr große Windenergieanlagen in der Klasse 
bis zu 135 m Rotordurchmesser 
(entsprechend 5 MWelektr. bei 11 m/sec. Windgeschw. 
Bau und Erprobung einer Demonstrationsanlage 
im Modellmaßstab 1:3 
Erstellung von Bauunterlagen für eine 
Prototyp-Großanlage 
Projekt-Nr. ET 4240 A II. Meggle 
1. Zielsetzung : 
Untersuchung neuartiger Konzepte für große Windenergieanlagen in der 
Klasse - 135 m Rotordurchmesser (entspr. 5 MW abgegebener elektrischer 
Leistung bei ca. 11 rn / sec Windgeschwindigkeit). Bau und Erprobung ei-
ner Demonstrations-Anlage 1m l~odellmaßstab (ca. 1/ 3). Erstellung von 
Bauunterlagen für eine Prototyp-Großanlage. 
2. Arbeitsprogramm ·. 
a) Vorläufige Konzeptdefinition für Zwei- und Einblattsysteme. System-
auslegung. Untersuchungen des Schwingungs- und Stabilitätsverhal-
tens; Ermittlung der Beanspruchungen . Auswahl des bevorzugten Kon-
zepts. 
b) - Systemoptimierung der Großanlage 
- Definition der Demo-Anlage und Erstellung der Bauunterlagen 
c) - Hardware-Definition der Großanlage 
- Komponentenfertigung und Teilintegration der Demo-Anlage 
d) - Hardware-Entwicklung (Bau und Erprobung ausgewählter Testbau-
teile) der Großanlage 
-Montage und Inbetriebnahme der Demo-Anlage; Durchführung de s 
Testbetriebs 
e ) - Fertigstellung der Bauunterlagen für die Großanlage 
- Abbau der Demo-Anlage und Rekultivierung. 
3. Stand q;"dvi:)SO} 
-Arbeiten an der Großanlage ( 5 MWel ) : 
Durchführung von Baustudien für Rotorblatt und -kopf. 
- Arbeiten an der DEMO-Anlage ( 370 kl>lel ) : 
Erstellung der Bau-Unterlagen 
Ausschreibung der Hauptbaugruppen; Beauftragung der wesentlichen 
Lieferanten 
Beginn der Fertigung für Rotorblatt, Rotorkopf, Gondel, Genera-
torsystem sowie Meß- und Datensystem 
Abschluß der Bau-Voranfrage für den Standort Bremerhaven 
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G R 0 W I AN II - PROGRAMMÜBERSICHT 
- ZIEL: 
UNTERSUCHUNG NEUARTIGER KONZEPTE FÜR GROSSE WINDENERGIEANLAG EN IN DER 
LEISTUNGSKLASSE ~ 5 MWEL BZW. ROTORKLASS E ~ 135 M~; BAU UND BETRIEB 
EI NER DEMO - ANLAGE IM MODELLMASSTAB 1 : 3, 
- ABLAUF: 
~~ PROGRAMMSTART 
* I<ONZEPTAUSWAHL 
* BAUUNTERLAGEN DEMO - ANLAGE 
* HERSTELLUNG / MONTAGE DEMO - ANLAGE 
* PROBEBETRIEB DEMO- ANLAGE 
* BAUUNTERLAGEN GROSSANLAGE 
- ENTWURFSZIELE (FÜR GROSSANLAGE): 
07178 
03/79 
12/80 
12/81 
AB 12/81 
OFFEN 
~~ ~ 4 DM/WEL SPEZIFISCHE INVESTITIONS KOSTEN ENTS PR, < OJ 2 DM/ KWH STROM-
ERZEUGUNGSKOSTEN 
* AUSLEGUNG AUF WINDVERHÄLTNISSE IM NORDDEUTSCHEN KÜSTENGEBIET 
* ~ 20 JAHRE LEBENSDAUER 
* VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB 
* GERINGE BETRIEBS - /WARTUNGSKOSTEN 
- STANDORT DEMO- ANLAGE: BREMERHAVEN - WEDDEWARDEN 
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~ 
AUSGEWÄHLTES KONZEPT* 
- EINBLATTSYSTEMJ LEELÄUFER MIT HORI ZONTALER ACHSE 
- STATISCHER UNWUCHTAUSGLEICH DURCH GEGENGEWICHT 
- ROTORBLATT IN FASER VERBUNDBAUWEISE: SCHALENKONSTRUKTION MIT STÜTZSCHAUM 
- PENDELNABE 
- BLATTWINKELVERSTELLUNG (REDUNDANT) DES GESAMTEN BLATTS INCL. GEGENGEWICHT 
- AZIMUTNACHFÜHRUNG DURCH REDUNDANTE STELLEINHEITEN 
- DREHZAHLNACHGIEBIGES KRAFTÜBERTRAGUNGS/GENERATORKONZEPT 
o STEIFE WELLE 
o ÜBERSETZUNGSGETRIEBE 
o RUTSCHKUPPLUNGJ ROTORBREMSEJ GELENKWELLE 
o SYNCHRONGENERATOR 
o GLEICHSTROM -ZWISCHENKREISJ STATISCHER FREQUENZUMRICHTER 
- COMPUTERGESTEUERTES BETRIEBSFÜHRUNGSSYSTEM MIT SEPARATER NOTAUS -LOGIK 
(FAlL- SAFE) 
- WEICHES (ÜBERKRITISCHES) TURMKONZEPT: ZYLINDRISCHER STAHLTURM 
MIT 3 ABSPANNUNGEN 
- ÄUSSERER BLITZSCHUTZ UND SCHUTZ DER ELEKTRIK/ ELEKTRONIK 
-* Ausführliche J3eschreihung: Slcz~cl/ h:J/nclenGI(J/c:_ 1 
V.[)I- 'Vetla81 JJdsreldor(1gJq Anm.d. fleraaS'JPkrS' . 
/ 
\ 
~ 
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Standort der 350 kW Demonstrationsanlage bei Bremerhaven 
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DEMO ROTORBLATT 
FASER VERBUNDBAUWEISE 
MASSE 1425 kg 
WORTMANN FX- 77- W PROFILE 
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Daten GROWIAN II 
Rotordurchmesser (m) 
Nabenhöhe (m) 
Abgegebene el. Wirkleistung im Auslegungspunkt n0 (kW) 
Spezifische Flächenleistung (W/m2) 
Rotornabenleistung im Auslegungspunkt (kW) 
Auslegungswindgeschwindigkeit (m/s) 
Betriebs-Windgeschwindigkeitsbereich (m/s) 
Jahresenergieertrag (GWh/a) 
Statischer Drehzahlbereich (Rad/s) 
Blattspitzengeschwindigkeit bei Auslegungsdrehzahl (m/s) 
Schnellaufzahl bei Auslegungswindgeschwindigkeit (-) 
Maximaler Leistungsbeiwert 
Blattprofile 
Blattbeginn (Kreis) bei i 
Größte/kleinste Blattiefe (m) bei f = 0,25 I f = 0,95 
Verwindung, nichtlinear (Grd) 
Rotorachsneigung zur Horizontalen (Grd) 
Getriebeübersetzung 
Massen: 
Rotor gesamt (kg) 
Rotorblatt (kg) 
Gondel gesamt (kg) 
DEMO-Anlage Großanlage 
48,33 145 
50 120 
370 5000 
ca. 200 ca. 300 
ca. 407 ca. 5490 
ca. 1 0 ca. 11 ' 5 
ca. 5, 7 bis 16 ca. 6, 6 bis 18 
> 1 ,3 > 17 
+ ca. 4,6 - 0,46 ca . 1 , 8 ± 0, 18 
ca. 12 0 ca. 138 
__, 
ca. 12 ca. 12 CXl m 
ca . 0,39 ca. 0,40 
Wortmann FX 77 - W-Serie 
0,05 0,05 
2,33 I 0,56 7 I 1 ~ 68 
ca. 15 ca. 15 
9 9 
34,5 ca. 89 
5910 ca. 100 . 000 
1425 ca. 26.000 
27880 ca. 300.000 
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Rotorkopf gesamt(Dem~ 
Generatorsystem 
Abnahmekonfiguration im Prüf-
feld bei BBC (Demo- An!Cl.~e) 
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Gondel mit Ubersetzungsgetriebe 
und einem Azimutantrieb ( Demoanf) 
Übersicht 
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Projekt ET 4406 A OPTIWA 
Optimierung großer Windanlagen 
John H. Argyris 
Kurt A. Braun 
Das Projekt wird gemeinsam von der Universität Stuttgart und der Statik und Dynamik 
Forschungsgesellschaft m. b. H. unter Federführung des Institutes für Statik und Dynamik 
der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen durchgeführt. Die zur Zeit laufende Phase I des 
Projektes begann am 1. 1'1 .79 und wurde um 6 Monate bis zum 31. 12.81 unter Beibe-
haltung des finanziellen Rahmens verlängert. 
ln Phase I sollen mit der Entwicklung neuer Rechenverfahren und dem Bau einer Rotor-
nabe samt Datenerfassungssystem die Voraussetzungen zur Optimierung von großen 
Horizonta lachsen-Windenergiean lagen geschaffen werden. 
ln Phase II, auf die in dem vorliegenden Bericht nicht weiter eingegangen wird, sollen 
mit den erstellten Berechnungs- und Testwerkzeugen verschiedene Rotorkonzepte opti-
miert und verglichen werden. Eine Skizze der Freilandanlage, wie sie sich aus heutiger 
Sicht darstellt, ist in Abb. 12 gegeben. 
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Arbeitspunkte 
Das Projekt 11 OPTIWA" läßt sich in drei Schwerpunkte aufgliedern: 
1 . Entwicklung von Computerprogrammen zur statischen und dynamischen Untersuchung 
verschiedener Rotorkon zepte 
2. Berechnungsverfahren für ein neuartiges Turmkonzept und Auslegung eines · 
Mode II turmes 
3. Entwurf und Bau eines rechnergesteuerten Funktionsmodells mit spezieller Rotor-
nabe zur Simulation verschiedener Konstruktions - und Regelkonzepte. 
1 . Entwicklung von Computerprogrammen 
Hier werden vom Berechnungsingenieur verwendbare Computerprogramme entwickelt, 
welche die statische und dynamische Untersuchung verschiedener Rotorkonzepte 
(starrer Rotor, Pende lnabe, individuelles Schlagen und/oder Schwenken mit oder ohne 
Blattwinkelrücksteuerung etc.) zulassen. Vorläufer für diese Programme wurden bereits 
im Forschungsvorhaben "lnvestigation of rotor stressing and smoothness of operation of 
large- scale wind energy conversion systems", das unter Beteiligung des BMFT von der 
IEA (Internationale Energie Agentur) gefördert wurde, entwickelt (siehe /1 - 3/). Die 
Programme werden auf die Bedürfnisse des auslegenden Ingenieurs zugeschnitten, um 
eine rasche und unproblematische Änderung von charakteristischen Blattdaten am Bild-
schirm zu ermöglichen (siehe Abb. 1) und basieren auf dem Finite Element Paket ASKA 
/4, 5/. Da auf die Berechnungsverfahren in /6/ und /7/ näher eingegangen wird, 
sollen sie hier nicht weiter erläutert werden. 
2. Berechnungsverfahren für ein neuartiges Turmkonzept 
Unter Punkt 2 werden für ein neuartiges Turmkonzept ("Stuttgarter Turm"), das auf 
eine Idee von Prof. Wortmann zurückgeht /8/ Berechnungsverfahren erstellt und ein 
Modellturm rechnerisch untersucht. Aufbauend auf den in /9/ angestellten Vorunter-
suchungen wurde die Kinematik des in Abb. 2 dargestellten Turmes untersucht und eine 
statische Auslegung mit Hilfe des nichtlinearen Finite Element Pakets LARSTRAN /10/ 
durchgeführt. 
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Die dynamische Untersuchung, Resonanz und Response, werden ebenfalls mit 
lARSTRAN durchgeführt werden (vgl. Abb. 3). 
Bis jetzt lassen sich gegenüber konventionellen Turmkonzepten folgende Vor- und 
Nachteile absehen: 
Vorteile : 
Das für die betrachteten Rotoren vorhandene Bodenresonanzproblem wird entschärft, 
da die schubabhängige Eigenfrequenz der Lateralschwingung (hier Az imutal -
schwingung) weit unter der Drehfrequenz liegt und die Eigenfrequenz der Vertikal -
schwingung (hier Nickschwingung) weit über der Drehfrequenz gehalten werden 
kann. 
Die Turmorientierung relativ zum Wind ist immer gleich, was eine statische, dy-
namische und aerodynamische Anpassung der Turmquerschnittsgeometrie erlaubt. 
Der Turm stellt sich ohne Azimutantrieb in Windrichtung, benötigt aber evtl. 
eine Gierdämpfung. 
Der Rotorfreigang ist gut und die Rotorachse kann vermutlich horizontal gelegt 
werden (Turmneigung ca. 8,3°) 
Der Abstand Turm - Rotorblatt wird größer, was für das Turmschattenproblem 
günstig ist. 
Nachteil : 
Der Bauaufwand liegt voraussichtlich über dem eines konventionellen Turmes. 
Die Mastlänge des untersuchten Modellturmes beträgt 15 m und der Radius des Basis -
sechseckes 6,5 m. Für die kinematischen Untersuchungen wurde der Turm als räumliches 
Getriebe mit starren Verbindungsstäben zwischen Kugelgelenken idealisiert (vgl. 
Abb. 4). Das tatsächlicheGelenkam Turmfuß läßt eine Drehnung des Turmes um die z-
Achse (Gieren) und Nickbewegungen des Turmes in der durch ihn und die z-Achse auf-
gespannten Ebene zu, was dazu führt, daß die Rotorachse stets in Windrichtung zeigt. 
An der Turmspitze befindet sich ein um den Mast drehbares Ringlager, an dem die Seile 
befestigt sind. Für die kinematische Untersuchung ist beides jedoch ohne Belang. Bei 
geeigneter Wahl der Seilgeometrie kann die Mastspitze nun eine kreisähnliche Bahn um 
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die z-Achse ausführen, wobei alle Seile straff bleiben. Da sich der Turm auch bei ge-
ringen Windges chwindigke iten (Schubkräften ) in Windri chtung einstellen soll, muß die 
Bahn der Mastspit ze eine hori zontal liegende Kreisba hn möglichst gut annähern. Unter 
Berücksichtigung des nötigen Rotorfreigangs wurde die Seilgeometrie soweit optimiert, 
daß die Abweichung von der Kreisbahn mit Radius 2,18 m nur noch ~ 0,1% betrug, 
was einer Welligkeit der Bahn von '! 0,32 mm in vertikaler Richtung entspricht. Bei 
Einbindung des Turmes in ein um 15° geneigtes Gelände läßt sich durch geringfügige 
Modifikation der Seillängen die Abweichung von der Kreisbahn mit Radius 2,18 m bei 
~ 0,12% halten, was einer Welligkeit der Bahn von ~ 0,39 mm in vertikaler Richtung 
entspricht. 
Bei Setzung eines Ankerpunktes um 11 cm konnte die Bahnkurve durch Verlängerung 
des betroffenen Basisseils um 7,5 cm wieder soweit geglättet werden, daß die Abwei -
+ + 
chung von einem mittleren Radius von 2,19 m nur - 0,55% betrug bzw. - 1, 77 mm 
in vertikaler Richtung. 
Alle drei genannten Fälle sind als unkritisch anzusehen, d.h. die Turmspitze läuft auf 
einer für praktische Belange perfekt horizontal liegenden Kreisbahn um. 
Anders sieht es jedoch bei einem Seilbruch aus. Reißt z.B. ein Umfangsseil, dann be-
sitzt der Turm, vorausgesetzt es reißen nicht gleich weitere Seile mit, eine klar bevor-
zugte Position, die dem gerissenen Seil gegenüber liegt. 
Inwieweit der Turm die in ihn gesetzten Erwartungen hinsichtlich Dynamik erfüllt, 
bleibt abzuwarten. 
3 . Rechnergesteuertes Funktionsmodell 
Unter Punkt 3 wird ein rechnergesteuertes Funktionsmodell einer Horizontalachsen-
Windanlage (vorerst ohne Turm) entworfen und gebaut, das später für Freilandversuche 
Verwendung finden soll. Die Nabe soll die Simulation und Erprobung von Konstruk-
tions- , Steuer- und Regelkonzepten ohne bauliche Veränderungen ermöglichen, da für 
die Optimierungsaufgabe eine Viel zahl von Parametern variiert werden muß. Dies kann 
durch die freie räumliche Bewegungsmöglichkeit der Blätter und deren Zwangssteuerung 
als beliebige Funktion gemessener Verformungs - oder Beanspruchungswerte erreicht 
werden. 
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Hierbei werden Schwenk-, Schlag - und Anstellwinkel unabhängig voneinander über 
Hydraulikz ylinder verändert . Meßwertgeber für Winkelpositionen, Blattwurz elmomente 
und Beschleunigungen erlauben die Beurteilung des Betriebszustands und damit eine 
optimale Regelung durch einen Minicomputer. Der in das rotierende System integrierte 
Minicomputer liefert hierfür die Sollwerte für das analoge Hydraulikregelsystem. 
Die Versorgung des Minicomputersystems mit Programmen und Versuchsparametern erfolgt 
vom vorhandenen Hauptsteuerrechner über ein störsicheres optisches Übertragungssystem. 
Betriebsdaten des Rotors werden über das gleiche System an den Hauptrechner zur Weiter-
verarbeitung übergeben. 
Im Labor wird die Nabe über einen regelbaren Hydraulikmotor angetrieben, der im Hin-
blick auf Phase 2 des Projektes auch zur Leistungsabnahme als Generator verwendet 
werden kann. 
Die Arbeiten am rechnergesteuerten Funktionsmodell lassen sich in drei Unterpunkte 
aufgliedern. 
3.1 Mechanik und Hydraulik 
3. 2 Prozessdatenverarbeitung 
3.3 Kommunikation zwischen stehendem und rotierendem System 
Der Aufbau des Funktionsmodells ist in Abb. 5 dargestellt, die Einzelbauteile sind in 
Abb. 6 und die komplette Nabe in Abb. 10 wiedergegeben. 
Die Rotorwelle ist mit Hilfe zwei er Kugellager in einem Rahmen aufgehängt. ln ihr sind 
die hydraulische Scheibenbremse, der mechanische Abtrieb zum Getriebe und die 
Schlagarme mit den in sie eingesetzten Schwenkarmen befestigt. Die gesamte Gondel 
ist mitHilfe von vier Gummilagern am Versuchsstand aufgehängt. Über das Getriebe 
wird der Rotor in der derzeitigen Phase I durch den Hydraulikmotor angetrieben. Dieser 
kann in Phase II als Pumpe mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 45 kW verwendet 
werden. Die Versorgung der hydraulischen Schlag - , Schwenk - und Anstellwinkelver-
stellung im rotierenden System erfolgt über eineaxiale hydraulische Kupplung. 
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Der schemati sche Aufbau der Anlage samt Verknüpfung zum externen Rechner sind in 
Abb. 7, das Datenflußdiagramm für den Rotor in Abb. 8 gegeben . 
Es müssen zwei Arten von Signalen unterschieden werden, die Meßdaten, die nur vom 
rotierenden ins stehende System übertragen werden und die Steuerinformationen, die 
zwischen dem Mini - Rechner LSI 11/23 und dem Hauptrechner PDP 11/70 ausgetauscht 
werden. Das Übertragungssystem stellt eine Weiterentwicklung des in /11/ beschriebe-
nen Systems dar. 
Die analogen Meßsignale werden zum Teil verstärkt und an das Datenerfassungssystem 
übergeben, dort digitalisiert und bit- parallel über das optische Übertragungssystem an 
ein XB - Terminal (vgl. /12/) weitergeleitet. Von dort werden sie mit Hilfe des X- Bus 
Systems dem Hauptrechner oder einem interaktiven Grafik-System zugeführt. Hier 
können sie auf Platte abgelegt, im Hauptrechner z.B. zur Steuerung der Anlage oder 
Datenreduktion verwendet und grafisch dargestellt werden. 
Die Meßdaten können aber auch im rotierenden System digitalisiert an den Mini-
Rechner LSI 11/23 gegeben und sehr schnell mit Hilfe von dort gespeicherten Program-
men zur Steuerung der Hydraulikzylinder verwendet werden. 
Der Mini - und der Hauptrechner können bei rotierender Anlage über das OPTORING-
System miteinander kommunizieren und der Versuchsingenieur kann über das Grafik-
System in die Programme des Mini-Rechners eingreifen. 
Die Versorgung mit Hydrauliköl erfolgt über die axiale hydraulische Kupplung, die 
Stromversorgung über Schleifringe und mitrotierende Transformatoren. Die Datenüber-
tragung erfolgt berührungsfrei über sogenannte OPTORINGE (vgl. Abb. 9). Es handelt 
sich hierbei um je einen Satz von Plexiglasringen für die Übertragung aus dem rotie-
renden System heraus und in dasselbe hinein. Die einzelnen Werte werden bit-parallel 
mit Hilfe von Infrarotdioden übertragen. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei 
ca. 30 000 Worten/sec. Auf dem Versuchsstand arbeitet die Meßdatenübertragung 
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bereits zur Zufriedenheit, da wegen der hohen Abtastrate ein hin und wieder ausfal-
lendes bit bzw. Wort softwaremäßi g leicht abgefangen werden kann . Bei der Kom-
munikation zwischen Mini - Rechner und Hauptrechner bzw. Grafik-System wurde die 
erforderliche Zuver lässigkeit jedoch bisher nicht erreicht. 
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Erstellung eines Böenganggenerators 
für Windturbinen 
Projekt - Nr . ET 4372 A 
G.A.Walter, F.X.Wortmann 
1. Zielsetzung: 
Der Bau eines Böengenerators dient der Erzeugung reproduzierbarer 
zeitlicher oder räumlicher Böen mit variabler Frequenz, Amplitude 
und spektraler Verteilung, um die Antwort von l'iindturbinenmodellen 
geeigneter Größe zu verfolgen. 
2. Arbeitsprogramm• 
An einem Modellkanal werden zunächst experimentelle Untersuchungen 
durchgeführt, um trotz der Böenerregung das Antriebsgebläse nicht 
unzulässig zu belasten. Besondere Aufmerksamkeit muß dabei auf die 
Vermeidung möglicher Kanalresonanzen gerichtet werden. 
Im Anschluß an die gewonnenen Erfahrungen erfolgen die Ausarbeitung 
baureifer Unterlagen und die Auftragsvergabe. 
Ein an die Fertigstellung angeschlossenes Untersuchungsprogramm dient 
der Klärung des Verhaltens von Windturbinenmodellen unter Böenbelas-
tung und dem Vergleich mit der Theorie. 
Es wurde ein r~odellkanal aufgebaut, an dem experimentelle Untersuchun-
gen sowohl über den Mechanismus der Böenerzeugung als auch über eine 
Reduktion der damit verbundenen instationären Zusatzlasten für das 
Gebläse durchgeführt werden. 
Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten die Ausarbeitung von Pla-
nungs- und Konstruktionsunterlagen zur Ausschreibung des Projekts. 
Nach langwierigen und ausführlichen Besprechungen mit konkurrieren-
den Firmen erfolgte die Auftragsvergabe zum Bau des Böenkanals. 
Gegenwärtig werden die Erschließungs- , Lage-, Fundament- und Detail -
pläne fertiggestellt zur Gewährleistung eines rechtzeitigen Baube-
ginns 1m Frühjahr 19~1. 
Parallel hierzu verläuft der Aufbau von Rechenprogrammen zur nume-
rischen Behandlung von Böenproblemen an Windturbinen, um Vergleiche 
zu den im angeschlossenen Untersuchungsprogramm erhaltenen Meßergeb-
nissen durchzuführen. 
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Abslrakt 
Die Aufgabenstellung des am Institut für Aerodynamik und Gasdynamik der 
Universität Stuttgart im Bau befindlichen Böengenerators, bestehend aus 
dem Böenwindkanal und dem Böengitter, umfaßt die Erzeugung reproduzier-
barer sowohl zeitlicher als auch räumlicher Böen mit variabler Frequenz, 
Amplitude und spektraler Verteilung, um das dynamische Verhalten von 
Windturbinenmodellen geeigneter Größe zu verfolgen. 
Ein direkter Vergleich zwischen Meßwerten und Ergebnissen aus der nume-
rischen Behandlung von Böenproblemen wird damit ermöglicht. Es steht so-
mit ein wichtiges Instrument zur Überprüfung vorhandener Rechenprogram-
me, Theorien und Annahmen zur Verfügung und erlaubt - unter Berücksich-
tigung sämtlicher Freiheitsgrade - eine unmittelbare Aussage und Funk-
tionskontPolle verschiedener Regelungskonzepte am Modellrotor. 
Der Böenkanal ist als offener Eiffeltyp ausgelegt und in seinen Abmes-
sungen durch wichtige Modellgesetzforderungen bestimmt. Die Böen werden 
durch ein am Anfang der Meßkammer angebrachtes Böengi tter-, mit nach 
Böentyp unterschiedlich angeordneten und angesteuerten Stellflügeln, 
erzeugt. Ein äußerer Zylinderringraum an der Meßkammer ermöglicht hier-
bei die Umströmung von Hindernissen mit großer Stromlinienerweiterung. 
DER BÖENGENERATOR AM INSTITUT FÜR 
AERODYNAMIK UND GASDYNAMIK DER UNIVERSITÄT STUTTGART 
1. Einleitung 
Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, daß man es weltweit 
bisher noch nicht in den Griff bekommen hat, große Windturbi-
nen zu bauen, die sich sowohl durch Betriebssicherheit und 
hohe Lebensdauer als auch durch Einfachheit und niedrige Inve-
stitionskosten auszeichnen. 
Verfolgt man die Entwicklung in der Erforschung dieser sehr 
komplexen Maschinen, so zeigt sich, daß häufig dem direkten 
Weg von Tests an Großausführungen mit all den damit verbunde-
nen technischen und finanziellen Risiken der Vorzug gegeben 
wird. Die Ergebnisse sind soweit noch nicht überzeugend, zu-
mal diese Maschinen nicht nur dem enormen Zerstörungspoten-
tial von Stürmen sondern auch den ständig wechselnden Bela-
stungen durch Turbulenz und Böen des natürlichen atmosphäri-
schen Windes ausgesetzt sind. Sie bedürfen der gezielten Er-
forschung unter kontrollierbaren und definierbaren Bedingungen 
in dazu geeigneten Windkanälen. 
Für dieses Vorhaben erscheint im ersten Augenblick der Nieder-
geschwindigkeitskanal herkömmlicher Bauart brauchbar. Modell-
rotoren stellen jedoch ganz bestimmte Anforderungen an ihre 
Baugröße und bewirken durch ihren hohen Widerstand unter Be-
lastung eine ungewöhnlich große Versperrung im Kanal. 
Neben den großen geforderten Meßquerschnitten sollten dem 
Luftstrom rasche Änderungen aufgeprägt werden können, um typi-
sehe Böen zu simulieren . Über eine derartige Anlage kann augen-
blicklich nicht verfügt werden . 
Im folgenden soll eine kurze Beschreibung des Böengenerators 
erfolgen . 
2. Aufgabe und Zielsetzung des Böengenerators 
Zur Untersuchung des komplizierten Verhaltens von Einzelsyste -
men und des Gesamtsystems von Windturbinenmodellen, die eine 
Übertragung auf Großausführungen zulassen, wird am Institut 
für Aerodynamik und Gasdynamik der Universität Stuttgart ein 
Böengenerator gebaut. 
Die Anlage, bestehend aus Böenkanal und Böengitter, dient der 
Erzeugung verschiedenartiger reproduzierbarer Böen, die sich 
sowohl durch Vorgabe einer räumlichen, als auch zeitlichen 
Struktur mit variabler Frequenz, Amplitude und spektraler Ver-
teilung charakterisieren lassen. 
Direkte Vergleiche verschiedener Rotorkonzeptionen und ihre 
Betriebsstrategien, aber auch die überaus wichtigen Vergleiche 
zwischen Meßwerten und Ergebnissen aus der numerischen Behand-
lung von Böenproblemen werden möglich. Damit steht ein lei-
stungsfähiges Instrument zur Überprüfung vorhandener Rechen-
programme, Theorien und Annahmen zur Verfügung und erlaubt, 
im Gegensatz zur Rechnung nunmehr auch unter Berücksichtigung 
sämtlicher Freiheitsgrade des dynamischen Systems, eine geziel-
te Parameteruntersuchung, Funktionskontrolle und Erprobung un-
terschiedlicher Regelungskonzepte am Modellrotor bei minima-
lem Risiko. 
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3. Zur Auslegung des Böengenerators 
Wesentliche Angaben zur Auslegung des Böenkanals, wie 
z . B. Meßkammerdurchmesser, Geschwindigkeit und somit 
auch der Leistungsbedarf, lassen sich aus der Unter -
suchung wichtiger Modellgesetzforderungen festlegen. 
Um überhaupt eine sinnvolle Übertragung von Meßergeb-
nissen und Erfahrungen am Modellrotor auf die Groß-
ausführung zu gewährleisten, ist eine Betrachtung der 
im Anschluß kurz erläuterten Kennzahlen von Bedeutung. 
Eine ausführliche Darstellung findet sich hierzu in 
/1/, /2/. Eine Erörterung der für den speziellen Fall 
der reinen Schlagbewegung von Rotorblättern relevanten 
Kennzahlen ist in /3/ durchgeführt. 
- Reynoldszahl 
Die Reynoldszahl ist eine wichtige Größe zur Beschrei-
bung der dynamischen Ähnlichkeit von Strömungen. Bei 
Einhaltung der gleichen Blattspitzengeschwindigkeit 
sollte die auf die Profiltiefe bezogene Re-Zahl nicht 
unter etwa 2•10 5 liegen. Ein Modellrotor von 4 m 
Durchmesser erreicht hierbei Werte, die bei etwa 3·105 
liegen. Dies erscheint im Hinblick auf das Strömungs-
verhalten als tragbar. 
- Machzahl 
Die Machzahl erreicht an der Blattspitze Werte von etwa 
0,3. Ihr Einfluß kann deshalb als unbedeutend eingestuft 
werden. 
- Froudezahl 
Sie beschreibt den Einfluß der Schwerkraft auf den Rotor. 
Sollen nicht andere wichtige Ähnlichkeitsgesetze verletzt 
werden, so kann die Gleichheit der Froudezahl von Modell 
und Großausführung nicht eingehalten werden. 
- Lockzahl 
Dieser Parameter stellt den Zusammenhang her zwischen 
den am Rotorblatt wirkenden Momenten bedingt durch die 
aerodynamischen Kräfte und Zentrifugalkräfte. Diese 
Zahl kann im allgemeinen ohne große Schwierigkeiten 
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eingehalten wer den und schr eibt dem Modell r otor k~ine 
untere Grenz e in der Ba ugr öße vor. 
- Aer oelastische Ähnlichkeit 
Die aeroelastische Ähnlichkeit von Großausführung und 
Modellrotor setzt gleiche Strouhal - und Cauchyzahlen 
voraus . Die Einhaltung dieser Forderung erfordert be-
reits einen größeren Aufwand, müßte aber mit Modell -
rotoren von 4 m Durchmesser möglich sein. 
- Schnellaufzahl 
Das Verhältnis von Blattspitzengeschwindigkeit zu Wind -
geschwindigkeit sollte in Bezug zu einer modellgerechten 
Böenerregung eingehalten werden . Daraus lassen sich die 
relativ niedrigen Geschwindigkeiten von etwa 15- 20 m/s 
ableiten. 
- Böenerregung 
Die beherrschende Größe ist hier die dimensionslose Zeit 
, = n · t . Sie sollte konstant gehalten werden . Wenn je-
doch die gleiche Blattspitzengeschwindigkeit von Modell -
rotor und Großausführung gefordert wird, bedeutet dies 
mit kleiner werdendem Modell eine Erhöhung der Rotor -
drehfrequenz n und damit eine Reduktion der z.B. böen-
spezifischen Zeit t. Beim Böengitter stößt man jedoch 
sehr schnell auf technische Grenzen bei der Drehfrequenz 
der Stellflügel. Dies impliziert wiederum eine untere 
Modellrotorgröße. 
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4 . Technische Beschr e i bung der Anlage 
- Or t der Aufstellung 
Als Aufstellungsort des Böengenerators wurde das Uni -
ver sitätsgelände am Institut für Aero- und Gasdynamik 
im Bereich des ber eits bestehenden Laminarwindkanals 
ausgewählt . Die Lage ist durch Bebauung und Hochwald 
gut gegen natürlichen Wind geschützt . 
- Anlagekomponenten : 
Die folgenden Hauptkomponenten kennzeichnen den Böen-
generator und sind aus Abb.1 mit den wichtigsten Ab-
messungen zu erkennen: 
- Meßkammer mit Einbauten 
- Böengitter 
- Gebläseeinheit 
- Diffusor 
Das Projekt ist organisatorisch und ausführungsmäßig 
in zwei getrennte Einzelprojekte aufgeteilt. 
Der Böenkanal, bestehend aus Meßkammer, Gebläseein-
heit und Diffusor wurde zur Ausführung an eine Firma 
in Auftrag gegeben. 
Der Bau der Böengitter wird im Rahmen der Werkstatt-
möglichkeiten des Instituts für Aero- und Gasdynamik 
durchgeführt . 
4.1 Meßkammer mit Einbauten 
Die Luft wird aus der freien Atmosphäre über eine 
Düse in die Meßkammer angesaugt. In der Meßkammer 
hat die Strömung die Möglichkeit, ein Hindernis mit 
großer Stromlinienerweiterung durch Ausweichen in den 
Ringraum zwischen einer geschlitzten Meßkammerinnen-
wand und der Gehäuseaußenwand zu umströmen. Die Durch-
lässigkeit dieser Innenwand kann durch Verschieben der 
auf Halfenschienen befestigten U- Profile weitgehend 
variiert werden . Die Querschnittsfläche des äußeren 
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Zyl i nder ring r aums ist d a b e i v on nahezu gleiche r Gr öße 
wie die Quers chn i ttsfläche des Meßkammerinnenr aums . 
Ein der Wirklichkeit möglichst ähnliches Strömungsbild 
soll damit erreicht werden . Bei dem im Vergleich somit 
erheblich reduzierten Leistungsbedarf wird eine räum-
liche mittlere Zuströmgeschwindigkeit von 17 m/s er -
reicht . 
Als Schutzmaßnahmen wurden jeweils am Düseneintritt 
und vor dem Gebläselaufrad Schutzgitter vorgesehen . 
Zur schwingungsmäßigen Entkopplung von der Meßkammer 
wird der Modellrotor auf einem getrennten Fundament-
sockel gelagert . 
4. 2 Böengitter 
Die Böen werden durch ein am Anfang der Meßkammer an-
gebrachtes Böengi tt.er mit nach Böentyp unterschiedlich 
angeordneten und angesteuerten Stellflügeln erzeugt. 
Der Strömungsverlauf ist für das 11 geschlossene" Gitter 
bei unbelasteter Windturbine in Abb.1 schematisch dar-
gestellt. Das Ausweichen der Strömung in den zylin-
drischen Ringraum wird bei geöffneter Gitterflügelpo-
sition und stark belastetem Modellrotor . in Abb.2 ver-
deutlicht. 
Besonders anschaulich lassen sich die Verhältnisse an 
einem Meßkammerschnitt quer zur Kanalachse darlegen, 
wie aus Abb.3 zu sehen ist . Gut sind hierbei die der 
Strömung zur Verfügung stehenden Querschnittsflächen 
zu erkennen, wobei - wie bereits erwähnt - die Quer-
schnittsfläche des Ausweichringraums etwa gleich groß 
wie die Querschnittsfläche des Meßkammerinnenraums 
ist . Die durch das Böengitter beeinflußte Fläche be-
trägt etwa ein Viertel der Gesamtquerschnittsfläche . 
Naheliegend ist nun die Frage, welche Zielvorstellung 
bei der "künstlichen" Böenerzeugung durch einen Böen-
mechanismus erreicht werden soll und kann. Für die 
anstehenden und zu lösenden Probleme der bei Wind -
turbinen in enger und komplex er We chselbeziehung 
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stehenden Bereiche von Aerodynamik, Strukturdynamik und 
Re gelung ist die exakte Nachbildung des breiten Spektrums 
des natürlichen Winds, seiner Böeigkeit und der damit 
verbundenen Stochastik zunächst sekundär . Von Bedeutung 
ist vielmehr eine reproduzierbare, deterministische 
Böenvorgabe mit definierbarer Energiedichte, d.h . Ampli -
tude, Frequenz, Struktur, spektraler Dichte etc. 
Zur Realisierung charakteristischer Böenformen im Böen -
kanal werden die folgenden Gitterkonfigurationen vor -
geschlagen: 
- Longitudinale Global - und Lokalböen 
Radial angeordnete Stellflügel mit symmetrischem Kreis -
bogenquerschnitt, die von einer Ringflügelstruktur ge-
halten werden, können einmalige oder permanente longi -
tudinale Geschwindigkeitsschwankungen durch Änderung 
des Einstellwinkels hervorrufen . Siehe Abb . 4. Der An -
trieb der Stellflügel erfolgt im Ringflügel. 
- Laterale Global - und Lokalböen 
Parallel a ngeordnete Stellflügel mit Profilquerschnitt, 
die ebenfalls von einer Ringflügelstruktur gehalten 
werden, verursachen durch Änderung des Einstellwinkels 
einmalige oder permanente Geschwindigkeitsschwankungen 
mit einer Komponente quer zur Kanalachse. Vergleiche 
Abb.S. Der Antrieb der Stellflügel läßt sich am ein-
fachsten in der mittleren Versteifunqsrippe unter-
bringen . 
Beiden Anordnungen ist die Möglichkeit der Ringflügel -
umströmung bei einer Erhöhung des Versperrungsgrades 
am Böengitter gemeinsam. Als Umströmungsringfläche wurde 
ca . 50% der Meßkammerinnenquerschnittsfläche angesetzt, 
um sowohl die instationären Belastungen durch Druckschwan -
kungen auf das Gebläselaufrad möglichst klein zu halten, 
als auch die geforderte Modellmindestgröße einhalten zu 
können . Die zu beschleunigenden und zu verzögernden Luft -
massen konnten bei dieser Böengeneratorkonzeption auf 
etwa 25% der Luftmasse im Böenkanal gehalten werden. 
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Es i st offens ichtlich, daß auf e ine gute Umstr ömung 
der Ringflügelstruktur b e sonderen Wert gelegt werden 
muß . Deshalb wur den Ver suche mit einem Gittermodell 
im Wasserkanal vorbereitet, um auf offene Fragen wie 
Profilwahl, Profilanstellung, maximale zulässige Ver -
sperrung bis zum Strömungsabriß im stationären Fall etc . 
eine Antwort zu finden . 
Zur Nachbildung des rotationssymmetrischen Falls bei 
reinen longitudinalen Globalböen wurde im Modell als 
Ringflügelstruktur ein NACA 0012 Profil mit sechs 
gegenläufig arbeitenden Stellflügeln eingesetzt . Der 
Stellwinkel von 0° entsprach der geöffneten Position, 
während mit einem Stellwinkel von 90° eine praktisch 
100%ige Versperrung der Ringflügelinnenquerschnitts -
fläche erreicht wurde. 
Die inkompressiblen Strömungsvorgänge wurden mit Hilfe 
von Farbsonden sichtbar gemacht . Die erreichbaren Re-
Zahlen lagen im Bereich von 2 · 104 - 6 · 10 4 . 
Einen Eindruck des stationären Falls bei einer Ring -
flügelanstellungvon aRF = 0°, bezogen auf die unge -
störte Anströmung, vermitteln die Abb . 6- 9 . Bei Ein-
stellwinkeln von ast > 20° löste die Strömung ab . 
4 . 3 Gebläseeinheit 
Das beidseitig gelagerte Laufrad wird durch einen 
Hydromotor ohne Zwischengetriebe angetrieben . Hy-
draulikaggregate und der 315 kW Drehstromator sind 
unterhalb der Gebläseeinheit im Fundamentsockel unter -
gebracht.Das Gebläselaufrad mit 5,6 m Durchmesser be-
steht aus acht einzelnen im Stillstand verstellbaren 
Laufradschaufeln aus hochwertigem Sphäroguß. Es er-
reicht eine maximale Umfangsgeschwindigkeit von ca . 
56 m/s. Die somit entstehende Geräuschentwicklung 
kann als gering eingeschätzt werden . 
Sowohl Kostengründe als auch Versuchsgründe führten 
zu einer Entscheidung zugunsten der Drehzahlregelung 
des Laufrades mittels Hydraulik . Diese Konzeption be-
inhaltet zwar gewisse hydraulikspezifische Nachteile, 
jedoch, neben dem Vermeiden von Net z rückwirkungen, 
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wie z.B . bei einem durch Stromrichter geregelten Dreh-
stromantrieb , hat die Reg e lung durch Hydraulik u . a . 
die für den Testbetrieb wichtigen Vorteile einer höheren 
Einschaltmöglichkeit und eines schnellen Abbremsens des 
Laufrades . 
4 . 4 Diffusor 
Stromabwärts vom Gebläse erfolgt der Druckrückgewinn 
in einem Diffusor . Aus Kostengründen mußte die Diffu-
sorlänge auf 8,7 m begrenzt werden bei einem Flächen -
verhältnis von Eintritts - /Austrittsfläche mit 1:1,75 . 
Einen Abschluß findet der Kanal durch ein am Diffusor-
ende angebrachtes Rolltor . 
5 . Stand der Arbeiten 
Die Erschließungs- , Lage-, Fundament- und Detailpläne 
des Böenkanals sind fertiggestellt . 
Gebläse und Anlagenelemente befinden sich bereits in 
der Fertigung. 
Gegenwärtig werden die Betonarbeiten zu den Fundamenten 
ausgeschrieben. Wir rechnen mit einem Montagebeginn im 
September 1981 und mit einer Inbetriebnahme des Böen-
kanals im Frühjahr 1982 . 
Liter atur hinwe i s 
/1/ F . X. Wortmann: 
/2/ F . X. Wortmann : 
/3/ s . Mickeler : 
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Übersicht zu den wichtigsten technischen Daten 
e Daten zur Meßkammer 
- Innendurchmesser des Meßkammerinnenraums 
- Querschnittsfläche des 1'-1eßkammerinnenraums ca. 
- Innendurchmesser des Meßkammer~ehäuses 
- Querschnittsfläche des 1'-1eßkammergehäuses ca. 
- Meßstreckenlänge 
- Einlaufdüsenlänge 
- Perforation der 1'-1eßkammer innenwand ca. 
- Außendurchmesser des Böengitters ca. 
- Querschnittsfläche des Böengitters 
- Frequenz des Böengitters bis ca. 
- Räumliche mittlere Zuströmgeschwindigkeit bei 
leerer Meßkammer 
e Daten zu Geqläse und Motor 
- Laufraddurchmesser 
- Nabendurchmesser 
Max. Fördermenge 
- Max. Gesamtdruck bei~= 1.2 
- Gesamter Gebläsewirkungsgrad 
- Leistung an der Gebläsewelle 
- Drehzahl des Gebläses 
- Leistung des Drehstrommotors 
- Drehzahl des Drehstrommotors 
• Daten zum Diffusor 
- Eintrittsdurchmesser 
3 (kg/m ) 
- Nettoquerschnitssfläche am Eintritt 
- Austrittsdurchmesser 
- Querschnittsfläche am Austritt 
- Diffusorlänge 
- Geometrischer Öffnungswinkel 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca . 
ca. 
ca. 
ca. 
6300 mm 
31 1 2 2 m 
8700 mm 
5915 2 m 
6500 mm 
1500 mm 
1 5 - 20% 
4200 mm 
1 3 18 2 m 
10 Hz 
1 7 m/s 
5600 mm 
2660 mm 
530 3 m /s 
300 Pa 
80 % 
230 kW 
190 U/min 
315 kW 
1500 U/min 
5600 mm 
1910 2 m 
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3312 2 m 
8700 mm 
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Schnitt längs der Kanalachse des Böengenerators 
Das Böengitter ist in der geschlossenen Position. 
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Abb. 2 Schematische Darstellung des Strömungsverlaufs 
bei geöffnetem Böengitter und belastetem Modellrotor 
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Abb.3 Meßkammerschnitt quer zur Kanalachse mit Blickrichtung 
vom Gebläse zum Einlauf 
Dargestellt wird in der Reihenfolge von innen nach außen: 
Modellrotor, Böengitterringflügel mit Abstützung, per-
forierte Meßkammerinnenwand, Meßkanuneraußenwand 
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Abb . 6 Strömungsverlauf bei geöffnetem 
Böengitter 
0 Stellwinkel aSt = 0 
---
Abb . 7 Strömungsverlauf am Böengitterringflügel 
bei einem Stellwinkel von ast = 10° 
2.29 
------
Abb.8 Strömungsverlauf am Böengitterringflügel 
bei einem Stellwinkel von ast = 18° 
-
-
....____---....._ ____ -
Abb.9 Strömungsabriß arn Ringflügel 
bei einem Stellwinkel von ast = 21° 
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Abb.& Strömungsverlauf bei geöffnetem 
Böengitter 
0 Stellwinkel aSt = 0 
-- -----l 
Abb . 7 Strömungsverlauf am Böengitterringflügel 
bei einem Stellwinkel von ast = 10° 
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Abb . 8 Strömungsverlauf am Böengitterringflügel 
bei einem Stellwinkel von ast = 18° 
Abb . 9 Strömungsabriß am Ringflügel 
bei einem Stellwinkel von ast = 21° 
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Betriebsverhalten von Windenergieanlagen 
Projekt~Nr. ET 4362 A 
W. Leonhard W. Kleinkauf 
1. Zielsetzung·. 
Das Betriebsverhalten von Windenergieanlagen (Horizontalachsenmaschi-
nen) unterschiedlicher Größe soll bei Anwendung angepaßter Regelungs-
verfahren und bei Einsatz geeigneter mechanisch-elektrischer Energie-
wandler untersucht werden. 
2. Arbeitsprogramm: 
- Bestimmung des dynamischen Verhaltens (Obertragungsfunktion) 
der Komponenten einer Windenergieanlage 
- Analyse verschiedener elektromechanischer Energiewandler 
- Entwicklung regelungstechnischer Konzepte und Untersuchung 
des gesamten Anlagenverhaltens (Netz- und Inselbetrieb) 
- Absicherung der theoretisch gewonnenen Erkenntnisse durch 
praktische Untersuchungen 
3. Stand (t::rde ~980): 
Die prinzipielle regelungstechnische Struktur einer Windenergieanlage 
wurde entwickelt. Ftlr einfach aufgebaute Anlagen mit Blattverstellung, 
die mit Asynchron- oder Synchrongeneratoren ausgerüstet sind und am 
Netz oder im Inselbetrieb eingesetzt werden, wurden Regelungskonzepte 
ent~10rfen. Mit Hilfe digitaler Simulationen konnten Aussagen über das 
dynamische Verhalten gewonnen werden. Begonnen wurde mit meßtechni-
schen Arbeiten zur Erfassung des Betriebsverhaltens kleiner Anlagen 
( 10-20 kW). 
Als erstes Anwendungsbeispiel wird der Einsatz eines Schleifringläu-
fer-Asynchrongenerators untersucht. Die Maschine arbeitet im Ständer 
am Drehstromnetz konstanter Frequenz; der Rotor wird durch einen Di-
rektumrichter gespeist, so daß unter- und übersynchroner Betrieb mög-
lich sind. Eine einfachere Variante stellt die übersynchrone Strom-
dichterschaltung dar, bei der die Schlupfleistung über einen Gleich-
strom-Zwischenkreis an das Netz abgegeben wird. 
Die statischen und dynamischen Vorgänge werden theoretisch mit Hilfe 
digitaler Simulation und experimentell an einem 22-kW-Laboraufbau 
untersucht. Die dabei verwendete Regelung in Feldkoordinaten gestat-
tet eine entkoppelte Vorgabe von Wirk- und Blindleistung. Als Direkt-
umrichter wird eine 6-pulsige Schaltung mit Drehstromausgang verwen-
det; die Regelung erfolgt durch Mikrorechner. 
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Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit zwischen der Gesamthochschule Kassel/ 
Fachbereich Elektrotechnik (Schwerpunkt Energietechnik) und dem Institut 
für Regelungstechnik der Techn. Universität Braunschweig durchgeführt. 
- Arbeitsteilung zwischen Gh-Kassel und TU Braunschweig 
Der im Bild dargestellte vereinfachte Aufbau einer Windenergieanlage 
läßt die Schnittstelle in der Bearbeitung erkennen. 
mech. 
Wandler 
Regelung der 
gesamten Anlage 
GH-Kassel t~ 
elektr. 
Generotor 
Netz, 
Verbraucher 
Regelung des 
elektr. Energiewandl. 
TU- Braunschweig 
Diese Arbeitsteilung erlaubt einerseits eine verhältnismäßig weitgehende 
Eigenständigkeit, speziell der praktischen Untersuchungen und der Simu-
lationsrechnungen, sie erfordert jedoch andererseits so viel Kooperation, 
daß eine gemeinsame Auswertung und Darstellung der Erkenntnisse sicher-
gestellt ist. 
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1. Einleitung 
Entsprechend den Ausführungen in der detaillierten Projektbeschreibung 
des Förderungsantrages befassen sich die Untersuchungen mit Windener-
gieanlagen, die eine Horizontalachsenkonstruktion aufweisen, bei denen 
der Blatteinstellwinkel verändert werden kann und die zur Umwandlung von 
Windenergie in elektrische Energie herangezogen werden sollen. Mit die-
ser Eingrenzung ist gewährleistet, daß sich die Untersuchungen auf den 
zur Zeit am stärksten in der Entwicklung befindlichen Anlagentyp be-
schränken und damit hohen Anwendungsbezug haben. 
Es werden zur Erläuterung der Problemstel-
lung auch einige einführende und grundlegende Betrachtungen zum Unter-
suchungsthema wiedergegeben. 
2. Regelungstechnische Struktur einer Windenergieanlage 
L • 1 A 1 1 g em e i n e s 
Beim Einsatz einer Windenergieanlage zur elektrischen Energieversorgung 
muß die Anlagenfunktion auf die Verbraucheranforderungen abgestimmt sein. 
Detaillierte Kenntnisse über den Energiefluß von der Windenergie bis zum 
elektrischen Versorgungsnetz bzw. einzelnen Verbrauchern sind also drin-
gend notwendig. In Bild 1 ist diese Wirkungskette dargestellt. 
Turbine 
-----( Regelung J----
Netz, Verbraucher 
E ne r gi e -Auf bere itun 
Speicherung 
Bild 1: Windenergieanlage, Energiefluß u. Regelung 
Die Primärenergie ist durch die schwankende Geschwindigkeit der Luftströ-
mung vorgegeben. Regeleingriffe müssen also sicherstellen, daß überhöhte 
Bauteilbeanspruchungen, zu starke Leistungs- bzw. Drehzahlvariationen 
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usw. vern1ieden werden. Die Verstellung der Windradblätter um ihre Längs-
achse (s. Bild 2) ist die am meisten angewandte Möglichkeit zur Beein-
flussung der Energieaufnahme aus dem Wind. 
0 XIOI 
tangential 
I 
Bild 2: Blattverstelleinrichtung 
a. ••• Blatteinstellwinkel 
( a. = 0° ; Fahnenstellung) 
F Ste 11 (Mste 11 ) ... durch das 
Stellglied aufgebrachte Kraft 
(bzw. Moment) 
MT ... durch Luftkräfte usw. 
aufgebrachtes Torsionsmoment 
Eine Regelung der Energieaufnahme durch Betätigung der Windrichtungsnach-
führung (Drehung des Turmkopfes) darf aus Gründen der Blattbeanspruchung 
(Kreiselkräfte) nur sehr langsam erfolgen, so daß sie im folgenden für 
die Aufgabe der Leistungsbegrenzung nicht herangezogen wird. 
Bild 3 gibt die stark vereinfachte Struktur einer Windenergieanlage aus 
regelungstechnischer Sicht wieder. 
Die gesamte Anlage wird von der Betriebsführung und Regelung überwacht. 
Die eigentlichen Regelstrecken werden in ihrem Verhalten durch die stark 
ausgezogenen Blöcke charakterisiert. 
Es sind dies 
1. Verhalten des Blattes (bzw. der Blätter) bei Verdrehung um die Längs-
achse, Strecke ßlattverstellung, mit dem Ist-Wert des Einstellwinkels 
a.. als Ausgang, 
1 
2. Bildung des Antriebsmomentes MA aus den beiden Haupteinflußgrößen 
Windgeschwindigkeit Vw und Blatteinstellwinkel a. 
3. Einfluß der Trägheitsmomente der rotierenden Massen (im wesentlichen 
des Windrades und des Generatorläufers) auf die Ist-Drehzahl des Ge-
nerators n; und 
4. Umsetzung der mechanischen Energie in elektrische Energie durch den 
elektrischen Generator mit Bildung des elektrischen Widerstandsmo-
mentes Mw und Energietransport zum Netz bzw. Verbrauche~. 
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a, Blatt- Antriebs M11 + 
rnoment 
Windrod n, 
Gen. 
(mech.) 
Gen. 
Netz 
Verbraucher 
Bild 3: Stark vereinfachte Struktur einer Windenergieanlage 
2.~ Mechanische Regelkreisglieder 
Bei näherer Betrachtung müssen zahlreiche zusätzliche Einflußgrößen auf 
die Regelstrecken der Anlage berücksichtigt werden. Besonders kompliziert 
ist dabei das Verhalten des Blattes und dessen Beeinflussung durch Tor-
sionsmomente. In die Untersuchungen müssen hier u.a. folgende Gegeben-
heiten einbezogen werden: 
- Mo111ente durch Auftriebskräfte am Blatt 
- Momente infolge Durchbiegung der Blätter und damit verbundene Massen-
und Auftriebsverschiebungen 
- Momente, die von Pendelbewegungen des Rotors herrühren 
- Prope 11 errnomente 
- Momente infolge der Blattträgheit, die sich z.B. mit der Blattdurch-
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biegungändern (evtl. zusätzlich Berücksichtigung der Beschleunigung 
von Luftmasseteilchen) 
- Momente durch Luftdämpfung 
- Reibmomente an den Blattlagerungen 
- Momente infolge der Feder- und Dämpfungseigenschaften der Blattverstell-
einrichtung, etc. 
Diese Momente sind je nach Art abhängig von veränderlichen Größen wie 
Drehzahl des Windrades nw , Blatteinstellwinkel a sowie dessen Ableitun-
gen, Blattstellung beim Umlauf tiJBl und Windgeschwindigkeit vw. 
Die rechnerische ßildung des Antriebsmomentes aus der Windgeschwindig-
keit v unter Berücksichtigung des jeweiligen Einstellwinkelsa, der Wind-
w 
raddrehzahl nw der Blattstellung tjJßl (z.B. Einfluß des Turmschattens) er-
fordert genaue Kenntnisse über das Leistungskennlinienfeld der Windtur-
bine. 
Zu den weiteren dynamischen Einflüssen durch mechanische Bauelemente, die 
an der Energieübertragung beteiligt sind, zählen insbesondere Torsions-
steifigkeit und Dämpfungsverhalten der Elemente sowie Trägheit der rotie-
renden ~lassen. 
Bild 4 stellt eine Detaillierung von Bild 3 dar und zeigt die Struktur 
einer Windenergieanlage, welche die Berücksichtigung der genannten Ein-
flüsse ermöglicht. Ausgehend von dieser Struktur können je nach Untersu-
chungsziel und Aufbau einer Windenergieanlage entsprechende Vereinfachun-
gen getroffen werden. 
Genaue Betrachtung bedarf zusätzlich das zum Leistungsteil der Regelung 
gehörende Stellglied zur Blattverstellung. Spezielle Untersuchungen laufen 
hier z.Z. für die häufig angewendeten Einheiten auf ölhydraulischer Basis 
mit Zahnradpumpe, Steuerventilen, Verstellkolben usw. 
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Bild 4: Struktur einer Windenergieanlage (verwendete Abkürzungen s. Seite 14) 
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2.3 Simulation des Anlagenverhaltens 
Zur digitalen Simulation des Anlagenverhaltens müssen Windgeschwindig-
keitsverläufe vorgegeben werden. Die Reaktionen der gekoppelten Anlagen-
komponenten werden für die jeweiligen Windgeschwindigkeiten unter Einbe-
ziehung der Zeitabhängigkeiten errechnet und ausgegeben. Grundlage der 
Anlagenführung ist ein auf die Eigenschaften der Komponenten und den An-
lagenzweck zugeschnittenes Regelsystem. Wesentliche Teile des Simulations-
programms sind also: 
- Vorgabe des Windgeschwindigkeitsverlaufes 
- Regelungs- und Überwachungs-System 
- An 1 agenstruktur (entspr. Bild 4) mit Unterprogrammen zur Errechnung des 
Antriebsmomentes, des Blattverhaltens usw. 
Besonderer Wert wurde bei der Programmgestaltung, durch die ein hQher All-
gemeingültigkeitsgrad erreicht werden soll, zunächst auf die Möglichkeit 
zur Eingabe der Windgeschwindigkeitsverläufe und zur Abspeicherung umfang-
reicher Rotorkennlinienfelder (c , c = f(A)) gelegt. 
m p 
Mit der erarbeiteten Software ist es möglich, beliebige Windgeschwindig-
keitsverhältnisse, auch direkt gemessene Verläufe, als Anregungsfunktion 
in die Simulation des Anlagenverhaltens einzubeziehen. Die Angabe der Wind-
daten kann mit Hilfe eines Digitalisierers über einen Satellitenrechner 
oder direkt vom Windmeßgerät über ein Telefonmodem zum Rechenzentrum (Mas-
senspeicher) erfolgen. Damit ist u.a. sichergestellt, daß die Simulations-
ergebnisse später mit dem Verhalten tatsächlich laufender Anlagen vergli-
chen werden können. 
Die z.Z. exakteste Methode zur Bestimmung des Antriebsmomentes wird durch 
Verwendung der üblicherweise vom Blattkonstrukteur für quasi-stationäre 
Zustände mit hohem Aufwand errechneten Kenn 1 i ni enfe 1 der des Leistungs-
(cp) bzw. Drehmomentenbeiwertes (cm) erreicht (meist dargestellt als 
Funktion der Schnellaufzahl A mit dem Blatteinstellwinkel a als Parameter, 
s. Bild 5). Neben hoher Genauigkeit bei der Wiedergabe der Kennlinienfel-
der muß bei dynamischer Verwertung eine gute und zur Vermeidung von hohen 
Rechenzeiten auch schnelle Extrapolation im Zwischenbereich möglich sein. 
Zur Auswertung der abgespeicherten Kennlinien wurde für die Simulation 
ein zweistufiges Verfahren mit interaktivem Obergang von einer Spline-
Funktion zu einem linearen Interpolationsprogramm entwickelt, das diesen 
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Bild 5: Leistungsbeiwert c als Funktion der Schnellaufzahl \ mit dem Einstellwinkel a. als Parameter. p . ~ 
- für die Simulation abgespeichertes Kennlinienfeld einer kleinen zweiblättrigen Windenergie-
anlage (10 kW-Bereich) -
:g 
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Anforderungen gerecht wird. Insbesondere konnten auch die für Stabili-
tätsuntersuchungen kritischen. steil abfallenden Kennlinienbereiche (s. 
Bild 5) mit erfaßt werden. 
Zur Zeit laufen mit einem Regelsystem für Inselbetrieb von kleinen Wind-
energieanlagen (10 kW-Bereich) Testläufe des bisher erstellten Simulations~ 
programms. 
3. Prinzipielles zur Regelung von kleinen Windenergieanlagen 
Beim Einsatz von Windenergiekonvertern zur Bereitstellung elektrischer Ener· 
gie unterscheidet man drei Betriebsarten: 
Inselbetrieb 
Netzbetrieb 
Insel- und Netzbetrieb (wahlweise). 
Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf kleine Windenergieanlagen 
(bis zu ca. 10 kW elektri~cher Ausgangsleistung), die zwar mit Drehstrom-
generatoren ausgerüstet sind, bei denen sich aber der Einsatz von Spezial-
generatoren und Stromrichtereinheiten, die variable Rotordrehzahl erlau-
ben, aus Kostengründen kaum lohnen wird. 
3.1 Inselbetrieb 
Die Windenergieanlage ist nicht an das öffentliche elektrische Versor-
gungsnetz angeschlossen. Zur mechanisch-elektrischen Energiewandlung ist 
ein Synchrongenerator (SG) geeignet. Der Einsatz eines Asynchrongenera-
tors würde bei gewünschter Spannungskonstanz die Bereitstellung von ge-
regelter Erregerblindleistung bedingen. Der Aufwand für eine geregelte 
Kompensationseinrichtung ist jedoch im Normalfall unangemessen hoch. Zur 
Kontrolle der Ausgangsfrequenz muß die Drehzahl der Windenergieanlage 
(über die Blattverstelleinrichtung) geregelt werden. Falls die Verbrau-
cher auch nahezu konstante Spannung benötigen, müssen bei nicht ausrei-
chender Windgeschwindigkeit zur Drehzahl-Leistungsanpassung weniger wich-
tige Energieabnehmer über eine Verbrauchersteuerung nach einem Prioritä-
tenverfahren abgeschaltet werden. Zur sicheren Versorgung von wichtigen 
Verbrauchern sind je nach Verbraucheranforderungen windunabhängig arbei-
tende Aggregate einzusetzen (Bild 6). 
J.2 Netzbetrieb 
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veruruucher-
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Verteiler---.- ) 
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Bild 6: Prinzipielle Anordnung für den Inselbetrieb 
von Windenergiekonvertern 
Die Windenergieanlage arbeitet stets am öffentlichen Versorgungsnetz (s. 
Bild 7) mit nahezu konstanter Spannung und Frequenz. Als Generatoren kön-
nen Asynchrongeneratoren (ASG) oder Synchrongeneratoren (SG) verwendet 
werden. Da die Frequenz vom Netz vorgegeben wird (d.h. die Drehzahl des 
Synchrongenerators ist festgelegt, die des Asynchrongenerators kann um 
die Schlupfwerte variieren), muß zur Vermeidung von überlast die Leistungs-
aufnahme der Anlage (über die Blattverstelleinrichtung) geregelt werden. 
Synchr- E1nr. 
Netz 
Bild 7: Prinzipielle Anordnung für den Netzbetrieb von Wind-
energiekonvertern mit Asynchron- bzw. Synchrongenerator 
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Um die mit einem Asynchron- oder Synchrongenerator ausgerüstete Anlage 
auf das Netz schalten zu können, ist darüber hinaus eine entsprechende 
Zuschalt- bzw. Synchronisationseinrichtung notwendig. 
Bei beiden Anlagentypen sollte der Leistungsregelung eine Drehzahlrege-
lung so zugeordnet werden, daß sie beim An-, Abfahren, beim Synchronisie-
ren, bei Netzausfall usw. die Führung der Anlage überninmrt. 
3.3 Netz- und Inselbetrieb (wahlweise) 
Die Anlage arbeitet z.B. im Normalfall am Netz, soll aber bei Netzausfall 
weiterhin zur elektrischen Versorgung herangezogen werden. Diese Betriebs-
art erfordert wahlweise die Einhaltung der oben beschriebenen Bedingungen 
für Netz- oder Inselbetrieb. Der Einsatz eines Synchrongenerators wird bei 
Betrachtung einer Einzelanlage am ehesten den Anforderungen gerecht (s. 
Bild 8). 
Bild 8: Prinzipielle Anordnung für den Netz- und Inselbe-
trieb (wahlweise) von Windenergiekonvertern 
4. Praktische Arbeiten 
4.1 Meßtechnische Untersuchungen an Komponenten von Windenergieanlagen 
Im Schwerpunkt der Betrachtungen stehen zunächst Einzelkomponenten der 
Windenergiekonverter, wie Rotorblätter und Übertragungselemente (z.B. Ge-
triebe). Die Oberprüfung des Betriebsverhaltens der Gesamtanlage wird spä-
ter erfolgen. 
Bei der Wahl von Meßverfahren wird besonderer Wert darauf gelegt, daß sie 
ohne einschneidende Anlagenveränderungen angewendet werden können. 
Einziges Stellglied in der Wirkungskette zur Leistungsaufnahme der Wind-
energieanlage sind die verdrehbaren Rotorblätter. Ihren dynamischen Eigen-
schaften bei Verstellung um die Längsachse kommt deshalb besondere Be-
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deutung zu. Die Untersuchung des Torsionsverhaltens der rotierenden Blät-
ter erfordert verhältnismäßig hohen Aufwand, 
Gegenüber anderen Verfahren kann die photogrammetrische Erfassung des 
Blattverhaltens mit relativ geringem gerätetechnischen Aufwand und ohne 
bauliche Veränderungen an den Blättern erfolgen. Es war daher vorgesehen, 
Markierungen der Rotorblätter stroboskopisch zu beleuchten und mit Hilfe 
der Bilderzweier geometrisch versetzter Kameras photographisch auszumes-
sen. Die optische Auswertung gibt in Verbindung mit einer Rechenanlage die 
Objektkoordinaten sowie die Verformung der Rotorblätter wieder. Die Ermitt-
lung von Dämpfungseigenschaften der Flügel etc. erfordert weiteren rechen-
technischen Aufwand. Eine Abschätzung der Genauigkeit und Aussagekraft der 
Meßwerte wäre erst nach Versuchsmessungen möglich. Da sich bei genaueren 
Erkundigungen herausgestellt hat, daß speziell die Bildauswertung höhere 
Kosten verursacht als erwartet, wird versucht, mit einer anderen Meßmetho-
de, deren Aussagekraft sich besser abschätzen läßt, zu arbeiten. In Frage 
kownt u.a. die Modalanalyse. 
Eine Struktur - Dynamik - Analyse über Beschleunigungsaufnehmer an den zu 
untersuchenden Anlagenkomponenten erfordert zwar höheren Geräteaufwand, sie 
ermöglicht allerdings eine einfachere Auswertung der Messungen. Der Einsatz 
eines Struktur -Dynamik -Analysators ermöglicht auch die Untersuchung an-
derer Anlagenkomponenten, wie Nabe, Getriebe, Kupplungen, Generator, Maschi-
nenhaus, Turm, Abspannung, Fundamente etc. Es können dann auch Aussagen 
über das dynamische Verhalten der gesamten Anlage gemacht werden. Ein Ein-
satz als Alternative zur Photometrie wird momentan noch nilher untersucht. 
Neben dem Verhalten der Rotorblätter ist die Kenntnis der Zeitabhängigkeit 
des Antriebsmoments am Getriebe bzw. am Generator für weitere Untersuchun-
gen von großer Bedeutung. Momentenschwankungen infolge ~~indgeschwindigkeits­
änderungen, Turmschatteneinfluß etc. kommen hier besonders zur Geltung. In 
Zusammenarbeit mit der DFVLR Stuttgart werden Messungen an der MODULANLAGE 
in Schnittlingen auf der Schwäbischen Alb durchgeführt. Zur Meßwerterfassung 
wurde diese Anlage von der DFVLR mit einer Drehmomenten-Meßwelle auf der 
Windradseite ausgestattet. Da diese Meßmethode mit verhältnismäßig- hohen 
Gerätekosten verbunden ist und in fertiggestellten bzw. bereits betriebe-
nen Anlagen nicht ohne weiteres eine Nachrüstung vorgenommen werden kann, 
soll eine Untersuchungsmethode erprobt werden, die auch bei anderen Anla-
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gen angewendet werden kann. 
Es wird untersucht, ob eine Drehwinkeldifferenzmessung zwischen Eingangs-
und Ausgangsstufe am Getriebe die Berechnung der Drehmomente und des Ober-
tragungsverhaltens ermöglicht. Statische Voruntersuchungen zur Auswertung 
dynamischer Messungen wurden bereits an den fertig montierten Übertragungs-
elementen der DFVLR-MODULANLAGE vorgenommen. Wie Bild 8 zeigt, wurde der 
Drehwinkel am Kettengetriebe bei statischer Momentenbeaufschlagung gemes-
sen. Die gleichen Messungen wurden auch am Planetengetriebe und über bei-
de übersetzungsstufen hinweg durchgeführt. Die Messungen erlauben die Er-
mittlung der Getriebesteifigkeit und können zur Eichung herangezogen wer-
den. 
Generator Planetengetriebe 
F Kupplungs-
elemente 
Kettengetriebe 
Nabe mit Blatt-
verstellein-
richtung 
Bild 8: Messung der Winkeldifferenz bei aufgebrachtem Drehmoment am 
Kettengetriebe - MODULANLAGE (10 kW) der DFVLR -
Weitere Untersuchungen an Einzelkomponenten und zur Oberprüfung regelungs-
technischer Konzeptionen werden voraussichtlich in Kürze an der finnenin-
ternen MAN-Anlage AEROMAN (10 kW-Leistungsklasse) vorgenonmen. 
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4.2 Regelung von Windenergieanlagen im Verbundbetrieb 
Neben der Entwicklung von regelungstechnischen Konzeptionen und der Unter-
suchung des ßetriebsverhaltens von Einzelanlagen werden in jüngster Zeit 
immer häufiger Probleme der Regelung eines Windenergie-Anlagenverbundes an-
gesprochen. Da die Mittel zur praktischen Untersuchung eines Anlagenver-
bundes durch das Vorhaben nicht abgedeckt werden, wurde im Rahmen von Ing.-
Abschlußarbeiten begonnen, aus hochschulinternen Mitteln 4 steuerbare Ma-
schinensätze aufzubauen, die sich zur Simulation des Verbundes (wechsel-
stromseitige Generatorkopplung) eignen. Die Generatorleistungen der Maschi-
nensätze liegen bei 5 bis 15 kW. 
Die Einzelanlagen sollen von einem Rechner angesteuert werden (als Vorga-
be der durch Windgeschwindigkeitsänderungen hervorgerufenen schwankenden 
Antriebsmomente am Generator). Die Verhaltensweisen der Anlagen und des 
Verbundes können später über ein z.Z. ebenfalls im Aufbau befindliches 
schnelles Maßerfassungssystem (Multiprogrammer zur Rechnerkopplung. Meß-
wertzwischenspeicherung, Steuerung von Vorgängen usw.) ausgewertet werden. 
5. Weiteres Vorgehen 
Die wesentlichen Untersuchungen des weiteren Vorgehens entsprechen den im 
Arbeitsplan des Vorhabens wiedergegebenen Arbeitsschritten. 
Besondere Aufmerksamkai t wird auf die meßtechni sehe 
Erfassung des Flügelverhaltens und dabei speziell auf die endgültige Fest-
1 egung der Untersuchungsmethode ( Photogrammetri e- oder l·~oda l anal yse-Verfah-
ren) gelegt. 
Bei den Tätigkeiten zur Anlagensimulation wird neben der Programmvervoll-
ständigung durch Aufnahme zusätzlicher Details (auch der in Braunschweig 
ermittelten Untersuchungsergebnisse) ein zweiter Weg heschritten, der zu 
einer starken Programmvereinfachung führen soll. Dabei wird durch Verglei-
che mit den Ergebnissen des ausführlichen Programms sichergestellt, daß 
kein wesentlicher Verlust an Informationsgehalt entsteht. Möglicherweise 
können hier als Maßstäbe auch schon Erkenntnisse aus praktischen Untersu-
chungen an der DFVLR- oder MAN-Anlage herangezogen werden. 
Darüber hinaus wird mit den Arbeiten zum Bau eines 
über Mikroprozessoren gesteuerten Modells begonnen, welches durch Verwer-
tung vorzugebender Anlagendaten die Eigenschaften unterschiedlicher Wind-
energieanlagen anschaulich darstellen ~oll. 
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Verwendete Abkürzungen 
c p Leistungsbeiwert des Windrades 
MA Antriebsmoment 
MAG Antriebsmoment am Generator 
~1AW Antriebsmoment am Windrad 
~1 BG Beschleunigungsmoment am Generator 
MBW Beschleunigungsmoment am Windrad 
Mel' ~1WG elektrisches Widerstandsmoment des Generators 
Mst Stellmoment am Rotorblatt 
~~T Torsionsmoment am Blatt 
nG' n. 1 Drehzahl des Generators (Ist-Wert) 
ns So 11 d re hz a h 1 
nw Wind raddrehza h 1 
P. 
1 
Leistungsabgabe des Generators (Ist-Wert) 
Ps Leistungssollwert 
vw Windgeschwindigkeit 
a. 
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Blatteinstellwinkel (Ist-Wert) 
l)!Bl Blattstellung des Windrades 
A Schnellaufzahl 
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1. Einleitung 
Große Windenergieanlagen (MW-Bereich), bei denen die dynamischen Ein-
flüsse auf das Betriebsverhalten besonders interessant sind, befinden 
sich in den meisten Fällen noch im Entwurfsstadium. Dies trifft auch für 
Anlagen zu, die in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt werden. 
Um Berechnungsmethoden und theoretisch gewonnene Ergebnisse jedoch mög-
lichst frühzeitig auf ihren Praxisbezug überprüfen zu können, muß daher 
auf bestehende Anlagen im Bereich von ca. 10 kW elektr. Ausgangsleistung 
zurückgegriffen werden. 
In diesem zweiten Bericht (I) werden neben allgemeinen Betrachtungen 
und Beschreibungen der im Vorhaben durchgeführten Arbeiten auch Meßergeb-
nisse wiedergegeben, welche einen ersten Vergleich mit theoretisch ge-
wonnenen Erkenntnissen zulassen. 
2. Betriebsverhalten kleiner Windenergieanlagen 
2.1 Netzbetrieb 
2.1.1 Regelungstechnisches Konzept 
Wie im ersten Bericht CI) dargestellt, muß sowohl bei Windenergie-
anlagen mit Asynchrongeneratoren als auch mit Synchrongeneratoren zur 
Vermeidung von Oberlast die Leistungsaufnahme aus dem Wind geregelt bzw. 
begrenzt werden. Um u.a. ein An- bzw. Abfahren und Zuschalten des Gene-
rators zum Netz zu ennöglichen, sind zusätzliche, die Drehzahl der An-
lage beeinflussende Eingriffe notwendig. 
Für den am häufigsten diskutierten Fall des Einsatzes von Drehstrom-
Asynchrongeneratoren mit Kurzschlußläufern wurde das in Bild 1 darge-
stellte Regelungsschema entwickelt. Betrachtet wird eine Anlage, bei der 
über Veränderung des Blatteinstellwinkels die Leistungsaufnahme aus dem 
Wind variiert werden kann. 
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Leistungsregler und Drehzahlregler sind hier so angeordnet worden, daß 
der Drehzahlregler begrenzend auf den Ausgang des Leistungsreglers. d.h. 
den Sollwert des Blatteinstellwinkels as, wirkt. Eine Umkehrung der 
Regleranordnung wäre ebenfalls möglich. Im Normalbetrieb, d.h. beim Arbei-
ten am Netz, wird der Drehzahlsollwert ns einige Prozent höher als der 
entsprechende Wert der Netzfrequenz gelegt. Abgesehen von An- und Abfahr-
vorgängen greift die Drehzahlregelung dann nur bei Störungen (z.B. Netz-
ausfall) ein, wenn n1 > ns wird. Zum An- bzw. Abfahren und zur Herstellung 
der Netzzuschaltbedingungen kann der Drehzahlsollwert ns verändert werden 
(z.B. Anfahren über einen Hochlaufgeber u.ä.). 
Die eingezeichneten variablen Begrenzungen am Ausgang des Drehzahlreglers 
(s. Bild) stellen bei Pws > 0 und I-Anteilen der Regler verzögerungs-
freies Eingreifen der Drehzahlregelung und ungehindertes Arbeiten des 
Leistungsreglers sicher. 
Das dynamische Verhalten e~ner Windenergieanlage hängt w~sentlich von 
der Betriebsart ab. Die gewählte Anordnung ermöglicht es, daß der Dreh-
zahlreglerauf Leerlauf und der Leistungsregler auf Netzbetrieb abge-
stimmt werden können. 
Den beiden erwähnten Regelkreisen ist zur Verbesserung der Stabilität 
und Dynamik eine Regelung des Blatteinstellwinkels a und der Blattver-
stellgeschwindigkeit ~ unterlagert worden. Auf eine weitere Schleife zur 
Regelung der Blattwinkelbeschleunigung ~ und damit der am Blatt angrei-
fenden Stellmomente wurde aufgrundder sich teilweise sprunghaft verän-
dernden Reibmomente in den Blattlagern verzichtet. 
Speziell bei kleinen Anlagen wird die Istwertgebung (Erfassung des Blatt-
einstellwinkels ai und der zugehörigen Geschwindigkeit ~i) häufig zu 
aufwendig sein. Anhand von Simulationen konnte jedoch gezeigt werden, 
daß bei Wegfall der beiden inneren Regelkreise (der Leistungsregler wirkt 
dann direkt auf die Blattverstelleinrichtung ein) zwar stärkere Bean-
spruchungen des Blattes und der Verstelleinrichtungen hervorgerufen wer-
den, daß aber ebenfalls stabiles Regelungsverhalten erreicht werden kann. 
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2.1 .2 Anlagenverhalten und Meßergebnisse 
Bei der Berechnung der Anlagenreaktion auf bestimmte Windverhältnisse 
ist neben dem Verhalten des Blattes in Längsrichtung und seiner Beein-
flussung durch die Blattverstelleinrichtung sowie verschiedener am Blatt 
angreifender Momente auch die Bildung ier Antriebsleistung bzw. des 
Antriebsmomentes von besonderem Interesse. 
Da eine umfassende theoretische Methode zur Bestimmung des Blattver-
haltens nicht existiert, wurden in die Simulationsstruktur zahlreiche 
Einzeleffekte (aerodynamische Torsionsmomente, Momente infolge der Blatt-
durchbiegung, Propellermomente usw.) eingearbeitet. Eine meßtechnische 
Erfassung der Blattdynamik, die auch gewisse Eingriffe am Konverter 
erfordert, konnte bisher noch nicht durchgeführt werden. Die im ersten 
Zwischenbericht erwähnten Vorbereitungen zur Durchführung einer Struktur-
dynamik-Analyse wurden forgesetzt. Es ist vorgesehen, entsprechende 
Messungen im Laufe der Sommermonate an der DFVLR-~lodulanlage in Schnitt-
lingen durchzuführen. 
Die Berechnung des Antriebsmomentes aus dem Windgeschwindigkeitsverlauf 
unter Verwendung der Leistungsbeiwert/Schnellaufzahl-Kennlinienfelder 
wurde im Hinblick auf gute Verwertbarkeit mit einem Digitalrechner ver-
bessert. Bild 2 zeigt den theoretisch ermittelten Verlauf der Ausgangs-
leistung einer 10-kW-Anlage im Vergleich mit tatsächlichen Meßergeb-
nissen (M.A.N.-Anlage AEROMAN), Da die Windgeschwindigkeit nahezu stets 
unterhalb des Nennwertes blieb, war der Leistungsregler nicht im Eingriff 
und die Anlage arbeitete bei konstantem, nicht ganz optimalem Blattein-
stellwinkel, 
Bei der Ermittlung der Verläufe wurde folgendermaßen vorgegangen: 
Mit schnell arbeitenden Meßeinrichtungen wurden an der Windenergieanlage 
u.a. Windgeschwindigkeit und elektr. Ausgangsleistung gemessen, regi-
striert und auf Band abgespeichert. Der Windgeschwindigkeitsverlauf 
wurde später über eine Eingabevorrichtung dem Digitalrechner vorgegeben 
und mit Hilfe des Simulationsmodells konnte neben anderen Größen auch 
die elektr. Ausgangsleistung berechnet werden. 
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Völlige Obereinstimmung zwischen Meß- und Simulationsergebnissen würden 
voraussetzen, daß zur rechnerischen Nachbildung des Anlagenverhaltens 
der für die Leistungsaufnahme maßgebende Windgeschwindigkeitsverlauf 
verwendet wird. 
Der berechnete Leistungsverlauf berullt auf den im Bi 1~ dargestellten 
Windmeßergebnissen eines Anemometers. Ein derartig gemessener Windge-
schwindigkeitsverlauf hat lokal begrenzten Aussagewert und kann nur 
bedingt repräsentativ für die 11 Anlagenwindgeschwindigkeit 11 sein. 
Wie zu erwarten, treten, obwohl insgesamt gute Obereinstimmung zwischen 
Rechnung und Messung festzustellen ist, im Detail Abweichungen auf. 
Ersichtlich ist jedoch, daß der berechnete Leistungsverlauf eine ausge-
prägtere Kontur aufweist und damit die zu erwartende Tendenz bestätigt, 
daß die Messung mit einem Anemometer den unterschiedlichen Windgeschwin-
digkeiten einer Rotorfläche nur bedingt gerecht werden kann. Noch bessere 
Obereinstimmung zwischen Theorie und Praxis wird daher zu erreichen sein, 
wenn zur Ermittlung der maßgebenden Windgeschwindigkeit mehrere Anemo-
meter- entsprechend der Rotorkreisfläche verteilt - herangezogen werden 
( v e rg 1 . Kap. 3 . 3 ) . 
2.2 Inselbetrieb 
2.2.1 Regelungstechnisches Konzept 
Aufgrund der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten sind kleinere Anlagen im 
kW-Bereich für den Inselbetrieb besonders interessant. Zu unterscheid~n 
sind im wesentlichen zwei Anwendungsgebiete: 
1. Versorgung einfacher elektrischer Verbraucher, die keine 
hohen Anforderungen an die Konstanz von Generatorfrequenz 
und -Spannung stellen (z.B. Heizwiderstände) und 
2. Versorgung von elektr. Verbrauchern, zu deren sicherem Betrieb 
Frequenz und Spannung des Generators nur in einem kleinen, 
fest definierten Bereich schwanken dürfen. 
Zur mechanisch-elektrischen Energiewandlung ist ein Drehstrom-Synchron-
generator geeignet. Ausgehend von den im ersten Zwischenbericht darge-
stellten regelungstechnischen Erfordernissen wurde das in Bild 3 dar-
gestellte Regelungsschema entwickelt. 
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Ein Drehzahlregler beeinflußt über die Variation des Blatteinstell-
winkels die dem Wind zu entnehmende Leistung so, daß bei ausreichend 
hoher Windgeschwindigkeit die Drehzahl etwa konstant gehalten werden 
kann. Wie schon bei der Regelung einer Anlage mit Ansynchrongenerator 
(Kap. 2. 1.1) erwähnt, können bei Verzicht auf Beeinflussung der Dynamik 
während Blattverstellvorgängen die beiden inneren Regelkreise (a und ä) 
entfallen. 
Für die Versorgung elektrisch wenig anspruchsvoller Verbraucher ist 
der Einsatz eines selbsterregten Synchrongenerators sinnvoll, dessen 
Ausgangsspannung drehzahlabhängig verläuft, so daß sich unterhalb der 
Nennwindgeschwindigkeit durch die mit der Drehzahl sinkende Spannung 
ein Gleichgewicht zwischen der vom Wind angebotenen und der vom Generator 
abgegebenen Leistung einstellt. Als Drehzahlregler wird oft ein einfacher 
Fliehkraftregler genügen. 
Dürfen Frequenz und Spannung nur gering schwanken, so ist eine bessere 
Abstimmung des Drehzahlreglers auf das Verhalten des Konverters notwendig, 
so daß ein mechanischer Regler meist den Anforderungen nicht mehr gerecht 
wird. Um im Teillastbereich ein Absinken der Konverterdrehzahl zu ver-
hindern, muß eine Verbrauchersteuerung durch Abschalten von Verbrauchern 
niederer Priorität dafür sorgen, daß die abgegebene Leistung unterhalb 
der dem Wind maximal entziehbaren Leistung bleibt. Als Generator kann 
ein Synchrongenerator mit elektronisch geregelter Spannung eingesetzt 
werden. 
2.2.2 Drehzahlregelung und Meßergebnisse 
Zur Berechnung des Anlagenverhaltens wurde ähnlich vorgegangen wie in 
Kap. 2.1 .2 beschrieben. Die Simulationsrechnungen haben ergeben, daß 
es bei Verwendung von schnell arbeitenden Blattverstelleinrichtungen 
(z.B. Hydrauliksysteme mit elektrisch steuerbaren Ventilen) selbst bei 
stark schwankenden Windgeschwindigkeiten möglich sein wird. die Dreh-
zahlschwankungen kleiner als± 1% zu halten. Zur Oberprüfung dieser 
Aussage wurden entsprechende Messungen am M.A.N.-Konverter AEROMAN (10-kW-
Anlage) vorgenommen. Sie sind in Bild 4a und 4b dargestellt. Bild 4a 
liegt eine verhältnismäßig langsam arbeitende Blattverstelleinrichtung 
mit Elek-tromotor zugrunde. 
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Es lagen stark schwankende, hohe Windgeschwindigkeiten vor, und der Kon-
verter lieferte Nennlast. Aus den Meßergebnissen können maximale Dreh-
zahl- bzw. Frequenzschwankungen von± 4% abgelesen werden. 
Bei den Messungen von Bild 4b wurde dagegen ein schnell arbeitendes 
elektromagnetisch gesteuertes Hydraulikventil verwendet. Der Konverter 
arbeitet bei Windgeschwindigkeiten unterhalb des Nennwertes im Leerlauf, 
einem für die Regelung besonders schwierigen Betriebszustand. Als maxi-
male Drehzahlschwankung kann ca. ± 1% angegeben werden. Dieser Wert 
wurde auch bei höheren, stärker schwankenden Windgeschwindigkeiten und 
Belastung nicht überschritten. Berücksichtigt man, daß bei der Anlage 
noch keine optimal ausgelegten Regler und Stellglieder verwendet wurden, 
so kann als bisheriges Ergebnis der Untersuchungen herausgestellt werden, 
daß die Drehzahlschwankungen auch bei kleinen Windenergieanlagen kleiner 
als ± 1% gehalten werden können. Damit ist es möglich, die Anforderungen 
anspruchsvoller elektrischer Verbraucher im Hinblick auf Spannungs- und 
Frequenzkonstanz zu erfüllen. 
3. Praktische Arbeiten 
Neben den erwähnten meßtechnischen Untersuchungen erstreckten sich die 
praktischen Tätigkeiten auf eine Einheit zur Er-
fassung von Winddaten, den Bau einer mikroprozessorgesteuerten Betriebs-
führung und die Erstellung von Laborgeräten zur Untersuchung eines 
Anlagenverbundes. 
3.1 Windmessungen 
Zur meßtechnischen Überprüfung der Berechnungen des Anlagenverhaltens 
sind genaue Messungen der momentanen Windgeschwindigkeit unerläßlich. 
Im Hinblick auf dieses Problem können der Literatur nahezu keine Hinweise 
entnommen werden. Es wurde ein Meßsystem mit Schalenkreuzanemometer 
entwickelt, welches schneller als vergleichbare käufliche Einheiten 
arbeitet und neben der Windgeschwindigkeit und deren Mittelwerte u.a. 
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auch die Messung der Windbeschleunigung zuläßt. Die gemessenen Daten 
können zur weiteren Verarbeitung direkt auf ein Band überspielt werden. 
Zur Bestimmung der für eine Windenergieanlage typischen Windverhältnisse 
wurde u.a. auch mit Meßauswertungen begonnen, in welche die Ergebnisse 
mehrerer Meßstellen einbezogen werden. 
Bild 5 zeigt die Meßwerte V1 und v2 zweier Anemometer, die in freiem 
Gelände auf einem Mast in 10 m Höhe und 2 m Entfernung so montiert waren, 
daß ihre Verbindungslinie senkrecht vom Wind angeströmt wurde. Trotz der 
geringen Entfernungen treten, wie die vom Rechner durchgeführte Diffe-
renzbildung (v1 - v2) zeigt, Windgeschwindigkeitsabweichungen von mehr 
als 2 m/s auf. Bei größerer Entfernung der Meßpunkte (z.B. bei Verteilung 
über die gesamte Rotorfläche) sind entsprechend größere Abweichungen 
zu erwarten. Um für die Reaktion des Windkonverters maßgebende Windge-
schwindigkeitsverläufe erhalten zu können, müßten die Werte mehrerer 
Meßpunkte verarbeitet werden. Eine einfache Methode, ohne Wichtung des 
Windgeschwindigkeitseffektes (P ~ v3 ), wäre z.B. die Bildung des geometri-
schen Mittelwertes (s. Bild, (v 1 + v2)/2). 
Bei weiteren meßtechnischen Untersuchungen dynamischer Vorgänge an Wind-
energieanlagen wird der Windgeschwindigkeitserfassung stärkere Bedeutung 
zukommen. 
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3.2 Modell einer Windenergieanlage 
Im Rahmen der Erstellung eines Anlagenmodells zu Demonstrationszwecken 
wurde mit der Ausarbeitung einer möglichst allgemein (im Hinblick auf 
Anlagengröße und Einsatzbereich) gehaltenen Betriebsführung begonnen. 
Zur Zeit wird an einer mikroprozessorgesteuerten Einheit gearbeitet, die 
speziell die Belange großer am Netz betriebener Anlagen berücksichtigt. 
Im nächsten Schritt ist eine Erweiterung auf unterschiedliche Einsatz-
bereiche vorgesehen. 
3.3 Anlagenverbund 
Der weitere Aufbau des im ersten Berichts CI) erwähnten Anlagenver-
bundes, der aus hochschulinternen Mitteln finanziert wird, wurde fort-
gesetzt. Von der im Bild 6 dargestellten Blockschaltung des geplanten 
Gesamtaufbaues konnten bisher 3 Motor-Generator-Sätze einschließlich der 
Steuer- und Regelungseinheiten fertiggestellt werden. Teile des Meßer-
fassungs- und Meßwertaufbereitungssystems sind ebenfalls vorhanden und 
werden z.Z. durch Interface-Einheiten ergänzt. 
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Bild 6: Laboranlage zur Untersuchung eines Windenergiekonverter-Verbundes 
GM •.. Gleichstrommaschine (15-kW-Antrieb) 
DM ... Drehstrommaschine (10-kW-Generator) 
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Für die Auswahl t:dnes geeigneten Windkraftgenerators sind als wesentliche Entschei-
dungskriterien zu nennen: 
1. Betrieb am Vc~rbundnetz oder Inselbetrieb 
2. LeistungsbeY'eich 
Dieser erste Bericht beschränkt sich auf Anlagen größerer Leistung (> 100 K\~) 
die in ein Verbundnetz einspeisen sollen. Der Betr2iber des öffentlichen Stromver-
sorgungsnetzes (EVU) wird von einem Stromerzeuger in der Regel die Einspeisung 
einer möglichst kc•nstanten Wirk- und Blindleistung fordern. Dazu ist es in diesem 
Fall L:weckmäßig, das schwankende Windenergieangebot in der rotierenden Masse zwi-
schenzuspeichern. Dies ist aber nur möglich, wenn die Rotordrehzahl des Genera-, 
tors f 2 nicht starr an die Netzfrequenz f 3 gebunden ist (s. Bild 1.1). 
Windge-
schwln-
d igkeil 
Turbine 
m(!Ch. I e! 
WoncJI~r 
Trafo 
Bild 1.1: Leistun~]steil einer Windenergieanlage 
Leitung N~tz 
( v~rbrouche:- l 
Die sonst zur Stromerzeugung übliche Synchronmaschine weist diese Drehzahlelasti-
zität nicht auf. Für ihren Einsatz wäre daher entweder ein variables Getriebe 
oder eine dynamisch hochwertige Flügelverstellung erforderlich, die das verän-
derliche \·Jindenergieangebot ausregelt. Für eine Konstantleistungsabgabe an das 
Netz kommt ein Synchrongenet·ator daher in erster Linie dann in Betracht, wenn 
die Ständerfrequenz f2 Uber einen Gleichstromzwischenkreis von der Netzfrequenz f3 
entkoppelt wird. Dieses Konzept bietet Vorteile für einen Parallelbetrieb mehrerer 
Windturbinen, die alle gemeinsam auf die Gleichstrom-Sammelschiene speisen; denn 
durch die Summenbildung werden die örtlichen Leistungsschwankungen zusätzlich ge-
glättet. Allerdings schließt diese Anordnung die bei Direktkupplung der Synchron-
maschine mit dem Netz mögliche Erzeugung kapazitiver Blindleistung aus. 
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J\ls J\lternative zu dem letztgenannten Verfahren bietet sich eine Schleifring-
1 äufcr-Asynchrorunaschi ne i:lrl, die in übersynchronet' Stromri eh tcrkaskadenscha 1 tung 
betrieben wird (ßild 1.2). lm übersynchronen Betrieb wird die Rotorschlupfleistung 
Netz 
W1nd-
turb1 ne Überlast-~ 
schutz ~ 
Generator 
GR WR 
Bild 1.2: Windenergieanlage mit Asynchrongenerator und 
Schlupfleistungsrückgewinnung 
Trafo 
über einen Gleichstromzwischenkreis in das Netz gespeist. Gegenüber der Synchron-
maschine mit einen1 Gleichstromzwischenkreis wird diese Variante umso günstiger, 
je geringer die maximale Drehzahlauslenkung ist, da die Stromrichter nur für die 
Schlupfleistung ausgelegt werden müssen. Die.NetzrUckwirkun~en sind ebenfalls ge-
ringer, weil nur die Schlupfleistunq über die Stromrichter geleitet wird. Auch 
diese Anlage erfordert zur Blindstromerzeugung Kondensatoren. 
Um diesen Nachteil zu beheben, kann anstelle des Gleichstromzwischenkreises ein 
Direktumrichter in den Rotorkre·is eingeführt werden (Bild 1.3). nrit dem ein unab-
hängiges Drehfeld in den Läufer eingeprägt wird. Bei Lastschwankungen ist es damit 
mbglich, in den Ubcr- und untersynchronen Betrieb auszuweichen, wobei auch kapa-
zitiver Blindstro1n geliefert werden kann. Diesen Vorteilen steht allerdings der 
relativ große Aufwand für den Direktumrichter und die komplizierte Regelung gegen-
über. 
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2. Doppelgespeiste Asynchronmas~~~~e als \~indk~aftwerksgenerator 
_0_1 Prinzip der doppeltge~peisten ASM 
GegenUber der Synchronmaschine besitzt die doppeltgespeiste ASM den Vorteil, 
daß die Durchflutungsrichtung im Rotor Uber ein von außen eingeprägtes Dreh-
fe 1 dsys tem votgegeben werden kann. Im Synchronismus \'Ji rd dann mit Hi 1 fe einer 
Regelungtrotz untet"schiedlicher Belastungszust~nde die Maschine mit einem 
konstanten Polradwinkel gefahren. Außerdem hat man nun die Möglichkeit, Uber 
eine gezielte Verdrehung der Durchflutungsrichtung den Blindleistungsbedarf 
der Maschine bei konstanter Wirkleistungsabgabe zu beeinflussen. Es ist somit 
also eine entkoppelte Wirk- und Blindleistun~ssteuerung bzw. -regelung mn0lich. 
Wird der Rotor mH einem niederfrequenten Drehstrom gespeist, so fährt die Maschine, 
je nach Richtung des Drehfeldes, im Uber- oder untersynchronen Betrieb. Damit ist 
außerdem ein Energiefluß Uber den Rotor in beiden Richtungen verbunden (ßrild 2.1). 
Die Rotorleistung errechnet sich hierbei zu PR= s · Pmech' 
mech. 
Leistung 
Netz 
Bild 2.1 
Rotor 
mech. 
Leistung 
Netz 
Ständer 
Somit ist es trotz variablet· Generatordrehzahl möglich, die abgegebene Ständer-
leistung konstant zu halten. Dabei muß die Läuferdurchflutung bezUglieh Frequenz 
und Phasenlage durch die Drehzal1l und Winkellage des Rotors so gesteuert werden, 
daß Läufer- und Ständerdrehfeld ständig im Synchronismus bleiben. Die Maschine 
zeigt dann ein Betriebsverhalten ähnlich einer Asynchronmaschine. 
2.2 Theoretische Behandlung der doppeltge2peisten Asynchronmaschine 
Es soll nun kurz ein Regelverfahren skizziert werden, das zu einer weitgehenden 
Entkopplung der magnetischen Vorgänge in der Längs- und Querachse fUhrt. 
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Das mathe1nati schl' r~·1od~ll ei n(·r Asynchror,,:w_;chi ne umfaf!lt Z\-Jei komplexe Di ffe-
rentialgleichungc:n und zwe.i Cileichungcn tU1· die mechunische ß(:'W~SJUng, Eine 
Vereinfachung der Zusammenhtinge l~ßt sich el·reichen, wenn man die Uber Strom-
richter geregelten Rotorströmc~ als eingeprä9t annimmt; damit ist die Spannungs-
gleichung des Rotol~kreises ohnt~ Einflu[) auf die Dynanrik der Maschinenregelung. 
Nach Umrechnung auf gleiche 1-Jindungsz~hl im Ständer und Läufer gelten folgende 
Gleichungen: 
di cl 
Rs · is + L -S + L ---- (_i R ej c) = u 
- S C!t~ h c1 t - -N 
G - -- m + m = - L I i · i eJ E dw __ 2 [ _ _____,.._J d t e l rn 3 h m --s ·--R 
dE = 
dt 
(JJ, 
+ m 
rn 
FUr den eingeprägt angenommenen Rotorstrom soll gelten 
; = i ( t) + J. i ( t) = 1 i 1 ej s 
-R Ra Rb --R ' 
( 1) 
( 2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Im folgenden wird eine zweiphasige Rotorwicklung angenommen. Mit der AbkUrzung 
läßt sich Gl .(1) in folgender Form schreiben: 
( 6) 
Der Ausdruck in ecki9en Klammern \-J·ird als ein erweiterter Magnetis·ierungsvektor 
definiert 
( 7) 
(8) 
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und zur Elimination des Ständerstromes herangezogen. 
Mit Gl.(2,6) folgt 
+ lrns = • jE ~ +~Re ' (9) 
(10) 
Durch Multiplikation mit e-j~ wird Gl .(9) nun in ein bewegliches Koordinaten-
system transformiert, das durch den Magnetisierungsstromvektor lrns definiert ist. 
Nach Einführung der Polarkoordinaten für lrns• ~ und~ entstehen daraus durch 
Aufspaltung in Real- und Imaginärteile die Gleichungen 
( 11) 
1 + os 3/2 
R - UN stn(w t-~) + 
·s 2 o 
(12) 
=-_g_ Lh Ii lliRI sin(s+i;-11) · 
3 1 + os -ms -
(13) 
Bild 2.2 zeigt die verschiedenen \1inkelbeziehungen. s + ~ - ~ = o entspricht 
dem Lastwinkel der Maschine. 
Die Größen 
liRI cos o und liRI sin o 
Bild 2.2 
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verkörpern 
Längs- und 
den Betrag 
die auf den cn1eiterten Magnetisierungsstromvektor i bezogenen 
--ms 
Querkomponenten des Hotorstromvektors. WährenJ die Längskomponente 
des Magnetisierungsstromes steuert, beeinflußt die Querkomponente 
die Winkelgeschwindigkeit wms des Magnetisierungsstromvektors und das Drehmoment. 
Werden nun diese beiden Rotorstromkomponenten unabhängig voneinander verändert, 
so findet eine entkoppelte Steuerung für die Blind- und Wirkleistung des Ständers 
oder für die Spannung und das Drehmoment der Maschine statt. 
Nach e1n1gen Umformungen und entsprechender Normierung mit den Nennwerten der 
Maschine erhält man schließlich folgendes Gleichungssystem: 
di 
T ~ + i = ( 1 + a ) rL u + ~ K S dt ms s lfs Nd 3 o 
Die Ständerzeitkonstante ist 
1 
cos cpo 
i i 
ms Rq 
Hierbei ist xd die normierte Synchron-Reaktanz 
I 
x =w L -~ d o s Uso = wo . Ls ----z So 
(i4) 
(lS) 
(16) 
(17) 
und K0 das Verhältnis des Ständer-Kurzschlußstromes bei Nennerregung zutn Nenn-
strom. 
Diese Zusammenhänge sind in Bild 2.3 in Form eines Blockschaltbildes dargestellt. 
Die normierten Eingangsgrößen dieses Maschinenmodelles sind die beiden Rotor-
ströme, die Netzspannung und das Antriebsdrehmoment. Die im über- oder unter-
synchronen Betrieb sinusförmig verlaufenden Strom-Sollwerte sind von der über-
geordneten Regelschaltung bereitzustellen. 
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Die für die Regelung erforderlichen Meßgrößen sind bei einer doppelt gespeisten 
Maschine si:imtlich verfügbar Cis• QS' -~R' 01, E) oder lassen sich leicht daraus 
able·iten (ims' ll· sin (E- p), cos(E- l-1)). 
Für diese Aufgaben bietet sich vor allem der Einsatz eines Mikrorechners an. 
In Bild 2~3 ist beispielhaft gezeigt, wie die feldorientierte Regelung durch 
einen auf iRq wirkenden Momentenregler und einen Uber iRd eingreifenden Span-
nungsregler aussehen könnte. 
Die begrenzte Dynumik und der eingeschränkte Stellhub des Direktumrichters 
bedingen für eine verbesserte Dynamik der Stromregelung eine Aufschaltung 
der fü1~ s I 0 induzierten Rotorspannung, die als Störgröße aufgefaßt werden 
kann. In Bild 2.4 ist dieses skizziert, außerdem ist noch angedeutet, wie die 
Restverzögerung der Stromregelung durch ein lineares Vorhalteglied am Sollwert-
eingang weiter reduziert werden kann. 
2.3 Auslegung des Leistungsteiles der Rotoreinspeis~ 
Für die Speisung des Rotors der doppelt gespeisten Asynchronmaschine wird eine 
gemäß Bild 2.5 gezeichnete Direktumrichterschaltung gewählt. Diese Schaltung 
setzt sich aus drei antiparallelen Stromrichterbrücken zusammen, die über einen 
Transformator mit dem Netz verbunden sind. Die Stromrichterbrücken vJerden in 
Stern geschaltet. Der Direktumrichter 1 äßt je nach Phas~fo 1 ge (über- odet' un-
tersynchroner Betrieb) einen Leistungsfluß in beiden Richtungen zu. Der Stern-
punkt der Rotorwicklung wird nicht angeschlossen. 
Der Trafo hat zum einen die Aufgabe, die Netzspannung auf die für die Regelung 
maximal notwendige Rotorspannung herunterzusetzen, zum anderen verhindert er 
die Ausbildung von Ausgleichsströmen zwischen den drei Stromrichterbrücken. 
Bei den drei Phasen des Direktumrichters handelt es sich um handelsübliche 
4-Quadrant-Stromrichter-Baugruppen, die sich aus einem Leistungsteil, einer 
Oberwacf1ungs- und Istwerterfassungseinrichtung sowie einer Ansteuerlogik zusammen 
setzen. Die Ansteuerung der einzelnen Stromrichterbrücken erfolgt bei dem ge-
planten Versuchsaufbau über einen Mikrorechner, der aus den Ist- und Sollwerten 
des gesamten Regelkreises die drei um 120° elektrisch versetzten Stellsignale 
berechnet. Die Stromrichterbrücken und der Trafo werden im Interesse einer 
flexiblen Versuchsdurchführung mit einer Leistungsreserve ausgewählt. Damit 
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soll erreicht werden, daß auch ungUnstige Betriebsfälle erprobt werden 
können, wie z.ß. das Ausregeln eines Momentetlstoßes von doppeltem Nennwert 
bei einem Schlupf von 15%. Um das Verhalten auch bei Schlupfwerten > 15% 
untersuchen zu können und die Regeldynamik nicht durch Stellbegrenzungen 
einzuschrÄnken, \'Jurde die Transformatorausgangsspannung fUr den 21fachen 
Wert der Rotor-Gleichspannung im Synchronismus ausgelegt (der Faktor 21 wurde 
aus einer Simulation entnommen). Um die erforderlichen Grenzwerte ermitteln 
zu können, wird vor die Primärwicklung ein vorhandener Stelltrafo geschaltet, 
mit dem die Deckenspannung kontinuierlich heruntergefahren werden kann. 
2.4 Realisierung des Regelkonzeptes mittels Mikrorechner 
2.4.1 Hardware-Obersicht 
FUr den Aufbau der Regelung der doppelt gespeisten ASM (Bild 2.6) wird die im 
Institut entwickelte Rechnerkarte mit einem Mikroprozessor Intel 8085 entsprechen( 
Bild 2.7 erweitert. Dieser Aufbau erlaubt eine einfache Bedienung und Überwachung 
aller Regelkreise. Im Interesse einer hohen Abtastfrequenz wurde bei dem Entwurf 
des Rechnersystems darauf geachtet, daß zeitintensive Operationen möglichst hard-
waremäßig ausgefUhrt werden. So werden z.B. die Multiplikationen von einem schnel-
len 8x8-ßit-Hardware-Multiplizierer ausgefUhrt und die Phasenreduktion und Pha-
senaufspaltung durch einfache Analogschaltungen realisiert. 
Die Istwerterfassung der Rotor- und Ständerströme erfo 1 gt Uber Ha 11-Genera tot'en, 
deren Signale im Sinne eines großen Störspannungsabstandes entsprechend verstärkt 
werden. FUr die Lage- und Drehzahlerfassung wurde ein Winkeldekader an der Motor-
achse befestigt, der eine maximale Auflösung von 0,1° zuläßt. Diese Istwerte wer-
den entsprechend den Erfordernissen des Regelalgorithmus aufbereitet, gesiebt 
und Uber 1/0-Ports dem Rechner zugefUhrt. Die Schnittstelle zwischen dem Analog-
und Digitalteil wird dabei so gewählt, daß möglichst wenige Größen Uber die rela-
tiv zeitaufwendigen AD/DA-Umsetzer geleitet werden mUssen. 
Um eine umfangreiche Bewertung des dynamischen Verhaltens des Regelkreises und 
seiner Größen zu ermöglichen, können die interessierenden Größen auf Wunsch exterr 
aufgezeichnet werden. HierfUr ist eigens ein analoges Ausgabe-Port aufgebaut wor-
den. 
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2.4.2 Softwure-übersicllt 
In Kürze w·ird ein Ptogtan11n fertigt:wstellt we1·den, das die in Bild 2.8 einge-
tragene Struktur bes·iLzt. Der ~1ikroprozessor über·ni111111t demzufolge die Berech-
nung der Istwerte für das elektrische t~omcnt und die Spannung, die Berechnung 
der induzierten Rotorspilnnung (St~rspannung) und deren Aufschaltung als auch 
die Transformationen zwischen den einzelnen Koordinater1systemen. Die für die 
Regelung erforderlichen PI-Regler können durch einfache Regela'JgorHhmen soft-
waremäßig ausgeführt werden. Der gesamte Programmablauf wird durch die erfor-
derlichen Mindestabtastwerte der einzelnen Teilregelkreise in seiner zeitlichen 
Abfolge bestimmt, wobei außerdem eine große Rechengenauigkeit angestrebt werden 
muß. Als Ausgangsgröße werden die Soll-Rotorspannungen im a,b-System an die 
Phasenaufspaltung und dm folgenden Direktumrichter übergeben. 
3 Obersynchrone Stronwi ch_!erkas_kade 
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Bild 3.1: Windenergieanlage mit übersynchroner Stromrichterkaskad 
Als Generator wird eireSchleifringläufer-ASt~ eingesetzt, die nur im übersynchroner 
Drehzahlbereich (~ > 1) arbeitet. Die Schlupfleistung s·Pmech I'Jit'd übel~ einen 
Gleichstromz1·1ischegkreis in das Netz eingespeist, d.h. im Rotorkreis ist - im 
Gegensatz zur Anlage aus Abschnitt 2- nur eine Leistungsrichtung möglich. Das 
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Läuferdrehfeld ist in der Stromamplitude beeinflußbar (durch Regelung des 
Zwischenkreisstromes i Uber den \·lechselrichter), Phasenlage und Frequenz g 
werden jedoch von dem Ständerdrehfeld und der Rototdrehzahl bestimmt, d.h. 
es kann nur die Wirkleistung geregelt werden. Sowohl die Maschine als auch 
der Wechselrichter nehnten induktiv Blindleistung vom Netz auf, die gegebenen-
falls mit steuerbaren Kondensatoren k~npensiert werden kann. Der Stromrichter-
aufwand ist gering (6 Dioden, 6 Thyristoren), und als überlast- bzw. Oberdreh-
zahlschutz ist eine Umschaltung des Läuferkreises auf Widerstände m~~lich. 
1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
w 
wmax 
Bild 3.2: Kennlinienfeld der Ubersynchronen Stromrichterkaskade, 
Generatorbetrieb 
Der Drehzahlbereich wird so festgelegt, daß die rotierenden Massen bei maximaler 
Abweichung vom Nennpunkt in der Lage sind, die gleiche kinetische Energie auf-
zunehmen bzw. abzugeben. Im normalen Betriebsbereich befindet sich die Anlage 
somit auf der Ken11linie 1 von Bild 3.2. Wird eine Grenzdrehzahl erreicht, so muß 
die in das Netz abgegebene Leistung verändert werden (Kennlinien 2 u. 2 1 ). FUr 
Anlagen mit größerem Schlupf ist es evtl. erforderlich, die Gesamtleistung (Pstatc 
und Protor) konstant zu halten. Dann wäre es erforderlich, das Moment gemäß Kenn-
linie 3 mit steigender Drehzahl zurUckzunehmen. Die dadurch erschwerten Stabili-
tätsbedingungen sollen mit einem digitalen Simulationsprogramm UberprUft werden. 
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-~~genwärt i ger Stand_ und weiteres Vorgehen 
FUr die doppelt gespeiste Asynchronmaschine wurde ein Rechner-Programm ent-
wickelt, das unter ßerUcksichtigung der unstetigen Arbeitsweise der Strom-
richter das dynamische Verhalten des geregelten Generators nachbildet. Die 
Ergebnisse sollen mit praktischen Laborversuchen verglichen werden, um eine 
spätere Verallgemeinerung zu ermöglichen. Der in Bild 2.7 dargestellte Rech-
neraufbau mit Peripherie ist gerätemäßig fertig und befindet sich z. Zt. in 
der Testphase. Zur ersten Erprobung ist eine kleine 1,7 kW-ASM aus Eigenmit-
teln aufgebaut, die mit einem selbstentwickelten Transistor-Wechselrichter 
im Rotorkreis gespeist wird. Diese Zwischenstufe ist eingelegt worden, um 
die langen Lieferzeiten fUr den Direktumrichter zu UberbrUcken. Damit wird es 
möglich, das Betriebsprogramm im kommenden Bel'ichtshalbjahr zu erstellen und 
schrittweise zu erproben. Beim geplanten Obergang auf die größere Maschine 
(22 kW) kommen die Probleme des Direktumrichters hinzu, die durch diese Ver-
gehensweise zunächst abgetrennt werden können. 
FUr die Ubersynchrone Stromrichterkaskade wird z. Zt. ein Rechenprogramm er-
stellt, mit dem parallel zum entsprechenden Versuchsaufbau das dynamische Ver-
halten untersucht werden soll. Da sowohl fUr die doppeltgespeiste ASM als auch 
fUr die Stromrichterkaskade die gleiche Maschine eingesetzt wird, läßt sich ein 
direkter Vergleich beider Verfahren durchfUhren. 
Anstelle der Windturbine wird eine Gleichstrommaschine zum Antrieb eingesetzt, 
der ein der Turbine entsprechender Momentenverlauf eingeprägt wird. Zunächst 
können Testfunktionen (Sprung, Rampen) vorgegeben werden, später sollen die 
von der GHK ermittelten Drehmomentverläufe als Sollwerte dienen. 
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Analyse verschiedener Energiewandler 
1. Einleitung 
Im 1. ßericht·wurden die zu untersuchenden Generatoren und ihre Regelung 
beschriebe~ und miteinander verglichen. Theorie und Laboraufbau der doppeltgespei-
sten Drehfeldmaschine wurden ausführlich dargestellt. 
In diesem Bericht CE) sollen zunächst die digitalen Simulationsergebnisse 
der doppeltgespeisten Drehfeldmaschine erläutert werden. Anschließend werden die 
mit dem Laboraufbau gewonnenen Meßprotokolle beschrieben. Weiterhin enthält der 
Bericht eine ausführlichere Darstellung der Theorie und Simulationsergebnisse 
für die übersynchrone Stromrichterkaskade. 
2. Simulation eines doppeltgespeisten Drehfeldgenerators 
Die Differentialgleichungen der doppeltgespeisten Drehfeldmaschine und das Block-
schaltbild des gesamten Regelkonzeptes können dem 1. Zwischenbericht entnommen 
werden. Bild 2.1 zeigt ein vereinfachtes Schaltbild. 
2.1 Simulation des geschlossenen Regelkreises 
Für eine möglichst getreue Nachbildung der dynamischen Eigenschaften des Ge-
nerators werden die Differentialgleichungen der Drehfeldmaschine und des 
Netzes mit den jeweiligen Zuständen des Direktumrichters verknüpft. 
Um den rechentechnischen Aufwand zu begrenzen, werden folgende Vereinfachun-
gen eingeführt: 
1. Die Ausgangsspannung des Direktumrichters setzt sich, abhängig vom Steuer-
winkel a, aus Ausschnitten einer Sinusfunktion zusammen, die Kommutierungs-
vorgän9e werden vernachlässigt. 
2. Die Sperrzeit beim Nulldurchgang der Ströme wird nicht berücksichtigt. 
Das gesamte Blockschaltbild des Regelkonzeptes ist in Bild 2.3 des ersten 
Zwischenberichtes dargestellt. 
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2.2 Simulation des Windenergieangebotes und der Massenträgheit des Generator-
satzes 
Um den Betrieb einer realen Windkraftanlage näherungsweise nachfahren zu 
können~ müssen für die Labormaschine die Dynamik des Windes und das Massen-
trägheitsmoment des realen Windenergiekonverters nachgebildet werden. Dieses 
erreicht man durch eine entsprechende Regelung des Gleichstrommotors, der 
die Drehfeldmaschine antreibt und so das simulierte schwankende Energieange-
bot des Windes an den Generator weitergibt. Bild 2.1 zeigt vereinfacht die 
Regelung der Gleichstrommaschine. über eine geeignete Wahl der Integrations-
zeitkonstanten Tm können die Trägheitsmomente der realen Anlage nachgebil-
det werden. 
2.3 Auslegung der Regler 
Alle Regler (siehe Bild 2.3 des ersten Zwischenberichtes) werden im synchro-
nen Leerlauf unter Annahme vollständiger Entkoppelung bestimmt. Da die 
Strecken höherer Ordnung sind, kann die theoretische Auslegung an Hand der 
Ersatzzeitkonstanten nur Anhaltspunkte liefern. Die endgültige Dimensionie-
rung erfolgt experimentell bei der Simulation. 
3. Simulationsergebnisse 
Bild 3. la und 3. lb zeigen die für die Versuchsanlage berechneten und auf die 
Nenngrößen normierten Simulationsergebnisse, wobei der Regelkreis mehreren Stö-
rungen ausgesetzt wird. 
3.1 Sprungantwort des Generators im Synchronismus 
Der Generator befinde sich für t < 0 im synchronen Leerlauf, d. h., die Ro-
torströme und Rotorspannungen sind Null. Zum Zeitpunkt t = 0 werden dem Span-
nungs- und Momentenregler die Nenngrößen des Generators sprungförmig als Soll-
größen vorgegeben; gleichzeitig wird das elektrische Moment des Generators 
in gleicher Größe vorgegeben. Die Drehzahl der Maschine bleibt damit etwa 
konstant. 
Die Diagramme a, b in Bild 3. la zeigen die Ausbildung der 2-phasigen Rotor-
ströme. Die realen 3-phasigen Rotorströme können Diagramm c entnommen werden. 
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Bild 3. la: Dynamisches Verhalten der doppeltgespeisten Drehfeldmaschine 
(Simulation) 
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Bild 3. lb: Fortsetzung von Bild 3. la 
Zwei der 3-phasigen Rotorspannungen sind d, e zu entnehmen. Das elektrische 
Moment mel und die Spannung ~Uist = Usoll - Uist haben bereits nach ca. 100 ms 
einen stationären Zustand erreicht (Diagramme f, g); Diagramm h zeigt den 
Schlupfs der Maschine. Die strichpunktierte Linie gibt den Schlupf des Wind-
energiekonverters wieder. Die Differenz zwischen dem elektrischen Moment und 
dem Moment des vJindrades, die sich während des Einschwingvorganges des Regel-
kreises ergibt, reicht nicht aus, um die Maschine nennensv1ert zu beschleuni-
gen. Dies wird mit der Laboranlage zwar nicht ganz erreicht (siehe Diagramm h, 
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Kurve slab), doch kommt das dynamische Verhalten des nachgebildeten Windener-
giekonverters dem der realen Anlage recht nahe. 
3.2 Abbremsen des Generators aus dem Synchronismus in die minimale Drehzahl 
Der Generator wird mit dem 25-fachen des Nennmomentes innerhalb von 175 ms 
auf seine minimale Drehzahl abgebremst. Die Diagramme f und g zeigen, daß 
diese St~rgröße von den Realern schnell ausgeregelt wird und daß die Momen-
ten- und Spannungsregelung entkoppelt sind. Auf dem Rotor wird durch die Re-
gelung ein schlupffrequenter sinusf~rmiger Drehstrom eingeprägt (c). 
3.3 Spannungs-Istwert- und -Sollwertsprung im asynchronen Betrieb 
Der Generator befindet sich in untersynchronem Betrieb (s = 15 %). Für. 
t > 450 ms werden die Netzsrannung und der Sollwert des Spannungsreglers 
um 10% reduziert. Diagramm g läßt erkennen, daß die Ständerspannung bereits 
nach ca. 70 ms auf den neuen Sollwert eingeschwungen ist. Ein Vergleich zwi-
schen dem elektrischen Moment und der Ständerspannung zeigt, daß die beiden 
Regelkreise auch für diesen St~rfall die gewünschte Entkopplung aufweisen. 
4.1 Aktueller Stand des Versuchsaufbaues 
Eine detaillierte Beschreibung des Mikrorechneraufbaues und des Leistungsteils 
erfolgte bereits im 1. Bericht. Inzwr.schen wurden die ein-
zelnen Komponenten in Betrieb genommen und entsprechend der in Bild 2.1 dar-
ges te 11 ten Struktur zusammengescha Het. Der Aufbau und die I nbet ri ebnahme 
des Direktumrichters verursachten wegen des nicht angeschlossenen Sternpunk-
tes einige Schwierigkeiten. 
Für die Regelung der doppeltgespeisten Drehfeldmaschine ~1urde ein ASSEMBLER-
Programm erstellt und mit Hilfe des Laboraufbaues geprüft. Dabei konnten für 
die beiden unterlagerten Stromreoler eine Abtastzeit von 2,5 ms und für den 
Momenten- und Flußregler eine Abtastzeit von 5 ms erreicht werden. 
Die e~hn Ergebnisse mit dieser geregelten Drehfeldmaschine konnten im Okto-
ber auf der INTERKAMA 80 vorgeführt werden. Bild 4.1 zeigt den Messestand des 
Instituts für Regelungstechnik während der Aufbauphase. Auf dem Bild sind 
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Bild 4.1: Messestand der doppeltgespeisten Drehfeldmaschine (INTERKAMA 80) 
der 22-kW-Maschinensatz, die Regeleinheit und auf der linken Seite der Um-
richterschrank für die Gleichstrommaschine abgebildet. Der Direktumrichter ist 
auf dem Bild nicht sichtbar. Die Schautafel (siehe auch Bild 4.2) im Hinter-
grund gibt einen überblick über den Zweck, die Theorie und das Regelverfahren. 
4.2 Meßergebnisse 
Im folgenden sollen kurz einige Meßprotokolle des Versuchsaufbaues erläutert 
werden. Da die Anlage noch nicht optimal ausgelegt ist, handelt es sich hier-
bei lediglich um Zwischenergebnisse. So treten z. B. noch Schwierigkeiten 
wegen des nicht zugänglichen Sternpunktes der Rotorwicklungen und der Umschalt-
pausen der Teilbrücken des Direktumrichters auf. Außerdem konnte die Spannungs-
aufschaltung der induzierten Rotorspannung noch nicht in Betrieb genommen 
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Bild 4.3: Verläufe der 2-phasigen Rotorströme beim Obergang 
vom übersynchronen in den untersynchronen Betrieb 
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Bild 4.4a: Betrag des Magnetisierungsvektors bei sprungför-
miger Sollwertänderung 
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Bild 4~4b: a-Komponente des 2-phasigen Rotorstromes 
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werden. Es zeigt sich jedoch bereits jetzt. daß sich die mit der digitalen 
Simulation gewonnenen Ergebnisse in der Praxis bestätigen werden. 
Bild 4.3 zeigt den Verlauf der normierten 2-phasigen Rotorströme der Maschi-
ne. Die geregelte Gleichstrommaschine treibt den Drehfeldgenerator an und 
fährt ihn aus dem übersynchronen Betrieb in den untersynchronen. Dabei ver-
ändert sich während des Durchganges durch den Synchronismus die Phasenlage 
der Rotorströme. 
Bild 4.4a zeigt den Verlauf des auf den Magnetisierungsstrom I (bei leerlau-
~ 
fender Maschine) bezogenen Betrags des Magnetisierungsvektors lrns bei konstan-
ter Drehzahl des Generators. Zur Zeit t 1 wird der Sollwert für den Magneti-
sierungsstrom (Flußregler) sprungförmig verändert. Bei der hier gewählten 
Deckenspannung des Direktumrichters stellt sich der Istwert nach ca. 120 ms 
auf den neuen Sollwert ein. Den entsrrechenden Verlauf der a-Komponente des 
2-phasigen Rotorstromes gibt Bild 4.4b wieder. 
5. Weiteres Vorgehen 
Wie die Protokolle zeigen, führen so~1ohl das Schalten des Direktumrichters als 
auch die diskrete Arbeits\~eise des Mikrorechners zu Oberschwingun~en. Um den Ein-
fluß des Abtastrasters des Mikrorechners auf die Oberschwingungen weiter zu redu-
zieren, wird z. Zt. eine neue Regeleinheit mit einem wesentlich leistungsfähi-
geren 16-Bit-Mikrorechner aufgebaut. Damit werden dann auch die Phasentransfor-
mationen digital ausgeführt. Die zu erwartenden Abtastzeiten für die Regelkrei-
se liegen zwischen 1 ms und 1,5 ms. Außerdem soll untersucht werden, ob sich eine 
im Hinblick auf die Oberschwingungen verbesserte Beschaltung und Ansteuerung des 
Direktumrichters finden lassen. 
6. Obersynchrone Stromrichterkaskade 
6.1 Wirkungsweise 
Bild 6.1 zeigt das Schaltbild einer Stro~richterkaskade. Ober den Aussteuer-
winkel des netzseitigen Wechselrichters kann der Rotorstrom und damit die 
Rotorleistung der Schleifringläufermaschine, die an das Netz abgegeben wird, 
geregelt werden. Nähere Einzelheiten üb~r die Vor- und Nachteile dieses Kon-
zeptes s~nd dem 1. Bericht (I) zu entnehmen. 
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Der Asynchrongenerator in übersynchroner Stromrichterkaskadenschaltung wird 
unter Berücksichtigung der Differentialgleichungen der Maschine und des Strom-
zwischenkreises digital nachgebildet. Die gewonnenen Ergebnisse sollen in 
einem weiteren Abschni~t der Arbeiten mit den Meßergebnissen eines Versuchs-
aufbaues verglichen und interpretiert werden. 
6.2 Berechnungen im stationären Betrieb 
Der Nennschlupf der Stromrichterkaskade wird so festgelegt, daß die rotieren-
den Massen bei zulässigen Drehzahlabweichungen in der Lage sind, die gleiche 
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kinetische Energie aufzunehmen bzw. abzugeben. Für die Simulation wird 
smin = 0 und sN = 0,15 gesetzt. Damit ergibt sich smax =- 0,283. Später wird 
noch erläutert, daß wegen zu erwartender Kommutierungsschwierigkeiten der 
minimale Schlupf einen Grenzwert nicht unterschreiten darf. 
Da bereits Simulationen einer doppeltgespeisten Asynchronmaschine vorliegen» 
werden im Interesse eines einfachen Vergleiches beider Systeme diese Maschi-
nendaten für die Kaskade übernommen. 
7. Simulation der übersynchronen Stromrichterkaskade 
Für eine mathematische Beschreibung der übersynchronen Stromrichterkaskade müssen 
die Differentialgleichungen der Asynchronmaschine mit denen des Gleichstromzwi-
schenkreises verknüpft werden. Im folgenden wird der Rechengang kurz skizziert: 
7.1 Differentialgleichungen des Gleichstromzwischenkreises 
Wird die Spannung des viechselrichters als eingeprägte Spannung angenommen, 
so lassen sich, abhängig vom Zustand des Gleichrichters, für den Gleichstrom-
zwischenkreis einfache Differentialgleichungen anschreiben (Bild 7.1 und 
Bild 7.2). 
u g ( 7. 1 ) 
Für die Simulation wird das Verfahren der direkten Korplung in Verbindung 
mit einer zyklischen Vertauschung für den sechspulsigen Gleichrichter verwen-
det. Die 12 möglichen Zustände des Gleichrichters, jeweils 6 Kommutierungs-
und 6 Nichtkommutierungsphasen, werden in der richtigen zeitlichen Folge und 
mit den jeweils geltenden Anfangsbedingungen mit den Gleichungen des Rotors 
verknüpft. Man erhält so einen Satz von 12 Differentialgleichungssystemen. 
7.2 Differentialgleichungen des Rotorkreises 
Zur Beschreibung der Asynchronmaschine wird die zweiphasige Darstellung der 
elektrischen Größen in dem mit dem Rotor bewegten a, b-System gewählt. 
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Bild 7.1: Ersatzschaltbild der Stromrichterkaskade zur Aufstellung der 
12 Differentialqleichunqssysteme 
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Bild 7.2: Ersatzschaltbild der Stromrichterkaskade zur Aufstellung eines 
Differentialgleichungssystems 
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Aus Bild 7.1 lassen sich die Gleichungen der Rotorspannungen ablesenß 
RR iRl(t) 
diJ'Rl 
+ crt = URl 
RR iR2(t) 
d1J'R2 (7.2) + crt = UR2 
RR iR3(t) 
d1J'R3 
+ (ft = UR3 
Werden nun die Rotordurchflutungen durch die Induktivitäten der Maschine 
und die entsprechenden transformierten elektrischen Größen ausgedrückt, so 
können die Rotorspannungen nach einigen Umrechnungen wie folgt berechnet 
' 
werden: 
(7. 3) 
Die Elemente der Matrizen~. ~. f und Q setzen sich dabei aus den Induktivi-
täten der Maschine und Zahlenfaktoren, die sich aus den Transformationen er-
geben, zusammen. 
-
7.3 Verknüpfung der Differentialgleichungen des Rotors mit denen des Zwischen-
kreises 
Jeder Zustand der Gleichstrombrücke kann als Kombination des Konmutierungs-
stromes ik und des Zwischenkreisstromes i 9 dargestellt werden. 
Es lassen sich folgende Verknüpfungsbedingungen angeben: 
= s [::] ( 7. 4) 
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( 7. 5) 
(7.6) 
S, ST und V sind vom Zustand des Gleichrichters abhängige Schaltmatrizen. 
- - -
Durch Kombination der Gleichun0en (7. 1) bis (7.6) erhält man schließlich 
12 Gleichungssysteme der Form 
( 7. 7) 
7.4 Statorgleichung und mechanische Bewegungsgleichung 
Die Differentialgleichungen der Ständerströme und des elektrischen Drehmomen-
tes erhält man, indem man in den bekannten Gleichungen für die Asynchronma-
schine die Rotorströme, wie oben beschrieben, ebenfalls über ig und ik aus-
drückt. 
8. Dimensionierung des Stromreglers 
Für eine Dimensionierung des Stromreglers kann ein vereinfachtes Blockschaltbild 
der Stromrichterkaskade entworfen werden. Es läßt sich dann für den geschlosse-
nen Regelkreis folgendes Strukturbild angeben: 
Llmm 
MN 
1 
TM p 
~ Stellglied .--- TM p 1 ~ - l+ 1 GN FR - Te 1M p 2 + TM p .jl-( )- -"' ~~ F-- T p + 1 + 1 TMI p I + + s V V 
~ 
- ~i~t1e!1 1,15 
~"-Lli g 
-:::-----1 1GN IGN 1 
TGL+ 1 
Meßwandler 
Bild 8.1: Vereinfachtes Blockschaltbild der Stromrichterkaskade 
Dabei haben die ~-Größen folgende Werte: 
I 
~ig = ig - 1GN 
I 
~u~JR = u~JR - UGN 
~mel = mel + MN 
~mm = m - MN m 
wo . 8 
TM MN 
Die Faktoren T und V werden mit Hilfe des Simulationsmodells bestimmt. Der Fak-e 
tor - s0 berücksichtigt, daß sich im Leerlauf die Nenndrehzahl w/w0 = 1 - s0 
einstellt. 
~ 
Wo 
1----
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Mit Hilfe dieses Blockschaltbildes kann der PI-Regler des Stromregelkreises nach 
den bekannten Dimensionierungsvorschriften ausgelegt werden. 
9. Simulationsergebnisse 
Es liegen die ersten Simulationsergebnisse vor. Die numerische Integration der 
Differentialgleichungen erfolgt dabei nach dem Verfahren von Runge-Kutta. Die 
Wechselrichterspannung uWR setzt sich, abhängig vom Steuerwinkel a, aus Ausschnit-
ten einer Sinusfunktion zusammen. Der Regler wird gemäß Kapitel 8 dimensioniert. 
9.1 Betrieb der Kaskade im Nennpunkt 
Bild 9. la und 9. lb zeigen die wichtigsten elektrischen und mechanischen Grö-
ßen der Kaskade im Nennpunkt. Der Zwischenkreisstrom ig und das Moment m ent-
halten neben den Oberschwingungen der 6-fachen Rotorfrequenz Oberschwingun-
gen der 6-fachen Netzfrequenz. Sie entstehen durch den ungesteuerten Gleich-
richter und den netzgefUhrten Wechselrichter im Rotorkreis. 
Diese vom Wechselrichter herrUhrenden SpannungssprUnge wirken sich auch auf 
die Kommutierung des Gleichrichters aus (Bild 9. la, 9. lb). Zum Zeitpunkt t 1 
ist zwar die Umschaltbedingung der BrUcke erfUllt, aber die Spannungszeitflä-
che reicht nicht aus, um einen genUgend großen Kommutierungsstrom aufzubauen. 
Erst ab t 2 kann der Strom auf die neue Phase kommutieren. 
9.2 Sprungantwort bei einer Änderung des Stromsollwertes igs 
I I 
Es wird ein Sprung des Stromsollwertes von 1,13 IGN auf 0,63 IGN simuliert. 
Bild 9.2a und 9.2b zeigen das Ergebnis. Der Stromistwert stellt sich mit einem 
leichten Unterschwinger auf den neuen Sollwert ein. Gemäß der Leistungsauf-
teilung 
PRotor = - s Pstator ( 9. 1 ) 
wird die Ständerleistung kleiner. 
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9.3 Sprungantwort für eine Änderung der zugeführten mechanischen Leistung 
Vom Nennpunkt ausgehend wird der Generator mit einem angenommenen Drehmoment 
in 0,1 sec bis zur maximalen Drehzahl beschleunigt. Bild 9.3a und 9.3b zei-
gen; daß der Rotorstrom und damit auch ~as Moment der Maschine durch die Re-
gelung konstant gehalten werden. Für eine gleichmäßige Leistungsabgabe in 
das Netz ist es erforderlich, den Sollwert des elektrischen Moments der Ma-
schine nach einer drehzahlabhängigen Funktion zurückzunehmen. 
10. Weiteres Vorgehen 
Die oben aufgeführten Simulationsergebnisse erlauben eine erste Beurteilung der 
übersynchronen Stromrichterkaskade. In einem zweiten Schritt soll das mathemati-
sche Modell verbessert werden, wobei besonders das Oberschwingungsspektrum und 
die für die Kommutierung kritischen Betriebspunkte genauer untersucht werden. 
Parallel zu den theoretischen Überlegungen sollen der Versuchsstand aufgebaut 
und eine Mikroprozessor-Regelung verwirklicht werden. 
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Verwendete Abkürzungen 
s 
E 
w 
m 
m 
mel 
Rg 
Lg 
ug 
ig 
iR 
is 
UR 
us 
I!'R 
p 
ik 
uWR 
RR 
Rs 
G 
TM 
imS 
I 
jJ 
Schlupf 
mechanischer Drehwinkel 
Drehzahl 
mechanisches Moment 
elektrisches Moment 
ohmscher Widerstand des Gleichstromzwischenkreises 
Induktivität 
Zwischenkreis-Gleichspannung 
Zwischenkreis-Gleichstrom 
Rotorstrom 
Ständerstrom 
Rotorspannung 
Ständerspannung 
magnetischer Rotorfluß 
elektrische Leistung 
Kommutierungsstrom 
Wechselrichterspannung 
Rotorwiderstand 
Ständerwiderstand 
mechanisches Trägheitsmoment 
mechanische Zeitkonstante 
Magnetisierungsstrom 
Leerlauf-Magnetisierungsstrom 

Anmerkung 
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Konzentration der Windenergie in 
Wirbelfeldern und deren Ausnutzung 
zum Zwecke der Energiegewinnung (Phase I) 
Projekt-Nr. ET 4252 A 
H. Staufenbiel und H. Öry 
Das Projekt wurde den Teilnehmern des Seminars zur Information 
nur kurz von der Projektleitung vorgestellt, da es nicht direkt 
mit dem Thema des Sminars zusammenhängt. In diesem Bericht wurden 
deshalb lediglich Kurzinformationen der Institute für Luft-
und Raumfahrt und für Leichtbau nebst zwei Fotos aufgenommen. 
Ein umfassender Abschlußbericht wird Mitte 1982 vorliegen (BMFT-
FB-Reihe). In einer Phase II soll ein 10 kW-WINK-Prototyp erprobt 
werden. 
R. Windheim 
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1. Zielsetzung 
Untersuchung der physikalischen Grundlagen zur Windenergieumwandlung, 
die die Konzentration der Windenergie innerhalb von Wirbelfeldern 
nutzt. 
Nach Messungen mit ~/indkanal- und Wasserkanalmodellen, die von theo-
retischen Untersuchungen begleitet werden, soll ein wirtschaftliches 
System definiert und die Auslegung einer Freimodellanlage geplant 
werden. 
2. Arbeitsprogramm 
- Ausarbeitung der physikalischen Grundlagen von geeigneten Wirbeln: 
Erzeugung, Struktur und Stabilität bei Störungen. 
- Abschätzung der Wellenleistung unterschiedlicher Entwürfe zur 
Nutzung von Wirbelsystemen als Windenergiekonzentratoren. 
- Variation der Parameter zur Optimierung der Aerodynamik mit dem 
Ziel der Erzeugung energiereicher Wirbel. 
- Kritische Analyse der Konzepte unter Beachtung des Kostenaufwandes 
der Konstruktion und der Probleme der strukturellen Realisierung. 
- Konzeptauswahl und Definition von Windkanalmodellen. 
- Untersuchung der ausgewählten Konzepte sowohl 1m Windkanalversuch 
als auch anhand von Rechenverfahren. 
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Vergleich zu konventionellen 
WindJI1Ühlen. 
Ule ArtJelten zum 'rhema Windenergiekonzentration waren im Berichts-
Jahr ausgerichtet auf die Untersuchung der Eigenschaften unterschied-
licher Deltafllichen unter realistischem Einbau der Flächen. 
Die naheliegende Lösung einer Deltafläche auf einem Turm zeigt aero-
dynamische und erhebliche strukturelle Nachteile. Stützwände unter 
dem l•'lügel, die vom strukturellen Standpunkt her günstiger sind, 
könnten die Wirbelstärke bei geeigneter Ausbildung sogar erhöhen. 
Hinsichtlich der Anwendung des Konzentratars in natürlichen Gelände-
formen mit Obergeschwindigkeiten - wie man sie z.B. über Kliffs fin-
det - scheint eine senkrecht montierte Halbdeltafliehe praktikabel 
und wirtschaftlich zu sein. 
Die Leistungsbremse wurde in ihrer Genauigkeit verbessert und die 
gemessenen Leistungsbeiwerte zeigten eine zehnfache VerstBrkung der 
Leistungsabgabe im Vergleich zu einem Rotor in unverstBrkter Zuströ-
mung. Zusatzlieh wurde der Einfluß einer WindrichtungsBnderung ge-
zeigt. Bis zu 6° Schiebewinkel könnte man auf ein Nachfahren ver-
zichten, Wenn der Azimuth-Stellmotor eine Stellgeschwindigkeit von 
b0 /min. hat, ist ein Aufplatzen der Wirbel nicht zu erwarten. 
Die Arbeiten zum YENsehen Wirbelturm zeigten die Funktionsfähigkeit 
des Prinzips. Erste Messungen ergaben eine LeistungsverstBrkung um 
den F'aktot' b - ähnliche Werte wurden auch mit Deltafliehen erzielt. 
Die Leistungssteigerung mit kleiner werdendem Turbinendurchmesser 
- wie sie von YEN angegeben wurde - tritt nicht auf und Türme mit 
großen Höhen-Durchmesser-VerttBltnissen "verstopfen" 1m Austritt. 
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Das Institut für Luft- und Raumfahrt (ILR) und das Institut für 
Leichtbau der RWTH Aachen entwickeln seit 1978 im Auftrage 
des BMFT und unter der Projektträgerschaft der KFA Jülich 
Konzepte für eine Windkraftanlage neuer Technologie. 
Es handelt sich dabei um einen sogenannten 
Windene entrator 
( ) 
Die geringe Dichte der natürlichen Windenergie legt eine 
Konzentration aus technischen und wirtschaftlichen Gründen 
nahe. 
Die Konzentration kann durch Nutzung natürlicher Gelände-
formationen erfolgen, aber auch durch geeignete Windleitflächen 
an Bauwerken. 
Eine spezielle Möglichkeit der Konzentration bietet die Erzeugung 
von Wirbeln an geeigneten deltaförmigen Leitflächen. 
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Hält man eine Rotor in eine 
derartige Drallströmung, 
dann braucht jedes Blatt-
element - wie das 
Geschwindigkeitsdreieck 
zeigt - wesentlich stärkere 
Verwindungen als gewöhn-
lich. 
So entsteht ein Wirbel an den 
Vorderkanten eines Deltaflügels. 
Im Wirbel erhöhen sich die 
Geschwindigkeiten merklich gegen-
über der Windgeschwindigkeit U00. 
Die Geschwindigkeiten im Wirbel 
haben etwa solche Verteilungen 
über den Radius. 
Eine merkliche Durchsatzerhöhung 
ist verbunden mit hoher rotatorischer 
Energie Konzentrationswirkung! 
ß 
Geschwindigl~eitsdreieck im Schnitt r 
40° 
00 
Blattspitze 
0 ~R o.s 1,0 
Eine optimale Verteilung 
des BlatteinsteHwinkels 
zeigt dieses Bild. 
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Bei gleicher Ausgangsleistung wie 
eine konventionelle Horizontalturbine 
benötigt der WINK einen 
wesentlich kleineren Rotor 
läuft der WINK bei geringeren 
Windgeschwindigkeiten bereits an 
kann der WINK durch Regelung 
des Anstellwinkels die Wirbel-
stärke kontrollieren und damit 
Windschwankungen ausgleichen 
Daher erreicht der WINK eine größerejährliche Energieausbeute. 
Unter Berücksichtigung der untenstehenden Leistungskennlinie 
und der am Standort List!Sylt herrschenden Häufigkeitsver-
teilung der Windgeschwindigkeiten ergibt sich für100m Naben-
höhe diese Summenkurve 
der zu gewinnenden Ener~ 
pro Jahr. Bezugsgeschwindi;~ ~ 
keit ist die gemessene Wind-
geschwindigkeit in 12m Höhe. 
PIM 
Konzentrator}<__LO_ftwerk tWINK} 
Konvenhonelle 
Horizontal turb1ne 
P ~ 3 MW 
Ausle-gung 
Nabenhohe =100m 
8 10 12 14 V,2m 
Leistungskenn(Jna· C!mes WINK [m/s) 
!ili'h 
Jahr Konzentrator-
Kraft'<f_grL____----""7' . .....-
12 Rotor~ 20m 
1
/ 
10 I 
2 4 
i 
i 
p ~o.14 MW 
Au> 
Jahre~energiegewmn am Standort LJst/Sylt 
So könnte ein WINK aussehen 
Eine aufgeständerte Version für 
große Leistungen (5-10 MW) 
Eine strukturell einfachere 
Version mit Halbfl ügel, der 
senkrecht in Bodennähe steht 
( < 5 MW, siehe Titelbild) 
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Wirbelstruktur am Halbmodell - Sichtbarmachung mit Rauch 
Windenergiekonzentration im Windkanal. Der stabile Wirbel 
- sichtbar gemacht durch kondensierte Luftfeuchte in der 
Mitte des Bildes - wird durch das schwarze Deltastrukturteil 
erzeugt und treibt die kleine weiße Turbine links (Pfeil!) 
an. Mit dem Rotor ist eine in 5 Freiheitsgraden ausricht-
bare Leistungsbremse in einer Einheit gekoppelt. 
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Berechnung großer Rotorblätter aus der Sicht des Berechnungs-
ingenieurs 
John H. Argyris * 
Kurt A. Braun * 
Werner Lang ** 
Zusammenfassung: 
Für die Auslegung von Rotorblättern großer Windenergieanlagen 
sind umfangreiche Berechnungen nötig. Im vorliegenden Bericht 
wird nur auf einen Teil der Finite Elemente Berechnung einge-
gangen. Es handelt sich dabei um die Erstellung der Querschnitts-
daten für Rotorblätter, die bei vorgegebener Profilkontur, Holm-
geometrie, Materialart und Wandstärkenverteilung automatisch 
und für die We~terverwendung in einem FE-System geeignet er-
zeugt werden. Die Eingabe bzw. Änderung der typischen Parameter 
kann durch den Berechnungsingenieur interaktiv an einem Bild-
schirm vorgenommen werden. Eine iterative Anpassung der Struk-
tur ist somit leicht und schnell möglich, was Kosten und Zeit-
aufwand bei der Auslegung der Blätter reduziert. 
* Universität Stuttgart, Institut für Statik und Dynamik der 
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen 
** Statik und Dynamik Forschungsgesellschaft mbH., Stuttgart 
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Schematischer Ablauf der FE-Berechnung 
Der Finite Elemente Berechnung ist eine aerodynamische Ausle-
gung der Rotorblätter vorgeschaltet. Hier werden unter Berück-
sichtigung der Windverhältnisse für ein Blatt gegebener Länge 
unter anderem Profiltyp, Tiefenverteilung, Dickenverteilung und 
Verwindung festgelegt. Diese aerodynamisch vorgegebene Flügel-
geometrie steht dem Ingenieur zur Verfügung, um die tragenden 
Bauteile, z.B. einen Kastenholrn, im Rotorblatt unterzubringen. 
Er muß dabei die Geometrie der tragenden Teile und die zu ver-
wendenden Materialien festlegen. Die Eingabe dieser Informatio-
nen erfolgt interaktiv arn Bildschirm für die verschiedenen Flü-
gelschnitte. Aus diesen Holmdaten werden die äquivalenten Bal-
kenwerte errechnet, welche als Eingabedaten für die anschlies-
sende FE-Rechnung benötigt werden. Dieser aufwendige und müh-
same Rechenschritt mußte bisher vorn Berechnungsingenieur selbst 
ausgeführt und die Balkenquerschnittswerte für die verschiede-
nen Blattpositionen in das FE-Programm eingegeben werden. 
Mit Hilfe einer statischen FE-Analyse des als Balkenmodell ide-
alisierten Rotorblattes können Kräfte, Spannungen und Verschie-
bungen infolge verschiedener Auslegungslasten (z.B. Eigenge-
wicht) bestimmt werden. Der Berechnungsingenieur ändert nun sei-
ne Holmdaten so lang, bis die Reaktionen der Struktur zufrie-
denstellend sind. Dies macht es in der Regel nötig, die Holrn-
daten sehr häufig zu ändern und jeweils die äquivalenten Bal-
kenwerte zu ermitteln. Die Automatisierung des letzten Schrit-
tes, verbunden mit einer entscheidenden Erleichterung der Ein-
gabe bzw. Änderung der Holmdaten, bedeutet eine erhebliche Er-
sparnis an Arbeitszeit und Kosten. 
Ist die statische Auslegung des Blattes zur Zufriedenheit abge-
schlossen, muß noch eine dynamische Untersuchung durchgeführt 
werden, die Stabilitätsaussagen und die Zeitantworten der Struk-
tur liefert. Auch hier wird es in der Regel nötig sein, die 
Holm- bzw. Strukturdaten mehrmals zu ändern, bevor zufrieden-
stellende Ergebnisse erzielt werden. 
Zur Interpretation der FE-Ergebnisse ist es bei der verwendeten 
Balkenidealisierung nötig, die verallgemeinerten Balkenkräfte auf 
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Spannungen im Holm umzurechnen. Um den Berechnungsingenieur zu 
entlasten, geschiehtdies ebenfalls automatisch. Durch über~ 
sichtliche, vorn Computer erstellte graphische Darstellung von 
Spannungen und Verschiebungen ist eine schnelle Interpretation 
der Ergebnisse möglich. 
Im folgenden soll nur die Eingabe bzw. Änderung der Holmdaten 
beschrieben werden. 
Eingabe der Holmdaten 
Be~ der Idealisierung eines Rotorblattes als Balkenmodell mit 
Hilfe von Finiten Elementen benötigt man für jeden Knotenpunkt 
bzw. Endpunkt des einzelnen Balkenelements die charakteristi-
schen geometrischen Daten. Bei den in unseren bisherigen Unter-
suchungen verwendeten Balkenelementen BECOS und BETACX des FE~ 
Systems ASKA I 1 I sind dies 
o Querschnittsfläche 
o Trägheitsmomente 
o St.Venant Torsionskonstante 
o Reziproke Schubflächen 
o Koordinaten des Schubmittelpunktes 
(vgl. dazu Tab. 1 und Abb. 2 und 3) 
Zusätzlich werden für die dynamische Untersuchung noch Massen-
und Trägheitsgrößen ermittelt: 
o Koordinaten des Massenschwerpunktes 
o Masse des Blattquerschnitts 
o Massenträgheit um den Schwerpunkt 
wobei die letzten beiden Größen auf die Längsausdehnung des 
Blattes bezogen sind (z.B. drn I dr). 
Der Querschnitt des Rotorblattes wird als mehrzellige, geschlos-
sene Schale idealisiert. Sie darf Wände, Stege und Holme aus 
unterschiedlichen Materialien aufweisen, so daß aus verschiede-
nen Werkstoffen aufgebaute Verbundflügel behandelt werden kön-
nen. 
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Das Programm zur interaktiven Eingabe der Holmdaten fragt über 
den Bildschirm sämtliche benötigten Daten ab, wie z.B. 
o Anzahl der Blattquerschnitte 
o sollen die Querschnitte graphisch dargestellt 
werden? 
o Zahl der Schubstege 
o Zahl der Flansche auf Holmober- und Holmunterseite 
o Koordinaten der Schaleneckpunkte 
o Anordnung der Wände, Schubstege und Flansche 
o Materialwerte für die einzelnen Teile 
o Wandstärken für Wände und Schubstege. 
Zur Vereinfachung der Eingabe erfragt das Programm, ob gewisse 
Sonderfälle vorliegen, wie z.B. 
o Holmkoordinaten durch ein bekanntes Profil 
definiert? 
o Senkrechte Schubstege? 
o Holmwände parallel zur x-Achse? 
o Konstante Wandstärke im Querschnitt? 
o Konstanter E-Modul über den Querschnitt? 
o Reine Flansch-Idealisierung? 
und überspringt beim Vorliegen eines Sonderfalles die jeweils 
überflüssig gewordenen Fragen an den Ingenieur. 
Darstellung des Profils und der Holmgeometrie 
Auf Wunsch kann für die Blattschnitte die Profil- und/oder Holm-
kontur automatisch gezeichnet werden. Die Profilgeometrie kann 
über 
o Unterprogramm (bisher NACA 00-Serie) mit 
Parametern 
o Datenfile mit Wertepaaren (bisher FX 77-W-153) 
festgelegt werden. Es ist deshalb sehr einfach, neue Profile 
einzubauen. In Abb. 4 ist z.B. das FX 77-W-153 Profil samt dem 
vom Berechnungsingenieur vorgesehenen Holm dargestellt. In 
diesem Fall werden nur die Positionen der senkrechten Schub-
stege angegeben und bestimmt, daß die Holmeckpunkte auf der 
Profilkontur liegen sollen. In Abb. 5 ist der Holm allein dar-
gestellt. Das NACA 0052 wurde in Abb. 6 samt dem eingepaßten 
Holm dargestellt. 
Die graphische Darstellung von Holm und Profil trägt wesentlich 
zur Übersichtlichkeit bei und läßt eventuell vorhandene Fehler 
noch vor dem Beginn der Berechnungen erkennen und verbessern. 
Berechnung der Balkenquerschnittsdaten 
Die weiter oben erwähnten Balkenquerschnittsdaten werden berech-
net und dem FE-Programm (in unserem Falle ASKA) zur Verfügung 
gestellt. 
Darstellung der'Ergebnisse 
Die aus den verallgemeinerten Balkenkräften, die als Ergebnis 
der FE-Berechnung anfallen, bestimmten Spannungen werden in 
einem Bild analog zu Abb. 6 automatisch eingetragen und lassen 
eine schnelle Auswertung zu. Dieser Teil befindet sich z.Zt. 
noch in Arbeit. 
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BECOS 
z' 
Solid beam of constant cross-section 1 St .Venant torsion 1 no shear effects in bending 
Number of nodes 2 1 located on centroid of end cross-sections 
Degrees of freedom cP 1 cP 1 cP at each node 
X y Z 
Abb. 2 DAS BECOS ELEMENT 
BETACX 
Closed thin-walled tube with linear taper connected to eccentric nodal points 1 
St.Venant torsion 1 shear effects in bending 
Number of nodes 2 
Degrees of freedom cp 1 cp 1 cp at each node 
X y Z 
Abb. 3 DAS BETACX ELEMENT 
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Vorhaben ET 4375 A 
"Flügeltechnologieprograrrnn 
für große Windenergieanlagen" 
D. Muser 
Im folgenden werden verschiedene Probleme geschildert, die sich bei der 
ersten Phase des Flügeltechnologieprograrrnnes als hinderlich für eine 
schnelle und exakte Optimierung von großen Rotorblättern ergab. Dabei 
sind die einzelnen Probleme von verschiedener Wichtigkeit und haben unter-
schiedlichen Einfluß auf den Rotorblattentwurf. 
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Entwicklung eines optimierten Rotorblattes 
Hauptziel des Flügeltechnologieprogrammes ist die Entwicklung kostengün-
stiger Rotorblätter. Dabei kann das Rotorblatt nur teilweise als isolier-
tes System betrachtet werden, da wesentliche Rückwirkungen des Rotorblat-
tes auf das gesamte System vorhanden sind. 
Unter der Annahme gleicher Gesamtanlagenkonzepte und damit gleicher Rotor-
konzepte - z.B. GROWIAN - ist jedoch eine weitgehend vereinfachende Be-
trachtungsweise für ein isoliertes Rotorblatt zulässig. 
Der Weg der Optimierung eines Blattes führt hierbei über die Hauptmerkmale 
Aerodynamik und Strukturkonzept zum Rotorblattentwurf. Die damit gewonnene 
Energieausbeute ergibt mit den aufzmvendenden Strukturkosten die Energie-
kosten. Erreichen diese ein ~linirnurn, so kann von einem kostenoptimierten 
Blatt gesprochen werden. 
AERODYNAMIK STUKTUR 
I I 
~ 
ROTORBLATT 
J 
t=NERGIEAUSBEUTE BLATTKOSTEN 
_t ~ 
ENERGIEKOSTEN 
.. I 
OPTIMIERTES BLATT 
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Einflüsse auf das Rotorblatt 
Während für das Rotorblatt die Auswirkungen von Profil, Geometrie und Ver-
stellphilosophie sowie die Wechselwirkungen von tragender und verkleidender 
Struktur in Kombination mit dem Werkstoff getrennt betrachtet werden können, 
sind die weiteren Einflüsse auf Energieausbeute und Blattkosten auch für die 
Gesamtanlage maßgebend. 
Für ein Flügeltechnologieprogramm begrenzten Umfanges lassen sich jedoch aus 
der Gesamtmatrix der Lösungen nur einige Kombinationen herausgreifen. Nach 
den gewonnenen Erfahrungen mit GROWIAN gilt es, vor allem neuere Aspekte der 
Profile und Verstellung in Verbindung mit der Struktur zu untersuchen. Jedoch 
schon beim Vergleich errechneter Daten mit denen anderer Anlagen wird der Ein-
fluß z.B. der Berechnung, des Standortes, der Gesamtanlage Lmd der vorgesehe-
nen Stückzahl sehr deutlich und kann zu Verzerrungen führen. 
~~~_x~nn Dicken 
LS . Göttingen erwmdung 
Ti 
Turmhöhe 
Rotorlage 
Re9_etung 
Windnachfl.ihrung 
Windprofil 
Häufigk.eil 
Boen 
Rechenverfahren 
l"rafiiOJ 
Vmrmt:~mllung 
Anlege Fertigung 
Bt:mndort: EII:Clckzahl 
I Elsr,.ahnuna Bet:rtmb 
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Gleichzeitig können verschiedene Betriebseinflüsse derzeit in ihren Aus-
wirkungen nur grob abgeschätzt werden. Die Einflüsse der Versehrnutzung 
(Zunahme der Rauhigkeit um den Faktor 10 bei Insekten) oder der Erosion 
auf Lasten, Leistung und Lebensdauer sind we1tgehend unbekannt. 
INSE 
EIS 
REGE 
SAND 
SALZ 
VERT 
FORM 
KTENI-
N=-t 
I 
EILUNG 
UNG~ WART 
WETI 
SCHI'i 
ER 
DEN_j 
UNERFORSCHTE BETRIEBSEINFLOSSE 
VERSCH11UTZUNG 
EROSION 
BöEN 
STILLSTAND 
LASTEN 
t 
' 
LEBENSDAUER 
1-----
LEISTUNG -
I + 
' ' KOSTEN 
Für die Verteilung der Böen und ihre Häufigkeit liegen genauso wenig Er-
kenntnisse vor,w1e die später zu erwartenden Stillstandszeiten einzuschätzen 
sind. 
Leistungsvergleich 
Aus der vorgenommenen Kostenschätzung lassen sich deshalb keine gesicherten 
Erkenntnisse über die zu erwartenden Energiekosten ableiten. Gleichzeitig 
muß bei dem Vergleich verschiedener Anlagengrößen und Typen beachtet werden, 
daß die nur teilweise experimentell abgesicherten Berechnungsergebnisse 
über die Leistungsverluste durch Windverteilung, Turrnschatten, Windrichtungs-
schwankung und Windgradient durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen 
können. 
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Turmschatten 
Verteilung 
Windprofil 
~05-fJ-1% :! 3% I 
Zeitliche 
Schräganblasung 
So können Veränderungen der Leistungsausbeute durch 
die Windverteihmg 
dem Turmschatten 
die Schräganblasung 
den Windgradienten 
+ 5 
- 2 bis - 7 
- 0,5 bis -1 
+ 3 
Prozent 
Prozent 
Prozent und 
Prozent betragen. 
Im Oberlagerungsfalle können somit je nach Rechenansatz Unterschiede er-
reicht werden, deren Anteil, bezogen auf die Energieausbeute, bis zum Anteil 
der Rotorblätter an den Anlagenkosten gehen können. 
Kostenentwicklung 
Ebenso schwierig wird die Voraussage der Kostenentwicklung in der Rotorblatt-
fertigung. Berücksichtigt man die optimistischen Kostenschätzungen der Kohlen-
stoffaserhersteller mit einem Minimalpreis von 30 ~1/kg für das Jahr 1990, so 
kann es möglich sein, ein Rotorblatt zu entwickeln, dessen Kosten bis zum 
Jahr 1990 gleich bleiben, trotz steigender Harz; Glasfaser-und Lohnkosten. 
Unier diesen Voraussetzungen würde die Ent\vicklung eines Kohlenstoffblattes 
weitere Vorteile bringen. 
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Grundbedingung hierzu ist die Entwicklung rationeller Fertigung~t~crniken 
und zerstörungsfreier Prüfmethoden für Faserverbundbauteile. Der gegen~ 
wärtige Stand der Verarbeitungsgeschwindigkeiten von Faserverbunden ist 
stark unterschiedlich. Pro Arbeitsplatz oder Maschine liegen die Werte 
zwischen 1 kg/Stunde und 200 kg/Stunde. Dabei wird von GFK ausgegangen, 
'vobei eine einfache Umrechnung auf andere Werkstoffe über die Dichte der 
verschiedenen Fasern möglich ist. Unterschiedliche Schwierigkeiten bei der 
Verarbeitung seien dabei unwesentlich. Es ergibt sich daraus, daß bei ge~ 
eigneter Konstruktion des Blattes das Wickeln mit Rovings hoher Einzel-
fadenzahl z.Zt. als die günstigste Fertigungsmethede erscheint. 
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Bestätigt wird dies durch die amerikanischen GFK-Rotorblätter von Karnarr 
und Hamilton Standard. 
Problematisch wird die Umsetzung dieser möglichen Verarbeitungszeiten auf 
eine "Serienproduktion" von Rotorblättern. Vergleiche mit den aus Amerika 
bekannten Zahlen für 1000 Rotorblätter lll 10 Jahren können angestellt wer-
den. Die sich daraus ergebende Stückzahl von 100 Blättern pro Jahr muß je-
doch nicht unbedingt zum niedrigsten Preis führen. Gerade bei Großhautei-
len mit hohen Investitionen für Fertigungsanlagen können sich die Herstell-
kosten mit zunehmender Stückzahl wieder erhöhen, wenn die Anlagen nicht 
völlig ausgelastet sind. Im gegenwärtigen Stand der Optimierungsarbeiten 
für große Windrotorblätter muß man deshalb die Stückzahlen nach optimalen 
Fertigungsmethoden ausrichten. Für das Leichtmetallblatt ergibt sich z. Zt. 
eine optimale Stückzahl von 38 Stück pro Jahr. Ahnliehe Ergebnisse 
(32 GFK-Blätter) sind von Hamilton Standard bekannt. 
Preisvergleiche mit anderen Anlagen können deshalb zwar durchgeführt werden, 
sind jedoch schwierig zu bewerten. 
DM~c 
KW 
Blatfkosfen'ZJ 
Nennleistung 
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Anlagen 
Projekte 
10 IC() 
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Die für Serienfertigung ermittelten Kosten der Leichtmetall- und der Faser-
verbundversionen erreichen etwa das für die MOD-2 angegebene Niveau. Dies 
entspricht einem Preis von ca. 0,4 Pfennig/Kilowattstunde. Um diese niedri-
gen Kosten erreichen zu können - die um den Faktor 4 unter den jetzt er-
reichten GROWlAN-Blattkosten liegen - muß noch wesentliche Fertigungs- und 
Materialentwicklung betrieben werden. 
Material- und Fertigungsentwicklung 
Materialentwicklung bedeutet nicht die Ermitt-lung von einfachen Kennwerten,. 
sondern die Erarbeitung kostengünstiger Materialien für die bei Windener-
gieanlagen auftretenden Anforderungen hinsichtlich Bewitterung und Bela-
stung. 
MATERIALENTWICKLUNG 
FASERVERBUND • PREPREGS 
• GEWEBE 
HALBZEUGE • METALL 
• VERBUND 
o NIEDRIGER HARTEDRUCK 
o NIEDRIGE HARTETEMPERATUR 
o L~NGE LAGERFÄHIGKEIT 
1 o DIAGONALE FASERRICHTUNG 
o HOHES FLACHENGEWICHT 
o STRANGPRESSPROFILE 
o GUTE KORROSIONSBESTANDIGKEIT 
o HOHE DYNAMISCHE KENNWERTE 
o STRANGZIEHPROFILE 
o HALBHARTE ELEMENTE 
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Für die verschiedenen ~nterialien sind unterschiedliche Entwicklungen 
notwendig, die sowohl die Fertigungsgeschwindigkeit erhöhen - und damit 
die Fertigungskosten senken -, als auch die Lebensdauer der Bauteile 
verbessern sollen. Hier gilt es besonders auf dem Verbundwerkstoffsektor, 
der jüngsten Gruppe der Konstruktionsmaterialien, die im ~~terial liegen-
den Möglichkeiten voll zu nutzen und damit insgesamt die Kosten zu senken. 
FERTIGUNGSENTWICKLUNG 
METALL • STAHL o VERFORMUNGSTECHNIK 
• LEICHTMETALL o VERFORMUNGSTECHNIK 
o VERBINDUNGSTECHNIK 
FASERVERBUND • PREPREG o ABLEGEROBOTER 
o PROFVERFAHREN 
• WICKELN o TRANKVERFAHREN 
o WICKELGESCHWINDIGKEIT 
o PROFVERFAHREN 
• ALLGEMEIN o HARTEZYKLUS 
o VERBINDUNGSTECHNIK 
Dabei muß der Einfluß verschiedener Konzepte auf die Gesamtanlage berück-
sichtigt werden. Ebenso können sich notwendige Konstruktionsänderungen 
zwingend ergeben. Betrachtet man für zwei Lastfälle am Beispiel GROWIAN 
die Biegemomentenverläufe über der Blattlänge, so sind für eine Lebens-
dauerberechnung der Nabe für Stahl der LF 1.3 (Nennbetrieb~ nicht so maß-
gebend wie für ein Faserverbundblatt. Mit den zugrunde gelegten Massen von 
16300 kg für das Stahlblatt und 4.800 kg für das GFK/CFK-Blatt wird hier-
für LF 1.3 dominant, da er in der gleichen Größenordnung liegt wie 2.5 
(Negativböe). Sinnvollerweise würde damit eine Nabenkonstruktion Rücksicht 
auf die geänderten Lastverhältnisse nehmen müssen. 
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BIEGEMOMENTE 
-STAHL 
-FVW 
30 
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l,Q R Im I 
Für die Dimensionierung dieser Bauteile mit den auftretenden Lastwechsel-
zahlen zwischen 108 und 109 liegen jedoch wenig gesicherte Daten vor. Dies 
gilt gleichermaßen für die Art der Lebensdauerberechnung. 
Zusammenfassung 
Unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Aspekte können zusammenfassend 
folgende Aufgabengebiete weiterer Windenergieforschung herausgearbeitet 
werden: 
- Lastenheft 
- Leistungsberechnung 
- Materialentwicklung 
- Fertigungsentwicklung 
- Erprobung 
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ENTWICKLUNGSGEBIETE 
LASTENHEFT • WIND o RICHTUNG 
o PROFIL 
• BöEN o VERLAUF 
o HÄUFIGKEIT 
• U~1WELT 
LEISTUNG • BERECHNUNG o ANNAHMEN 
o VERFAHREN 
• MESSUNG o VERFAHREN 
o BERECHNUNGSPRüFUNG 
MATERIAL • EIGNUNG o FERTIGUNG 
o LASTENHEFT 
• NACHWEIS o KENNHERTE DYNAMISCH 
o RECHENVERFAHREN 
FERTIGUNG • METHODEN o GROSSBAUTEI LE 
o SERIE 
• KOSTEN o ENTWICKLUNG 
o FERTIGUNG 
ERPROBUNG • LEISTUNG 
• LEBENSDAUER 
Mit zunehmenden Kenntnisstand dieser Grundlagen werden auch die Weiterent-
wicklung großer Rotorblätter leichter und schneller zu niedrigeren Ener-
giegewinnungskosten führen. 
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ZUR ANALYSE DER GESAMTDYNAMIK VON 
GROWIAN I 
Dr.-Ing. K. Kehl, MAN - Neue Technologie 
Ubersicht: 
Es werden Rechenprogramme zur Analyse des gesamtdynamischen 
Verhaltens von GROWIAN I vorgestellt. An einigen exemplari-
schen Beispielen werden Probleme und Lösungsmöglichkeiten, 
die aus dynamischer Sicht auftreten, diskutiert. 
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1. Einleitung 
Große Windkraftanlagen mit horizontaler Rotorachse sind im 
Stillstand und besonders im Betrieb stark schwingungsanfäl-
lig, Infolge des leistungsbehafteten Betriebs treten stati-
sche Belastungen auf, die durchAn1egungen wie Bodenerschüt-
terungen, Netzstörungen, Regelungseinwirkungen, Anlagenun-
wuchten und Windstörungen dynamisch vergrößert werden können. 
Dies hat Auswirkungen auf die Dimensionierung der Anlage, so-
wohl hinsichtlich der Extremlastfälle als auch der Zeit-
festigkeit. Deshalb dürfen bestimmte Schwingungsausschläge 
und Beschleunigungen nicht überschritten werden. 
Aus Betriebs- und Kostengründen müssen große Windkraftanla-
gen ausdimensioniert sein, weshalb sich im Gegensatz zu 
früheren Windmühlen wesentliche tragende Bauteile nicht mehr 
elastisch,quasi starr verhalten. Wegen der konstruktionsbe-
dingten Nachgiebigkeiten (z.B. Turm, Rotorblätter, Antriebs-
strang etc.) treten aus dynamischer Sicht einesteils Insta-
bilitätsprobleme,wie z.B. Whirl - Flattern, Biege-/Torsions-
und Schlag-/Schwenkflattern der Rotorblätter und zum anderen 
Schwingungsantworten infolge von Systemstörungen auf. 
2. Rechenprogramme zur Analyse der Gesamtdynamik 
Im allgemeinen muß ein Rechenmodell zur Bestimmung des ge-
samtdynamischen Verhaltens großer Windkraftanlagen sowohl 
die Struktureigenschaften als auch die Kopplungen zur Rege-
lungstechnik mit elektrischem Anlagenteil und der bei vielen 
Anlagen prozengesteuerten Betriebsführung enthalten. Dabei 
sollten alle Strukturteile, deren relevante Eigenfrequenzen 
in einer vergleichbaren Größenordnung liegen, elastisch nach-
giebig modelliert sein, Ein solches Universalmodell bietet 
den Vorteil, daß mit ihm bei entsprechender Auslegung prak-
tisch alle interessierenden gesamtdynamischen Probleme be-
handelt werden können. Dem stehen jedoch als Nachteile ge-
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genüber, daß die Entwicklungszeiten solcher umfangreichen Pro-
grammsysteme sehr lang und die Benutzerkosten wegen des gros-
sen Speicherplatzbedarfs und der langen Rechenzeiten unver-
hältnismäßig hoch sind, 
Deshalb bietet es sich bei GROWIAN I an, gewisse konstruk-
tive Eigenheiten auszunutzen, um bestimmile Einzelprobleme .zu 
entlroppelno Dies hat zur Folge, daß die oben angeführten Nach-
teile teilweise vermieden werden. Bild 1. Ein Kriterium, das 
eine Entkopplung der Regelungstechnik von der Struktur recht-
fertigt, sind kleine Zeitkonstanten, die sehr kurze Regelungs~ 
verzögerungen zur Folge haben. Dann kann die Regelungstech-
nik mit der Betriebsführung für sich betrachtet werden, wobei 
das Rotorblatt als einfache Regelstrecke enthalten ist.Mit dem 
Programm SIMBR wurden Simuiationen des Betriebsverhaltens im 
Zeitbereich durchgeführt, in das der Wind als stochastische 
Größe eingeht und als Antworten Blattverstellwinkel, Drehzahl 
und Leistung in Echtzeit ermittelt werden, 
Strukturdynamikprobleme des gekoppelten Rotor-/Turmsystems 
lassen sich vereinfachen, wenn hinsichtlich symmetrischer 
Rotorverformungen die tiefste Schlagbiegeeigenfrequenz wesent-
lich größer als die erste Turmbiegeeigenfrequenz (mit Rotor 
als Punktmasse) bezüglich der Verformung in Windrichtung ist. 
Werden außerdem die antimetrischen Rotorbelastungen durch 
eine Pendelnabe vom Turm entkoppelt, so kann einesteils der 
Rotor mit einer einfachen Turmidealisierung und andererseits 
der elastische Turm mit einem starren, pendelnden Rotor model-
liert werden (Programm RMOD 1). 
Die Rotormodeliierung läßt sich mit guter Näherung auf das 
Problem einachsiger Biegung vereinfachen, wenn die Hauptträg-
heitsachsen der Rotorblätter unverwunden sind und die äußeren 
Lasten im Betrieb vornehmlich in einer der Hauptträgheits-
richtungen wirken, Ein Modell, das diese Idealisierungen ent-
hält, ist das Programm RBM, mit dem dynamische Rotorblatt-
schnittkraftgrößen und -verformungen infolge verschiedenster 
Störungen berechnet wurden. 
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Konstruktiv bedingte Absenkungen der Rotorschlageigenfrequen-
zen haben zur Notwendigkeit einer verfeinerten Strukturmodel-
Iierung geführt. Zum elastisch nachgiebigen Turm wird der Rotor 
ebenfalls nachgiebig beschrieben 9 wobei Schlag= und Schwenk-
biegung berücksichtigt wird (Programm RMOD 2). 
Eine Kopplung der Struktur mit der Regelungstechnik mit dem 
elektrischen Netz als zusätzliche Störgröße ermög-
licht es» extreme Betriebssituationen\rie Netzzusammenbruch 
bei extrem ungünstigen Windverhältnissen zu simulieren (Pro-
gramm SIM). 
3. Belastungen des Rotors infolge Turmschattenanregung 1J 
Das für einachsige Biegung konzipierte Rotorbelastungsmodell 
(RBM) besteht einesteils aus einem Finite Elemente Teil, mit 
dem die Eigenschwingungsgrößen des konservativen Systems be-
stimmt werden Bild 2. Mit der nachgeschalteten Modalanalyse 
lassen sich alle Eigenschwingungsgrößen des im wesentlichen 
durch die Luftkräfte gedämpften Systems berechnen. 
Das RUNGE - KUTTA - Verfahren dient zur Integration der Bewe-
gungsgleichungen und liefert die dynamischen Anwerten im Zeit-
bereich. Durch direkte Berechnung der komplexen Frequenzgänge 
nach entsprechender Transformation in den Frequenzbereich wer-
den dynamische Antwortspektren bestimmt. Als rechte Seiten der 
Bewegungsgleichungen (Störungen) kann der konstante Wind, die 
linearisierte Grenzschicht, symmetrische und antimetrischeEin-
zelböen, der Turmwindschatten bei Leeläufern, sowie Eigengewichts-
und Fliehkraftanregungen infolge Konuswinkel und schräger Rota-
tionsachse eingegeben werden. Das Modell berücksichtigt fer-
ner die mit einer Blattwinkelrücksteuerung versehene Pendel-
bewegung des Rotors. Als Beispiel sind in Bild 3 die Zeitver-
läufe der Blattspitzenauslenkung und des Einspannbiegemoments 
infolge der Turmnachlaufstörung für den eingeschwungenen Zu-
stand aufgetragen. Das Bild gilt für quasistationäre Luftkräfte 
bei einer symmetrischen, zeitlich konstanten Anströmung der 
Rotorkreisfläche. Man sieht beim Biegemoment zwei um 180° ver= 
schobene Hauptmaxima etwa gleicher Größenordnung. Das erste 
1) unter Mitwirkung von H. Prof. E. Giencke - TU Berlin 
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Maximum ist die direkte, um ca. 20° phasenverschobene Ant-
wort des Rotorblatts beim Durchfahren des Turmnachlaufs. Die 
um TI versetzte Spitze ist die Antwort des Blattes A auf die 
Turmschattenanregung des Blattes B. Das heißt, trotz der anti-
metrischen Störung des Rotors aus dem Turmschatten erfolgen im 
wesentlichen symmetrische -Belastungen (also mit 2 Q) der Ro-
torblätter. Bei der Blattspitzenauslenkung ist dieser Effekt 
nicht so deutlich, was aus der eintretenden Pendelbewegung er-
klärt werden kann. 
Das Bild 4 zeigt den Einfluß zeitabhängiger Luftkräfte; hier 
am Beispiel einer Einzelboe, die trapezförmig, gemäß der ein-
gezeichneten Skizze, verläuft. Man sieht für den Fall quasi-
stationärer Luftkräfte, daß im Vergleich zu Bild 3 nur unwe-
sentliche Abweichungen auftreten, wodurch sichtbar wird,daß die Stö-
rung des Turmnachlaufimpulses nach einer Umdrehung praktisch 
schon abgeklungen ist und die Anstiegszeit der vorgegebenen 
Boe so groß ist, daß nur unwesentliche zusätzliche dynamische 
Vergrößerungen auftreten. Interessant ist die Berücksichtigung 
der Instationarität (mit der THEODORSEN - und SCHWARZ - Funk-
tion)im Luftkraftansatz. Dies führt auf etwa 30% geringere 
Maximalbiegemomente, die um ca. 15° zum stationären Fall pha-
senverschoben sind. Daraus wird deutlich, daß die instatio-
nären Luftkräfte bei Turmschattenproblemen wegen der hochfre-
quenten Störanteile einen bedeutenden Einfluß auf die dyna-
mischen Antworten haben. 
Werden die Ergebnisse der Turmschattenrechnung mit dynamischen 
Antworten aus der stationären Anströmung (statisch), Eigenge-
wichrs- und Fliehkraftanregung, sowie einer idealisierten Grenz-
schicht superponiert, so kann man für den Nennbetriebsfall fest-
stellen, daß der Turmschatten bezüglich der auftretenden maxi-
malen Belastungen von untergeordneter Bedeutung ist. Bild 
Hinsichtlich der Betriebsfestigkeitsauslegung der Anlage 
treten diese Belastungen jedoch wesentlich stärker ins Blick-
feld. 
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4. Gesamtdynamisches Strukturverhalten 
Zur Analyse des dynamischen Stabilitäts- und Antwortverhal-
tens des gekoppelten Turm-/Rotorsystems wurden Rechnungen mit 
dem Programm RMOD 1 durchgeführt. Das Rechenmodell geht von 
einem elastischen Turm mit einer geklumpten Rotormasse, der 
durch seine untersten fünf Freiheitsgrade 
q1 ::::: 1. Turmbiegung in Windrichtung 
q2 ::::: 1. Turmbiegung quer 
q3 ::::: 2. Turmbiegung in Windrichtung 
q4 = 2. Turmbiegung quer 
q5 ::::: 1. Torsion 
beschrieben wird und einem pendelnden elastisch starren, mas-
sefreien Zweiblattrotor mit Blattwinkelrücksteuerung aus. 
Bild 6. Das elastisch starre Maschinenhaus kann in den Wind 
nachgeführt werden. Die Rotordrehachse ist um einen frei wähl-
baren Winkel zu der Horizontalen geneigt. 
Das in Bild dargestellte Rechenmodell I wird in /1/ be-
schrieben. Erste grundlegende Ausführungen hierzu wurden in 
/2/ vorgestellt. Darin werden die modalen Turmbewegungsglei-
chungen und die diskreten Rotorbewegungsgleichungen über eine 
Koordinatentransformation mit den unbekannten Zwangskräften zum Ge-
samtsystem gekoppelt. Die Stabilitätsanalyse wird für Zweiblattrotoren, 
die parametererzwungene Schwingungen ausführen, unter Anwendung 
der FLOQUET - Theorie durchgeführt, Dazu wird die Zustandsmatrix 
mit einem RUNGE - KUTTA - Verfahren 4~ Ordnung mit GILL - Koef-
fizienten, ausgehend von Einheitsanfangsbedingungen, über einen 
Rotorumlauf zur sog. Transitionsmatrix integriert. Die als charak-
teristische Multiplikatoren bezeichneten komplexen Eigenwerte 
dieser Matrix können für Stabilitätsaussagen benutzt werden. Im 
Programm wird als Referenzaussage dazu simultan die Eigenwert-
analyse der Zustandsmatrix mit über einen Umlauf gemittelten kon-
stanten Koeffizienten durchgeführt, Die Eigenwertberechnungen 
erfolgen mit dem QR - Algorithmus, wozu die Matrix vorher auf 
HESSENBERG - Form gebracht wird. 
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Ist das System dynamisch stabil, so können Antwori:berech -
nungen des eingeschwungenen Zustands für verschiedene Erregung-
en, wie Rotorunwuchten, Windgradienten, Windrichtungsnachfüh-
rung und Schräganströmung erfolgen. 
4.1 Dynamische Stabilitätsrechnung 
Das Ergebnis einer Stabilitätsanalyse ist in Bild 8 darge= 
stellt. Man sieht, daß der Nennbetrieb im stabilen Bereich 
liegt. Eine Verdoppelung der Nennwindgeschwindigkeit, die 
laut Betriebsführung GROWIAN zulässig ist, kann für Uberdreh-
zahlen im leistungsfreien Fall die Grenze zur Instabilität 
überschreiten. Der Betrieb mit Leistungsabgabe liegt praktisch 
immer im stabilen Bereich, Als kritischer Freiheitsgrad hat 
sich eine Eigenschwingungsform ergeben , die in erster Linie 
Turmtorsion und zu einem b~trächtlichen Anteil die erste Turm-
biegung in Querrichtung enthält. Aus Tabelle 1 - untere Hälfte, 
die die auf "1" normierten Eigenvektoren enthält, wird sicht-
bar, daß die anderen Turmfreiheitsgrade nur vernachlässig-
bar im V. Eigenvektor enthalten sind. Anders ist es bei der 
Rechnung mit konstanten Koeffizienten, Hier treten nennenswer-
te Kopplungen mit allen Turmfreiheitsgraden auf, was vermuten 
läßt, daß auch die Stabilität~eigenschaften wesentlich anders 
sind. 
Das Bild 9 veranschaulicht diese Annahme. Uber der bezogenen 
Drehzahl ist das Lehr'sche Dämpfungsmaß, das auf die Dämpfung 
im Nennbetriebszustand bezogen ist, aufgetragen. In der Dar-
stellung "ohne Zusatzsystem" (unt,ere Kurve) ist bei Uberdreh-
zahlen deutlich das Absinken in den instabilen Bereich zu er-
kennen. Als Referenz ist der Eingabewert der Strukturdämpfung 
eingezeichnet, der hier mit dem für Stahlkonstruktionen tiefen 
Wert von 0,2 % (entsprechend einem logarithmischen Dekrement 
von ca, 0,0125) gewählt wurde, Die Rechnung mit kon~tantea Koef-
fizienten zeigt Ergebnisse, die sowohl quantitativ (mehr als 
eine Zehnerpotenz!) als auch qualitativ völlig verschieden von 
der Rechnung mit periodischen Koeffizienten sind, Während bei 
zeitvarianten Koeffizienten mit der Drehzahl das Systemdämp-
fungsmaß abnimmt, steigt es bei konstanter Koeffizientenrech-
nung praktisch linear an. 
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Die Gefahr der dynamischen Instabilität führte zur Notwendig~ 
keit, den kritischen Freiheitsgrad durch Zusatzmaßnahmen zu 
dämpfen. Dazu wurde ein quer wirkendes, dynamisches Zusatzsys-
tem, bestehend aus einer schwingenden Masse sowie einer Feder-
und Dämpfungseigenschaft, für das vordere Maschinenhaus kon-
zipiert.Bild 10. Durch die gewählte Anordnung wird einesteils 
der kritische Torsionsfreiheitsgrad und die 1. Turmquerbiegung 
hinsichtlich der Dämpfungseigenschaften verbessert; anderer-
seits werden die zu größten Schwingungsausschlägen führenden 
dynamischen Antworten in Querrichtung reduziert. Im Bild 10 
sind Ergebnisse aus Rechnungen zur Optimierung des Zusatzsys-
tems dargestellt. Aus den geforderten Restriktionen hat sich 
ein Kompromiß ergeben, der jedoch durch kein lokales Maximum 
repräsentiert wird. 
Mit dem gewählten Zusatzsystem wurdendie Dämpfungseigenschaften 
des kritischen Freiheitsgrades erheblich verbessert (Bild 9 -
obere Kurve), so daß diesbezüglich die Gefahr der Instabilität 
mit hinreichender Sicherheit gebannt ist. 
4.2 Dynamische Antwortrechnung 
Als wesentliche, dynamische Antworten des modellierten Gesamt-
systems treten neben den Auslenkungen in Querrichtung, die re-
präsentativ für den Nabenpunkt definiert werden, Pendelaus-
schläge der Rotorbewegung auf. 
Im Bild 11 sind bezogene maximale Querauslenkungen des Naben-
punktes über der dimensionslosen Drehzahl für den eingeschwunge-
nen Zustand dargestellt, Dabei lassen sich zwei Resonanzerscheinung-
en feststellen , Die erste Spitze, die bei etwa 0, 7 n auftritt, 
n 
resultiert aus einer Anregung mit der doppelten Drehzahlhar-
monischen. Als Störung treten hierbei Grenzschichteinflüsse und 
die konstruktive Schrägstellung der Rotationsachse zur Horizon-
talen aufo Schrägströmungen und Windrichtungsnachführung ver-
größern diese Werte gegebenenfalls noch erheblich. 
Die zweite Resonanzspitze, die durch die erste Drehzahlhar-
monische angeregt wird, resultiert aus Rotorunwuchten und ist 
in etwa proportional zur Unwuchtgröße, die hier als idealisierte 
Zusatzmasse an einer Blattspitze definiert ist. Bei Uberdrehzah-
len und Anströmgeschwindigkeiten, die über der Nenngeschwin-
digkeit liegen, treten ohne Zusatzsystem die zum Eigenverhal-
ten gehörenden Instabilitäten auf, die bei linearen Systemen 
zu stetig anwachsenden Ausschlägen führen, 
Im Bild 11 sind die Auslenkungen mit und ohne Zusatzsystem 
im Maschinenhaus dargestellt. Der Vergleich beider Kurven 
macht deutlich, daß durch das gedämpfte Zusatzsystem die Re-
sonanzerscheinungen fast um eine Größenordnung reduziert 
werden, 
Das Bild 12 zeigt im oberen Teil die maximalen und minimalen 
Querauslenkungen, die nicht in jedem Betriebszustand gleich 
sind, Eine Ursache liegt darin, daß im eingeschwungenen Fall 
allgernein keine harmonische Schwingung auftritt, sondern viel-
mehr eine Superposition a~s zwei Harrnonischen mit Q und 2 Q, 
die je nach Belastungszustand verschieden gewichtet sind.(Klei-
ne Skizzen im oberen Bild 12), Besonders bei Leistungsabgabe 
(was hier nicht dargestellt ist) treten im Betriebsbereich 
zwischen 0,85 und 1,3 nn erhebliche Unterschiede beider Ex-
tremwerte auf. 
Neben der Darstellung der Querauslenkung des Nabenpunktes 
ist im Bild 12 auch die Relativbewegung des Zusatzsystems 
dargestellt. In den Resonanzbereichen sind die Beträge der 
Tilgerauslenkung etwa doppelt so hoch wie die Nabenpunktaus-
lenkung, während sie im Betriebsdrehzahlbereich nur etwa halb 
so groß sind. Das bedeutet, daß das Zusatzsystem unter Berück-
sichtigung von hier vernachlässigten Reibungskräften und Aus-
legungsrestriktionen der Dämpfer, im Normalbetrieb praktisch 
still steht und nur in Extremsituationen arbeitet. Dies wirkt 
sich vor allem positiv auf die Zeitfestigkeit des Zusatzsys-
tems aus. 
Die untere Darstellung im Bild 12 zeigt die Phasenlagen der 
Extremauslenkungen beider Bewegungsgrößen. Sie sind im ersten 
Resonanzgebiet 90° und im zweiten 180° phasenverschoben. In 
den Ubergangsgebieten, also auch im Betriebsdrehzahlenbereich, 
stellen sich Zwischenphasenlagen ein. 
Die maximalen Pendelausschläge des Rotors in Abhängigkeit von 
der Anströmgeschwindigkeit und Drehzahl sind im Bild 13 ohne 
Berücksichtigung von Reibungskräften dargestellt. Man sieht, 
daß zwischen der Anschaltwindgeschwindigkeit (V= 6 mjs) und 
einer kurzzeitig zu ertragenden Extremgeschwindigkeit von 
30 mjs praktisch keine nennenswerten Unterschiede in den Pen-
delausschlä~en auftreten, Da~ bestätigt die Annahme, daß bei 
GROWIAN I die stationäre, konstant angreifende Windgeschwin-
digkeit nur einen mittelbaren Einfluß auf die Pendelbewegung 
des Rotors hat. Die Ursache liegt darin begründet, daß eine 
konstante Geschwindigkeitsverteilung über der bestrichenen. Re-
torfläche praktisch nicht auftritt. Die Bodengrenzschicht 
führt zu einem Höhengradienten, der hier als linearer Ge-
schwindigkeitsabfall idealisiert ist und für die beiden sta-
tionären Windgeschwindigkeiten als zu superpanierende Größe 
in drei Stufen variiert wird. Es ergibt sich aus dem Rechen-
modell I, daß die Störgeschwindigkeit der Bodengrenzschicht 
einen linearen Einfluß auf die Pendelausschläge hat, Der Ver-
lauf der Pendelamplituden mit der Drehzahl hat einen hyper-
bolischen Charakter, wodurch erklärt wird, daß im Stillstand 
ein indifferenter Gleichgewichtszustand besteht, Um die bei 
niedrigen Drehzahlen auftretenden großen Pendelamplituden zu 
vermeiden, wurden bei GROWIAN I zusätzliche Pendeldämpfer ein-
gebaut, die in einem definierten Winkelbereich noch eine freie 
Pendelung zulassen, 
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5. Zusammenfassung 
Die konstruktiven Eigenheiten (Pendelnabe, Steifigkeitsre-
lationen etc.) erlauben hinsichtlich der gesamtdynamischen 
Analyse Auskopplungen von Einzelproblemen, so daß zu ihrer 
Behandlung vereinfachte Rechenmodelle benutzt werden können, 
die jedoch keinen universellen Charakter haben. Zur Berechnung 
des strukturdynamischen Verhaltens von GROWIAN I werden zwei 
Rechenmodelle vorgestellt und Ergebnisse diskutiert. Hinsicht-
lich der Rotorblattbelastungen wird die Anregung durch den 
Turmschatten, der bei Leeläufern als Störung der Anströmver-
hältnisse auftritt, behandelt. Die Dynamik des gekoppelten 
Turm-/Rotorsystems wird hinsichtlich der Stabilität und 
Schwingungsantworten für verschiedene Betriebsbelastungen be-
schrieben. Dabei werden Maßnahmen zur Erhöhung der modalen 
Dämpfungseigenschaften und zup Abminderung von Querschwingung-
en des Maschinenhauses erläutert. 
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-·lenkung nach Oberlagerung der Eigengewichts--und Windbelastung {ein-
schließlich des Turmnachlaufes) bei Nennbetrieb 
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HOR I ZONTALACHSENW X NDTURB I NE (HAWr) 
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Nabenpunkt 
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BLATTVERSTELLUNG 
mit Blattwinkelriicksteuerung 
Bild 6: Modellannahmen zur Gesamtdynamikberechnung von 
großen Windkraftanlagen 
TURMBEWEGUNGSGLE I C~GEN 
-foOOALE GENERAUSWERTE KooRDINATEN 
RoTORBEWEGUNGSGLEiCHUNGEN 
.US!ERTE KooRDINATEN 
TRANSFOR.MA T ~ON DER RoTORKOORDINATEN 
~ N TURMKOORDiNATEN 
KbPPLUNG ZUM GESAMTSYSTEM 
STAB 1 U TJITSONAL YSE 
HYOGENE LOSUNG DES E~GENrlERTPROOlfM DES I.- n >2 
GLEICHUNGSSYSTEMs M~T 
~ .,.... Gl.E I CHUNGSSYSTEMS 
PERiODISCHEN KDEFFIZ~ENTEN 
n=2 
KONSTANTEN KOEFFIZIENTEN 
K(:MPLEXE EI GEM:SRTE 
Bild 7: Rechenmodell I {RMOD1) 
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stabiler 
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361 
16 konstante Koeffizien 
ohne Zusatzsystem 
1.0 
Strukturdämpfung 
(Eingabewert) 
1.15 
bezogene Drehzahl n/n 
n 
Bild 9: Därnpfungsrraße des V. Freiheitsgrades 
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Optimierung des Dämpfer/Tilger-Zusatzsystems im 
vorderen Maschinenhaus 
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Bild 10 
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Angeregt wird die 1. Eigenfrequenz der Turmbiegung in Richtung quer zum \vind 
durch die: 
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Bild 11 maximale Que::rauslenkungen des Nabenpunktes bei Unwuchterregung 
(m "' 100 kg) 
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o .. s 
m V=6'S' 
m V= 30-s 
---=-
--=41-- n 
Bild 13 Maximaler Pendelausschlag in Abhängigkeit von der 
Drehzahl (n/nn) 
= Parameter~ Bodengrenzschicht ( Äv9 ) ,Anströmgeschwindig-
keit (V) 
= Leistung =)Schub = Oe 
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ET 4:2 'iO A 
Beherrschung von Schwingungen großer Anlagen 
- Growian II: Einflügler -
Verfasser: H. Strehlow, G. Seitz 
Dynamische Auslegung der WEA-DEMO-Anlage 
· 1-Blatt-Rotor 
• Antriebssystem 
• Gondel-Turm 
~68 
Schwingungserregung bei Windenergieanlagen mit horizontaler Rotorachse: 
Schwerkraft 
Scherströmung 
Turmschatten 
Neigung der Rotorachse 
Schräganströmung 
~ Rotordrehfrequenz 
1~-
1~ ' 2~-
(1 • 12)~-
1~ ' 2~-
1~ ' 2~-
Haupterregung am Blatt 
(drehendes System) 
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- Maßnahmen, die zur Beherrschung von Schwingungsproblernen bei 
großen Windenergieanlagen mit horizontaler Rotorachse beitragen: 
• Schnelläufer mit 1- oder 2-Rotorblättern hoher Steifigkeit 
~ Reduktion der dynamischen Gewichtlasten bei schwenksteifern Blatt 
~ Vermeidung aeroelastischer Rotorstabilitätsprobleme bei biege- und 
torsionssteifem Blatt 
· Rotor mit Schlaggelenk bzw. Pendelnarbe 
~ Reduktion der Schlagbiegemomente 
• Freie Rotordrehung bei (doppelt gespeistem) Asynchrongenerator 
~ Reduktion der dynamischen Schwenkbiegemomente 
• Turmabstimmung für überkritischen Rotorbetrieb 
~ Reduktion der Turmlasten im Betriebsdrehzahlbereich 
+ Durchfahrproblem 
- Dynamische Besonderheiten von 1- und 2-Blattrotoren 
· Fehlende Rotorsymmetrie führt auf ein System mit 
zeitveränderlichen (periodischen) Parametern 
• Durch zentrale gelenkige Rotorlagerung wird der 
Einfluß der zeitveränderlichen Parameter auf das 
Gesamtsystem stark reduziert 
Wind 
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- Lee-seitig angeordneter I-Blatt-Rotor mit Schlaggelenk 
- "freie" Rotordrehung ("Schwenkgelenk") dur(\J doppelt 
gespeiste Asynchronmaschine 
- biegeweicher Turm mit Seilabspannung für überkritischen 
Betrieb 
Turm 
(festes System) 
Gondel 
Asynchron-
maschine 
+ 
Rotormasse 
(konzentriert 
im Schlaggelenk) 
Getriebe 
Rotor 
Antriebssystem 
(drehendes System) 
gelenkige 
Lagerung 
Dynamische Hauptkomponenten bei DEMO-Anlage 
Gegengewicht 
(für Massenausgleich) 
Blatt 
\ 
1-Blatt-Rotor 
(drehendes System) 
w 
" 
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I. Eigenfrequenzen der Systemkomponenten der DEMO-Windanlage 
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Schlagbiegeeigenformen und zugehöriger Biegemomenten- und Querkraftverlauf für DEMO-Anlage 
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II. Spezifikation der Eigenfrequenzen der DEMO-Windanlage 
(Zusammenstellung der Ergebnisse) 
System-Komponente 
Rotor 
(Blatt + Gegengewicht) 
frei-frei- bei 0=4,584 l 
gelenkige Lagerung in 
Rotormitte 
s 
Antrieb-Torsion 
(Rotor-Getriebe-Generator) 
Turm/Gondel 
(Rotormasse berücksichtigt) 
Eigenfrequenzen-Spezifikationen 
Schlagbiegung: 
(flapwise) 
Schwenkbiegung 
(edgewise) 
Blatt-Einspann-
torsion 
(Pitch-Steuerung) 
Rotor gegen 
Generator 
Querbiegung 
(Rollen) 
Längsbiegung 
(Nicken) 
Wßl "' 3,8 Sl = 17,4 1/s 
Wß2 "' 7,5 Sl = 34,4 1/s 
WßJ "' 14,5 Sl = 66,5 1/s 
w~ 1 "' 5,6 Sl = 25,7 1/s 
w~ 2 "' 12,5 Sl = 57,5 1/s 
ws > 15 Sl = 68,8 1/s 
WT = (11,0·H2,0}.\2= (50,4755,3) 1/s 
WR1 -
WR2 -
WNl = 
G,68 \2 = 
3,5 \2 = 
0,69 \2 = 
31 1 
16,04 
3' 16 
1/s 
1/s 
1/s 
wN 2 = 3,4 \2 = 15,6 1/s 
I 
---------------------------
Torsion (Gieren) wG 1 = (2,472,6)\2 = (11,0711,9) 1/s 
Tabelle 1: Spezifikation der Eigenfrequenzen für die DEMO-Windanlage (Sl 4,584 1/s) 
drehendes System 
drehendes System 
nichtdrehendes 
System 
Cß 
-....! 
CO 
Bei der Festlegung der Eigenfrequenzen für die Hauptkomponenten der DEMO-Anlage sind 
folgende Besonderheiten zu beachten: 
Die für das WEA-Gesarntsystern maßgebenden Eigenwerte und Eigenschwingungsformen sind in 
der Regel auch ohne Luftkrafteinfluß rnehrfrequent. 
- Diese für Systeme mit periodischen Koeffizienten typischen mehrfrequenten "Eigenschwin-
gungen" setzen sich (ohne Luftkräfte) allgernein aus drei voneinander abhängigen Schwin-
gungskomponenten zusammen: 
(w-~) - Komponente 
w - Komponente 
(w+~) - Komponente 
wobei: ~: Rotordrehfrequenz 
w: Systern-"Eigenfrequenz" 
- Die WEA-Systern-"Eigenfrequenzen" stimmen näherungsweise mit den Komponenten-Eigenfre-
quenzen (Rotor, Antrieb, Turm) überein, solange kein kritischer Resonanzfall vorliegt. 
().) 
00 
0 
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Folgende Resonanzfälle müssen berücksichtigt werden: 
(1) Hauptparameterresonanz mit i (2v-1)~ V = 1, 2 
wichtig für Stabilität: v = 1 ~ 0,5~- Resonanz 
(2) Harmonische Resonanz mit v~ 
(zweite Parameterresonanz) 
V = 1, 2 ... 
wichtig für Stabilität: v = 1 ~ 1~ Resonanz 
wichtig für Response: V < ~ (1-8)~- Resonanz 
382 
Bei der Beurteilung der Resonanzstellen muß beachtet werden, 
daß bei dem gewählten 1-Blatt-Rotorkonzept für die Turmdy-
namik die Kraftübertragung vom drehenden ins feste System 
maßgebend ist, während für das Antriebssystem (Drive Train) 
die Drehmomentenübertragung eine Rolle spielt. 
Es gilt: 
Schlagbiegung: w8-schwingungskomponenten maßgebend für 
Turmbiegung (Nicken) 
Schwenkbiegung: wr;-Schwingungskomponente maßgebend für 
Antrieb (Torsion) 
(wr; ± rl) -Schwingungskomponente maßgebend für 
Turmbiegung (Rollen) . 
1 1 
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9 
w 
rt 
Nenn 
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3 
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'\.'\. '\. '\'\ '\'\ Bereich wichtiq für Turm-Response 
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III. Beanspruchungen im Betrieb der DEMO-Windanlage 
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Rechenfall Schlagrichtung Schwenkrichtung 
Nr. Wind- Schlagwinkel Blattspitzen- Schwenk- Blattspitzen-geschw. deformation winkel deformation 
so llß Hl w llw 1 ~ 61;;1~ _Q u llu 1~ 0 0 
1 6 ~ 6,3° ±0,8° 
s 
0,38 m ±0,005 m ±0,08° 0,04 m ±0,06 m 
2 10 ~ 
s 
9,7° ± 1 '0° 0, 73 m ±0 ,01 m ±0,12° 0,10 m ±0,06 m 
3 16 ~ s 4,0° ±0 19 O 0,10 m ±0,01 m ±0,08° 0,08 m ±0,06 m 
Schlag-/Schwenkwinkel und elastische Blattspitzenauslenkungen der DEMO-Anlage 
im Betrieb 
w 
CO 
0 
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IV. Grundsätzliches zum Durchlaufproblem bei der DEMO-Windanlage 
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Untersuchungen zum dynamischen Verhalten von Windenergieanlagen 
Zusammenfassung 
John H. Argyris * 
Bertold Kirchgäßner 
Für ein spezielles Rotorblattkonzept mit Schlaggelenk, Schwenk-
gelenk und einer Koppelung des Anstellwinkels an den Schlag-
winkel werden ausgewählte Ergebnisse der dynamischen Analyse 
dargestellt. Es sind dies die Stabilität des Rotorblattes im 
Nennbetrieb und die Verschiebungen und Spannungen im statio-
nären Betrieb, bei einer Bö und im Turmnachlauf. Weiter werden 
noch laufende Arbeiten auf dem Gebiet der Dynamik des Gesamt-
systems vorgestellt. 
* Universität Stuttgart, Institut für Statik und Dynamik 
der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen 
Einleitung 
Die dynamische Untersuchung von Windenergiekonvertern umfaßt 
zwei unterschiedliche Problemkreise, nämlich einerseits selbst-
erregte Schwingungen, dynamische Instabilitäten, andererseits 
fremderregte Schwingungen, die dynamische Antwort des Systems 
auf externe Erregerkräfte. nynamische Instabilitäten - typi-
sche Beispiele dafür sind Flattern und Bodenresonanz - müssen 
auf jeden Fall vermieden werden, da durch die schnell anwach-
senden Amplituden das Tragwerk in kürzester Zeit zerstört wird, 
wenn nicht größere Amplituden durch nichtlineare Effekte be-
dämpft werden. Durch eine Stabilitätsuntersuchung muß daher 
das Auftreten selbsterregter Schwingungen ausgeschlossen werden. 
Fremderregte Schwingungen lassen sich hingegen bei Windenergie-
konvertern grundsätzlich nicht vermeiden, da auch im idealen 
Fall konstanter Anströmgeschwindigkeit über der Rotorebene bei 
Horizontalachsenmaschinen mindestens zyklische Gewichtskräfte, 
bei Vertikalachsenmaschinen mindestens zyklische Luftkräfte 
auftreten. Hier müssen also durch günstige Lage der Eigen-
und der Erregerfrequenzen zueinander Resonanzen vermieden 
werden, um die auftretenden Verformungsamplituden und da-
mit die Wechsellasten in der Struktur klein zu halten. 
Rotorblattkonzept mit Schlag- und Schwenkgelenk 
Sieht man in einem dynamischen System Starrkörperbewegungen 
vor, deren Steifigkeit lediglich aus externen Kräften wie 
z.B. Fliehkräften resultiert, so können die in der Struktur 
auftretenden Wechsellasten u.U. dadurch reduziert werden, 
daß die auftretenden periodischen oder stochastischen Erreger-
kräfte zwar Schwingungen merklicher Amplitude bewirken, diese 
aber nur geringe elastische Anteile enthalten und deshalb die 
Struktur nur wenig belasten. Im Rahmen des Forschungsvorhabens 
"Investigation of rotor stressing and smoothness of operation 
of large-scale wind energy conversion systems", das unter Be-
teiligung des BMFT von der IEA gefördert wurde, wurde ein Rotor-
blatt-Konzept mit Schlag- und Schwenkgelenk /1/ - /4/ unter-
sucht, bei dem die auftretenden stationären und instationären 
Lasten weitgehend durch die Zentrifugalsteifigkeit aufgenommen 
werden sollten. Dazu besaß das Rotorblatt ein Schlaggelenk auf 
der Drehachse, ein Schwenkgelenk bei 10 % der Blattlänge und 
eine Koppelung des Blattanstellwinkels an den Schlagwinkel zur 
Stabilisierung des Konuswinkels, die sog. Blattwink~lrlick­
steuerung. In Abb. 1 sind das Blattmodell und die FE-Ideali-
sierung dargestellt. 
Weiter wurde flir das Rotorblatt eine Massenverteilung gewählt, 
flir die im Nennbetrieb die Schlagbiegemomente weitgehend ver-
schwinden, da die Resultierende der entsprechenden Zentrifugal-
und Luftkraftkomponenten in Richtung der Blattlängsachse zeigt. 
Flir Arbeitspunkte außerhalb des Nennzustandes ergeben sich dann 
natürlich entsprechend geänderreKonuswinkel. 
Beim Umlauf einer Horizonalachsenmaschine greift am Rotorblatt 
ein zyklisches Schwerkraftmoment an, dessen Bedeutung mit zu-
nehmender Anlagengröße wächst. Bei dem hier untersuchten Rotor-
konzept wird dadurch eine Schwenkschwingung angeregt, die, da 
die unterste Schwenkeigenfrequenz weit unterhalb der Erreger-
frequenz liegt, in Gegenphase zum Schwerkraftmoment verläuft. 
Es handelt sich dabei weitgehend um eine Starrkörperbewegung. 
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Dynamische Analyse des Blattmodells 
Bei der linearen Untersuchung des Blattkonzeptes wurden 
eine Reihe von Annahmen gemacht: 
Drehachse fest eingespannt 
Drehgeschwindigkeit konstant 
Quasistationäre, linearisierte Aerodynamik 
Dies ergab ein System linearer Bewegungsdifferentialgleichungen 
mit konstanten Koeffizienten, das mit Hilfe des FE-Systems 
ASKA aufgestellt und mit den Eigenformen des Systems ohne 
Luft- und Corioliskräften kondensiert wurde /3/. In Abb. 2 
sind diese Eigenformen für ein Blattmodell mit freier Schlag-
bzw. Schwenkbewegung und BlattwinkelrUcksteuerung dargestellt. 
Im kondensierten System wurden dann die Stabilität des Systems 
durch Berechnung der komplexen Eigenfrequenzen und die Bewe-
gung des Systems durch direkte Integration ermittelt. Die 
wesentlichen Daten des Blattmodells sind in Tab. 1 dargestellt. 
Eine Stabilitätsanalyse des entsprechenden Starrkörpersystems 
mit Schlagen, Schwenken und Blattwinkelrücksteuerung /4/ ergab 
eine Instabilität für die Starrkörperschwenkeigenfrequenz. 
Da außerdem Abschätzungen für die schwerkrafterregte Schwenk-
bewegung viel zu hohe Schwenkamplituden erwarten ließen, wurde 
das Prinzip des freien Schwenkens aufgegeben und am Schwenk-
gelenk eine viskose Dämpfung und eine Federsteifigkeit vor-
gesehen; die niederste Schwenkeigenfrequenz blieb weiterhin 
unter der Drehfrequenz. 
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Stabilität des Rotorblattes im Nennbetrieb 
Für das so modifizierte Blattmodell wurde die Stabilität 
im Nennbetrieb in Abhängigkeit vom Blattwinkelrücksteuerungs-
faktor n, dem Verhältnis der Anstellwinkeländerung zur Schlag-
winkeländerung, untersucht /3/. In Abb. 3 sind die Frequenzen, 
in Abb. 4 die Dämpfungswerte über dem Blattwinkelrücksteuerungs-
faktor aufgetragen. Die 1. Schwenkeigenfrequenz ist auch in 
diesem Falle noch sehr schwach gedämpft; für eine weiter-
führende Untersuchung dieser Schwingungsform wäre vermutlich 
nichtlineare Aerodynamik notwendig, um die aerodynamische 
Dämpfung genauer zu erfassen. Die 2. Eigenfrequenz gehört zur 
niedersten Schlageigenform, die für n = 0 im wesentlichen eine 
Starrkörperbewegung darstellt. Für wachsendes n enthält die 
Schwingungsform steigende Anteile höherer Schlageigenformen; 
gleichzeitig nimmt die Dämpfung dieser Schlagbewegung ober-
halb n = 4 rapide ab, die Bewegung blieb aber im untersuchten 
Bereich bis n = 7 stabil. 
Dynamische Antwort des Blattmodells 
Weiter wurde die Response des Blattmodells für den Nennbetrieb 
mit zyklischer Schwerkrafterregung, auf eine globale Bö von 
10 auf 20 m/s innerhalb 1 s und für einen simulierten Turm-
nachlauf mit einer Windgeschwindigkeitsabminderung von 45 % 
untersucht /3/. Während die Ergebnisse für Nennbetrieb und 
Turmnachlauf im Rahmen der linearen Theorie wohl noch akzep-
tabel sind, besitzen die Ergebnisse bei der Böenerregung 
mehr qualitativen Charakter, einerseits wegen der großen 
auftretenden Verschiebungen in Schwenkrichtung, andererseits 
wegen der bei merklichen Verschiebungen auftretenden Nicht-
linearitäten der Aerodynamik, die im hier untersuchten linea-
risierten Modell vernachlässigt wurden. 
In Abb. 5 sind die Verschiebungen des Blattmodells unter 
Böenbelastung dargestellt. Dabei ist ~ der Schwenkwinkel, 
~0 
~ der Schlagwinkel, u 8 und u 14 sind die Verschiebungen 
in Schlagrichtung am Knoten 8 in der Mitte des Blattes bzw. 
am Knoten 14 an der Blattspitze, und w8 bzw. w14 sind die 
entsprechenden Verschiebungen in Schwenkrichtung. Die Bö 
setzt erst nach einem Umlauf ein, so daß bis zu t = 3,77 s 
lediglich die schwerkrafterregte Schwingung des Nennbetriebs 
zu sehen ist. Die Response nach Beginn der Bö setzt sich 
zusammen aus der schwerkrafterregten Schwingung mit Dreh-
frequenz und der überlagerten Böenresponse, deren wesent-
lichster Anteil eine Schwenkschwingung hoher Amplitude 
mit der schwach gedämpften 1. Schwenkeigenfrequenz ist. 
In Abb. 6 sind dann die zugehörigen Spannungen an verschie-
denen Stellen des Blattes dargestellt. Hierbei dominiert 
die schwerkrafterregte Schwingung mit Drehfrequenz, während 
im Außenbereich des Flügels nach Beginn der Bö auch höher-
frequente Anteile zu erkennen sind. 
In Abb. 7 sind dann die Verschiebungen des Rotorblattes im 
Nennbetrieb mit Turmnachlauf dargestellt und in Abb. 8 
die zugehörigen Spannungen. Dabei ist eine zusätzliche Be-
lastung des Außenflügels durch die angeregten höheren Eigen-
formen zu erkennen. 
In Abb. 9 und 10 sind schließlich Schiag- bzw. Schwenkwinkel 
in Abhängigkeit von Blattwinkelrücksteuerungsfaktor n auf-
getragen. Während in Schwenkrichtung kaum eine Abhängigkeit 
besteht, wird die Schlagwinkelamplitude bei wachsendem n 
drastisch reduziert. 
Programmsystem für die Stabilitätsanalyse des Gesamtsystems 
Eines der kompliziertesten Probleme bei der dynamischen Unter-
suchung eines Windenergiekonverters ist die Stabilitätsanalyse 
des Gesamtsystems. Im Rahmen des Projektes ET 4406 A "OPTIWA" 
wird dafür z.Zt. ein Programmsystem entwickelt. Hierbei werden 
die Verschiebungen der Teilsysteme Turm und Rotor durch die 
Eigenformen der Teilsysteme beschrieben, kinetische und poten-
tielle Energie des Gesamtsystems aufgestellt und dann die line-
arisierten Bewegungsgleichungen über die Lagrange'sche Gleichung 
abgeleitet. Im allgemeinen Fall enthalten die Bewegungsglei-
chungen zyklische Koeffizienten, die Stabilitätsuntersuchung 
erfolgt deshalb mit Hilfe der Floquet'schen Theorie. Die Anzahl 
der verallgemeinerten Freiheitsgrade des Gesamtsystems ist vor-
erst auf ca. 30 beschränkt. 
Nichtlineare Untersuchung des "Stuttgarter Turms" 
In /1/ wurde ein neuartiges Turmkonzept vorgeschlagen, durch 
welches das dynamische Verhalten des Gesamtsystems wesentlich 
verbessert werden sollte, da damit eine weiche, überkritische 
Lagerung der Rotorwelle erreicht werden kann. Dabei ist der 
Turm an seinem unteren Ende gelenkig gelagert, und der Turm-
kopf wird durch eine passend gewählte Seilabspannung näherungs-
weise auf einer Kreisbahn geführt. Die Frequenz der Gier-
schwingung des Turmkopfes ist damit proportional zur Wurzel 
aus dem Rotorschub und liegt bei Nennbetrieb weit unterhalb 
der Drehfrequenz. 
Die in /5/ begonnenen Untersuchungen zur Kinematik dieses 
Turmkonzeptes wurden im Rahmen des Projektes ET 4406 A 
"OPTIWA" fortgesetzt; weiter erfolgt eine nichtlineare 
statische und dynamische Analyse mit Hilfe des nichtlinearen 
FE-Programmsystems LARSTRAN. 
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